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1 Vorwort

Die UN-Klimakonferenz Ende 2015 in Paris, markiert in der internationalen
Klimapolitik einen wichtigen Meilenstein. Mit der Ratifizierung des Abkommens wurde
das Paris-Ubereinkommen formlich in Kraft gesetzt.

In dessen Bezug sieht das nationale Klimaschutzziel der Bundesrepublik
Deutschland vor, eine etappenweise Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen
um 90 % im Vergleich zum Basisjahr von 1990 zu erzielen.

Baden-Wirttemberg will als wirtschaftsstarke Region seinen Beitrag zum Gelingen
des Paris-Abkommens leisten und hat bereits im Jahr 2013 das Gesetz zur
Forderung des Klimaschutzes in Baden-Wirttemberg auf dem Weg gebracht.

Pfalzgrafenweiler als Gemeinde des Bundeslandes Baden-Wirttemberg erfasst seit
einigen Jahren die wichtigsten Kenngrof3en und Verbrauche seiner kommunalen
Liegenschaften. Diese dokumentierten Erkenntnisse werden jetzt erstmalig in einem
Energiebericht (jeweilige Darstellung tiber 3 Jahre) zusammengefasst und
ausgewertet.

Der Energiebericht dient unter anderen als ,Schwachstellenanalyse der
Gebaudesubstanz/Gebaudebewirtschaftung“ und damit als Grundlage fur die
regelmaRige Fortfihrung des Gebaudeunterhaltungs- und Sanierungskonzepts.

Des Weiteren soll durch die erfolgreiche Teilnahme der Gemeinde Pfalzgrafenweiler
am european energy award weitere Impulse in Richtung nachhaltige
Gebaudebewirtschaftung und Gebaudeunterhaltung erfolgen.
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2 Einleitung

Klimaschutz und der Umgang mit steigenden Energiepreisen sind die wesentlichen
Treiber fur die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz in Kommunen.
Notwendige Voraussetzung flr eine strukturierte Verbesserung der Energieeffizienz
ist die Analyse der aktuellen und der vergangenen Energieverwendung. Aus dieser
Analyse lassen sich Energieeinsparmal3nahmen und —potentiale ableiten.

Da sowohl die finanziellen als auch die personellen Ressourcen in einer Kommune
begrenzt sind, ist die notwendig, energetische Optimierungsmallnahme zu
priorisieren und zeitlich zu staffeln. Die Wirksamkeit der einzelnen Mal3nahmen
hinsichtlich der erreichbaren monetaren Einsparung ist dabei ein wesentliches
Kriterium.

Der vorliegende Energiebericht ist dabei eine wichtige Grundlage. Der Energiebericht
schlusselt Verbrauchs- und Kostendaten Uber mind. 3 Jahre nach Medien (Warme,
Strom und Wasser), Verbrauchsgruppen und Einzelliegenschaften auf und stellt die
Ergebnisse anschaulich dar.

So erflllt der Energiebericht eine wichtige Wegweiserfunktion fir die folgenden
aufwandigeren Schritte, wie z.B. die Vor-Ort-Analyse der kommunalen Geb&aude mit
technischen und wirtschaftlichen Ausarbeitungen einzelner Einsparmafnahmen.
Zudem ermdglicht der Energiebericht eine regelmallige Erfolgskontrolle bei der
Umsetzung von Energiesparmaflinahmen.

Dieser Energiebericht analysiert die gesamte durch die Verwaltung der Kommune
verantwortete Energieverwendung. Hierzu kénnen, je nach Bedarf der Kommune, die
kommunalen Gebédude, die Klaranlage, die StraRenbeleuchtung und andere
Energieverwendungen gehoren. Im Rahmen dieses Berichtes wird der Begriff
Gebaude auch auf Gebadudekomplexe angewandt. So kdénnen beispielsweise zu
einem Schulzentrum mehrere Gebdude wie zum Beispiel eine Turnhalle oder ein
Verwaltungsgebaude gehoren.
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3 Analysen der kommunalen Energieverwendung

3.1 Untersuchte Liegenschaften

Insgesamt werden in diesem Bericht 26 kommunale Gebaude sowie 2 Klaranlagen
und die gesamte Stral3enbeleuchtung der Gemeinde betrachtet.

Zusammenfassung Liegenschaften 2017

Liegenschatft Anschrift Art rt

Altes Schulhaus Edelhalde 8 Gebaude Edelweiler
Aussegnungshalle Pfweiler HauptstralRe 40 Gebéaude Pfalzgrafenweiler
Backhaus Bosingen Ziegelstralie 1 Gebaude Bdsingen

Bauhof Heinkelstralle 4 Gebéaude Pfalzgrafenweiler
Burgerhaus Herzogsweiler HerzogstralRe 25 Gebaude Herzogsweiler
Dorfgemeindehaus Ortsstralie 22 Gebéude Pfalzgrafenweiler
Festhalle Burgstral3e 39 Gebaude Pfalzgrafenweiler
Feuerwehr Pfalzgrafenweiler Marktplatz 9 Gebéude Pfalzgrafenweiler
Feuerwehrmagazin Bdsingen Frahlingsstral3e 5 Gebéaude Bosingen
Hallenbad + Freizeitbad Panoramaweg 6 Gebédude Pfalzgrafenweiler
Haus des Gastes SchulstralRe 2 Gebaude Pfalzgrafenweiler
Kindergarten Kriimelkiste Herzogstral3e 33 Gebéaude Herzogsweiler
Kindergarten Rabennest Im Schwert 7 Gebédude Pfalzgrafenweiler
Kindergarten Sonnenschein Danziger Stral3e 17 Gebaude Pfalzgrafenweiler
Kindergarten Villa Regenbogen | Riegelstral3e 12 Gebédude Durrweiler

KiTa am Pfarrweg Pfarrweg 4 Gebéaude Pfalzgrafenweiler
Klaranlage Bésingen Lichtenbach 2 Klaranlage Bdsingen
Klaranlage Edelweiler Zinsbachtal 901 Klaranlage Edelweiler
Leichenhalle Bésingen Friahlingsstral3e 5-1 Gebéaude Bdsingen
Leichenhalle Kélberbronn Zinsbachstr. 31 Gebédude Kéalberbronn
Mehrzweckgebaude Kélberbr. | Grof3e-Tannen-Stralle 2 Gebéaude Kélberbronn
Rathaus Bdsingen Pfalzgrafenweiler Stral3e 5 | Gebaude Bdsingen
Rathaus Durrweiler Rathausstrale 1 Gebaude Durrweiler
Rathaus Edelweiler Edelhalde 22 Gebaude Edelweiler
Rathaus Pfalzgrafenweiler Hauptstrale 1 Gebaude Pfalzgrafenweiler
Schulhaus Kélberbronn Grol3e-Tannen-StralRe 1 Gebaude Kéalberbronn
Schulzentrum Burgstralle 31 Gebaude Pfalzgrafenweiler
Schitzenverein Bésingen Frahlingsstral3e 5 Gebéaude Bosingen
Sozialstation Hauptstral3e 5 Gebéaude Pfalzgrafenweiler
Sporthalle Burgstralie 37 Gebaude Pfalzgrafenweiler
StralRenbeleuchtung Gesamtgemeinde StraRenbel. | Pfalzgrafenweiler
Wohnung Asylbewerber Edelhalde 8 Gebédude Edelweiler
Wohnungen 1.+2.0G HauptstralRe 5 Gebéaude Pfalzgrafenweiler
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3.2 Verbrauchs- und Kostenanalyse (Liegenschaften/E  inrichtungen)
Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)
18.000,000 — — ——— 400.00000€ — — ———
16.000,000 ~—
’ 350.00000€ ~— ~  ———
14.000,000 L — : —
12.000,000 - | — o 300.00000€ ——
10.000,000 - | 250.000,00 € -
8000000 | I — 200.000,00 €
6.000,000 [ | | .
4.000,000 | | 150.000,00 €
2.000,000 % 100.000,00 €
0,000
50.000,00 €
2015 ’
2016 .5 0,00 €
2015 2016 2017 2015
B Warme Verbrauch 2016 2017
in MWh 2.475,235 | 2.662,773 | 2.597,430
H Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 1.056,804 | 1.079,775 | 1.049,297 u Kosten Warme [172.873,81 €/168.835,04 €154.804,31 €
Wasserverbrauch m Stromkosten [206.085,16 €[231.109,50 €[223.795,92 €
cbm 15.311,000/13.336,000/13.142,000 Wasserkosten |35.089,96 € | 33.042,44 € | 34.680,15 €
Energietrager 2015 2016 2017
Warme Verbrauch | 2.475,235 2.662,773 2.597,430
in MWh
Stromverbrauch in | 1.056,804 1.079,775 1.049,297
MWh
Wasserverbrauch | 15.311,000 13.336,000 13.142,000
cbm
Gesamtverbrauch | 18.843,039 17.078,548 16.788,727
Abweichung zum -9,36% -1,70%
Vorjahr
Energietrager 2015 2016 2017
Kosten Warme 172.873,81 € 168.835,04 € 154.804,31 €
Stromkosten 206.085,16 € 231.109,50 € 223.795,92 €
Wasserkosten 35.089,96 € 33.042,44 € 34.680,15 €
Gesamtkosten im | 414.048,93 € 432.986,98 € 413.280,38 €
Jahr
Abweichung zum 4,57% -4,55%
Vorjahr
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017
(Verbrauch und Kosten Gesamtliegenschaften)

Warme Verbrauch in Kosten Warme
MWh 175.00000€ — = —

2,700,000 170.000,00 €

5 600.000 165.000,00 €

2,500,000 160.000,00 €

2,400,000 155.000,00 €

2,300,000 150.000,00 €

145.000,00 €
2015
2016
2017 2015
2016 55,4
2015 2016 2017
W Warme Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 2:475,235 | 2.662,773 | 2.597,430 | m Kosten Warme |172.873,81 €168.835,04 €154.804,31 €

Energietrager 2015 2016 2017
Warme Verbrauch | 2.475,235 2.662,773 2.597,430
in MWh
Abweichung zum 7,58% -2,45%
Vorjahr
Energietrager 2015 2016 2017
Kosten Warme 172.873,81 € 168.835,04 € 154.804,31 €
Abweichung zum -2,34% -8,31%
Vorjahr
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Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017

(Verbrauch und Kosten Gesamtliegenschaften)

Stromverbrauch in Stromkosten
MWh 240.000,00 €
1.080,000 230.000,00 €
1.070,000 220.000,00 €
1.060,000
1.050,000 210.000,00 €
1.040,000 200.000,00 €
1.030,000
190.000,00 €
2015 ’
2016
2017 2015
2016 5017
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 1.056,804 | 1.079,775 | 1.049,297 |lStromkosten 206.085,16 €(231.109,50€{223.795,92 €
Energietrager 2015 2016 2017
Stromverbrauch in MWh 1056,804 1079,775 1049,297
Abweichung zum Vorjahr 2,17% -2,82%
Energietrager 15415 2016 2017
Stromkosten 206.085,16 € 231.109,50 € 223.795,92 €
Abweichung
zum Vorjahr 12,14% -3,16%
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017
(Verbrauch und Kosten Gesamtliegenschaften)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm 35.500,00€ — =
35.000,00€ — Fd ———  ——
16.000,000 ’
3450000€ - | 4 m—
15.000,000 3400000€ - L4 —F —
14.000,000 33.500,00 € B —
13.000,000 33.000,00 € ? N e e
12.000,000 32.500,00 € \l I: —
Jo1s 32.000,00 € K7
2016
2017 2015
2016 5,5
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 15.311,00013.336,000 13.142,000 | Wasserkosten | 35.089,96 € | 33.042,44 € | 34.680,15 €
Trinkwasser 2015 2016 2017
Wasserverbrauch in m3 15.311,0 13.336,0 13.142,0
Abweichung zum Vorjahr -12,90% -1,45%
Trinkwasser 2015 2016 2017
Wasserkosten 35.089,96 € 33.042,44 € 34.680,15 €
Abweichung
zum Vorjahr -5,84% 4,96%
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3.3 CO,- Analyse (Liegenschaften/Einrichtungen)

Die folgende Grafik bzw. Darstellungen zeigen die Entwicklung der CO,.Emissionen

fur die Jahre 2015-2017 in Bezug auf die Endverbrduche der Warme- und
Stromenergie der untersuchten Liegenschaften/Einrichtungen.

Erzeugte CO 2 je Energietrager 2015 2016 2017
Fernwarme in toCO2 416,934 439,784 430,362
Heizdl in toCO2 636,585 806,930 699,577
Gas in toCOz2 46,304 50,8885 51,0375
Strom in toCO2 612,946 626,269 608,592
Gesamt in toCO2 1.712,769 1.923,872 1.789,569
Abweichung zum Vorjahr in
toCO2 211,102 -134,303
Abweichung zum Vorjahr in % 12,33% -6,98%

COz2-Emissionen

1.923,872
2.000,000 1,712,769 1.789,569
1.500,000
1.000,000 Gesamt CO2 in to
o
o
B Abweichun m Vorjahr
>00,000 211,102 . g zum Vorj
. in to
0,000 -
2015 -134,303
-500,000
2015 2016 2017

Erlauterung: Insgesamt gehen die CO2-Emissionen durch die Bewirtschaftung der
Gebaude/Einrichtungen von 2015-2017 leicht zurlck!
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3.4 Kommunale Photovoltaik-Anlagen zur CO

Die folgende Grafik bzw. Darstellungen zeigen die Entwicklung der CO,.

>-Reduzierung

Reduzierungen fir die Jahre 2015-2017 in Bezug auf die erzeugte bzw. eingespeiste

Stromenergie.

Kurzsteckbrief

Anschrift:

Sporthalle
Burgstr. 37
72285 Pfalzgrafenweiler

Standort der PV-Anlage:

auf dem vorh. Flachdach

Baujahr: 2011
Leistung: 99 kWp
Modultyp: Sunpower
Wechselrichtertyp:

Nutzung Stromerzeugung:

100% Einspeisung ins offentliche Netz

Abweichun
Erzeugter | Umrechnungs | Eingesparte g zum
Jahr Strom in MWh -faktor s COz2into Vorjahr
2015 100,860 0,580 58,499
2016 98,094 0,580 56,895 -2,74%
2017 97,157 0,580 56,351 -0,96%
Gesamt 2015 -
2017 296,111 171,744
Erzeugter Strom in Eingespartes CO: in to
MWh
58,500
102,000 58,000
100,000 57,500
98,000 57,000
20,00 56'500
94,000 Erzeugter Strom... '
2015 7016 5017 56,000
55,500
55,000
2015 2016 2017 2015
Erzeugter Strom 2016
= ingltwwr: 100,860 | 98,094 | 97,157 1 2017

Erlauterung: Im Zeitraum vom 2015-2017 konnten durch den Betrieb der PV-Anlage
insgesamt 171,744 toCO:2 zusétzlich eingespart werden.
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4 Analysen des Liegenschaftsbestandes

Um die Frage zu klaren, welche Liegenschaften zuerst saniert werden sollen und um
die im Bereich der energetischen Gebaudesanierung begrenzten Personal- und
Finanzressourcen effektiv einzusetzen, ist eine vergleichende Untersuchung des
Gebaudebestandes und eine Priorisierung notwendig.

Die Priorisierung der Gebaude ist von einer Reihe von Faktoren abhangig:

- die Wirtschaftlichkeit der Einzelmalinahmen

der Zustand und das Alter der Gebaude

bereits durchgefihrte und zukinftig geplante Sanierungen

vorh. Nutzungen bzw. geplante Nutzungsanderungen in den Gebauden

4.1 Vergleichende Untersuchungen des Liegenschaftsb  estandes

Fur die vergleichende Untersuchung des Liegenschaftsbestandes kommen drei
Instrumente zur Anwendung: das Warme-Strom-Wasser-Diagramm, die
Nutzwertanalyse und die Untersuchung der Veranderung der Verbrauche im
Vergleich zu den untersuchten Vorjahren (siehe Punkt 5 Einzelanalysen).

Die drei Instrumente erganzen sich und bilden damit eine gute Basis fur die Auswabhl
von Gebauden fur weitere Untersuchungen und MalRnahmen.
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5 Einzelanalysen der kommunalen Geb&aude

Die dargestellten kommunalen Gebaude bergen teilweise ein hohes
Energieeinsparpotenzial. Die Aufnahme und Auswertung der wichtigsten
Verbrauchszahlen (Warme,- Strom- und Wasserbedarf) helfen zu erkennen, in
welchen Bereichen ein Gebaude Einsparpotenziale aufweist. Ein Gebaude kann aus
verschiedensten Gesichtspunkten wirtschaftlich nachteilig betrieben werden. Die
Gebaudesubstanz, die Anlagentechnik und dessen Nutzung durch Personen sind die
Hauptbereiche der einzelnen Analysen. Die folgenden tabellarischen und grafischen
Darstellungen der einzelnen Gebaude geben einen vollstandigen und kompakten
Uberblick tber die Verbrauchsentwicklung der vergangenen 3 Jahre jedes
betrachteten Gebaudes.
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5.1 Altes Schulhaus (OT Edelweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Altes Schulhaus

Edelhalde 8

72285 Pfalzgrafenweiler-Edelweiler
Gebaudekategorie: Mehrzweckgebaude

tatsachliche Nutzung:

NotunterklUnfte bzw. kirchliche
Nutzung

Baujahr:

BGF in m?:

Heizmedium: Heizol/Strom

Heizungsart: Einzeltfen/Nachtspeichertfen
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: | Boiler bzw. Durchlauferhitzer

Liftungsanlage:

nein

Sanierungsstand:

sanierungsbedurftig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)
/—\
45,000 - 3.000006 — —————m
40,000 — ——— —m—
35000  —f — 2.500,00 €
30000 ——f b—mn
so0 M 2.000,00 €
T
20,000 | | 150000¢€
15,000 —
10,000 1.000,00 €
5,000
0,000 500,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 5447
u Heizé.l V(Ierbrauch 0,000 0,000 0,000
in Liter 2015 2016 2017
] Stroir:\;\j:ll:/rr;‘:\uch 5322 10,909 4,448 M Kosten Heizdl 0,00 € 0,00 € 0,00 €
m Stromkosten | 1.319,46 € | 2.900,64€ | 1.185,00 €
Wasse;‘éi:bra“d’ 16,000 | 43,000 | 13,000 Wasserkosten| 52,17€ | 132,27€ | 48,97¢€
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Einzelaufstellung Wéarmeenergie (Heizol) 2015 — 2017

(Verbrauch und Kosten)

Heizol Verbrauch in
Liter

1,000
0,500

0,000

2015 7016 2017

Heiz6l Verbrauch...

Kosten Heizol

1,00 €
0,80 €
0,60 €
0,40 €
0,20 €
0,00 €

T
T

%Kosten Heizo

2015
2016 517

2015 2016 2017
H Heiz6l Verbrauch 2015 2016 2017
in Liter 0,000 0,000 0,000 m Kosten Heizol 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00% Kostenabweichung 2015/2016 =  0,00%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  0,00%

Erlauterung: Aufgrund der sporadischen Nutzung der Notunterkiinfte im OG des
Gebaudes musste kein Heizol im dargestellten Zeitraum beschafft werden.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)
Stromverbrauch in Stromkosten
3.000,00€ @ T
15,000 2.500,00 €
2.000,00 €
10,000 1.500,00 €
5,000 1.000,00 €
500,00 €
0,000 2015 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016 017 2015 3016 2017
2015 | 2016 | 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 2322 ‘ 10,909 4,448 MW Stromkosten | 1.319,46€ | 2.900,64€ | 1.185,00€
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  105,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 119,84%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -59,23% Kostenabweichung 2016/2017 = -59,15%

Erlauterung: Je nach Nutzung bzw. Leerstand der Raumlichkeiten kommt es zu
extremen Abweichungen der Stromverbrauche.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
150,00 €
60,000
100,00 €
40,000
20,000 50,00 €
0,000 Wasserverbrauch... 0,00 € Wasserkosten
2015 7016 2015
2017 2016 3017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 16,000 43,000 13,000 Wasserkosten 52,17 € 132,27 € 48,97 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  168,75% Kostenabweichung 2015/2016 =  153,54%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -69,77% Kostenabweichung 2016/2017 = -62,98%

Erlauterung: Je nach Nutzung bzw. Leerstand der Raumlichkeiten kommt es zu
extremen Abweichungen der Wasserverbrauche.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MalRnhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen
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5.2 Altes Schulhaus (OT Kalberbronn)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Altes Schulhaus Kélberbronn
GrolRe-Tannen-Str. 1
72285 Pfalzgrafenweiler-Kalberbronn
Gebaudekategorie: Mehrzweckgebaude
tatsachliche Nutzung: | Mietwohnung OG, Feuerwehrraume
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Heiz0l/Strom
Heizungsart: Einzel6fen /Nachtspeicherdfen
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung:
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: stark sanierungsbediuirftig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
6,000 1.20000€ — —————
5,000
1.000,00 €
4,000
800,00 €
3,000
600,00 €
2,000
1,000 400,00 €
0,000 200,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 2017
m Warme Verbrauch
i 0,000 | 0,000 | 0,000
in MWh 2015 2016 2017
] Strorﬂ\ﬁ:ll\)/fmh 4376 5,078 4701 m Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
in mStromkosten | 778,75€ | 903,78€ | 1.197,64€
Wasse;‘ﬁbra“h 2,000 | 3,000 | 1,000 Wasserkosten | 14,64€ | 17,56€ | 12,59€

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler Seite 18 von 109



Energiebericht 2017

Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra

uch und Kosten)

Warme Verbrauch in Kosten Warme
1,00€ —
1,000 080€
o60€ |~
0,500 0,40 € L
0,20 €
0,000 .
Warme... 0,00€ Kosten Warme
2015 5016 2015
2017 2016 7017
2015 2016 2017
B Warme Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,000 0,000 0,000 m Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00% Kostenabweichung 2015/2016 =  0,00%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  0,00%

Erlauterung: Die Warme fir die kommunal genutzten Raumlichkeiten wird Gber
Nachspeichertfen erzeugt. Der Verbrauch und die Abrechnung erfolgt Gber die

Stromaufstellung.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und

Kosten)
Stromverbrauch in Stromkosten
1.200,00 €
5,500 1.000,00 €
800,00 €
5,000 600,00 €
4,500 400,00 €
200,00 €
4,000 2015 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016 2017 2015 7016 2017
2015 | 2016 | 2017
M Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 4,376 ‘ >078 ‘ 4,701 W Stromkosten | 778,75€ 903,78 € 1.197,64 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 16,03% Kostenabweichung 2015/2016 = 16,06%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -7,41% Kostenabweichung 2016/2017 = 32,51%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Feuerwehr, Kurse, usw.) abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
2000€ —
2,000 1000 4 T — 11—
0,000 Wasserverbrauch... 0,00 € %Wasserkosten
2015 7016 2015
2017 2016 2017
2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 3,000 1,000 Wasserkosten 14,64 € 17,56 € 12,59 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  50,00% Kostenabweichung 2015/2016 =  19,95%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -66,67% Kostenabweichung 2016/2017 = -28,30%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Feuerwehr, Kurse, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnhahmen
2016 - keine relevanten MalRnhahmen
2017 - keine relevanten MalRnhahmen
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5.3 Aussegnungshalle (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Aussegnungshalle
Hauptstr. 40
72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie:
tatsachliche Nutzung: Bestattungswesen
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Fernwérme
Heizungsart: zentrale Ubergabestation
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: |Boiler bzw. Durchlauferhitzer
Luftungsanlage vorhanden
Sanierungsstand: kernsaniert 2017

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
450,000 1.200006 — — —/——
400,000 T\
350,000 - | — 1 1.000,00 € —
300,000 r B
0000 —— [ 800,00 € -
200,000 | [ |
150,000 —M | B 600,00 € -
Y
100,000 T | 400,00 € -
50,000 | i |
0,000 % 200,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
B WeilerWarme
Verﬁlll'awulih in 0,000 | 0000 | 15801 2015 3016 2017
B Kosten Weiler
" 0,00€ 0,00 € 0,00 €
'S”°i':]“’,\‘j|:/t\’/f“°h 2,477 | 2,709 | 3324 Warme
mStromkosten | 599,84€ | 703,64€ | 839,51¢€
Wassexi;bra“h 429,000 | 369,000 | 307,000 Wasserkosten | 1.028,93€ | 953,53€ | 840,97¢€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh
1,00 €
20,000 0,80 €
15,000 0,60 €
10,000 0,40 €
5,000 0,20 €
0,000 . .
5015 WeilerWarme... 0,00¢€ Kosten Weiler...
2016 2015
2017 2016 5017
2015 | 2016 | 2017
B WeilerWarme 2015 2016 2017
Verbrauch in 0,000 0,000 15,801 M Kosten Weiler
MWh Wiirme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 0,00%

Kostenabweichung 2015/2016 = 0,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 100,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  0,00%

Erlauterung: Ab dem Jahr 2017 wurde mit der Kernsanierung bzw. Erweiterung der
Aussegnungshalle eine Beheizung mittels Fernwarme eingebaut. Im unsanierten
Jahr 2015 und 2016 erfolgte die Erwdrmung einzelner Raume mittels Frostwachter.
Fur die ersten 10 Jahre fallen keine Kosten fur Warmeenergie an (Spende WW).

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
MWh
1.000,00 €
4,000 800,00 €
3,000 600,00 €
2,000 400,00 €

1,000

200,00 €
0,000

Stromverbrauch... 0,00 €

Stromkosten

2015
2016 5017 2015 2016 5017

2015 | 2016 | 2017
M Stromverbrauch
in MWh

2,477 2,709 3,324 2015 2016 2017
’ ’ ! B Stromkosten | 599,84 € 703,64 € 839,51 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  9,34% Kostenabweichung 2015/2016 = 17,30%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 22,73% Kostenabweichung 2016/2017 = 19,31%

Erlauterung: Durch den Anbau bzw. durch die Kernsanierung wurde mehr
stromverbrauchende Gebaudetechnik (z.B. Beleuchtung, Abluft, usw.) verbaut.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm

1.200,00 €

600,000 1.000,00€ [0 —
800,00€ I I | —m—

400,000 600,00€ 11 I —

200,000 400,00 € 7 B m =
200,00 € N

0,000 Wasserverbrauc... 0,00 € . Wasserkosten

2015 2016 5017 2015 2016 5017

2015 2016 2017

Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 429,000 369,000 307,000 Wasserkosten | 1.028,93€ | 953,53 € 840,97 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -13,99% Kostenabweichung 2015/2016 =  -7,33%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -16,80% Kostenabweichung 2016/2017 = -11,80%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch setzt sich aus dem allgemeinen
Friedhofsverbrauch (Wasserentnahmestellen) und dem Verbrauch der
Aussegnungshalle zusammen.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MafRhahmen
2013 - keine relevanten MafRhahmen
2014 - Anschaffung Kuhlvitrine

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnahmen
2016 - keine relevanten MalRnahmen

- Anbau/Komplettsanierung (Fernwéarmeanschluss,

2017 Elektroinstallation, Sanitarbereiche, Aul3enhdille, usw.)
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5.4 Backhaus (OT Bésingen)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Backhaus

Ziegelstr. 1

72285 Pfalzgrafenweiler-Bésingen
Gebaudekategorie: Mehrzweckgebaude
tatsachliche Nutzung: Backhaus, Lagergebaude
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Holz/Strom
Heizungsart: Einzel6fen/Frostwachter
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung:
Laftungsanlage: nein, Fensterliftung
Sanierungsstand: saniert

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
18,000 800,00 € T
16,000 [ 7 -
- 700,00 €
14,000 | I r__
10,000 | | 500,00 €
8,000 | I |
400,00 €
6,000 | |
s000 " H— - 300,00 €
2,000 ; | 200,00 €
0,000 100,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 2017
B Warme Verbrauch
i 0,000 | 0,000 | 0,000
in MWh 2015 2016 2017
] Stro.m\;\jl\'ll\Jll:uch 2921 2,955 2379 ® Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
'n mStromkosten | 727,55€ | 797,87€ | 623,41€
Wasse:ﬁbra“d‘ 17,000 | 15,000 | 15,000 Wasserkosten | 50,27€ | 4825€ | 50,49€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Warme Verbrauch in Kosten Warme
MWh
1,006 —
1,000 080¢€ ~
060€ -
0,500

040€ |~

0,20 €
0,000
’ Wirme... 0,00€ .
2015 Kosten Warme

2016

2015
2017 2016 017
2015 2016 2017
B Warme Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,000 0,000 0,000 m Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 0,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  0,00%

Erlauterung: Die Warmeenergie wird mittels Frostwéchter (2 Stiick a 500W) und
Einzelholz6fen erzeugt. Abrechnung Frostwachter tber Stromabrechnung.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
800,00€ — _ ®m

3,000 600,00 €

2,000 400,00 €

1,000 200,00 €

0,000 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten

2015
2016 7017 2015 5016 2017
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 2,921 2,955 2,379 B Stromkosten | 727,55 € 797,87 € 623,41€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 1,15% Kostenabweichung 2015/2016 = 9,67%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -19,49%

Kostenabweichung 2016/2017 = -21,87%

Erlauterung: Der hauptsachliche Stromverbrauch des Gebaudes entsteht in den
Sommermonaten durch die allgemeine Nutzung als Backhaus und in den

Wintermonaten durch die vorh. Frostwéchter und Weihnachtslichterketten am
Gebaude.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
51,00 €
17,000 50,00 € -
16,000 49,00 €
15,000 48,00 € I I
14,000 2015 7016 - Wasserverbrauch... 47,00 € " 2016\ Wasserkosten
2017
2016 2017
Wass?nr vcirnt:lramh 15,000 15,000 Wasserkosten 55,02175€ 4;,021553 € 52,04197€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 0,00%

-11,76%

Kostenabweichung 2015/2016 =

Kostenabweichung 2016/2017 =

-4,02%

4,64%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Backeinsatze, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - Austausch Holzfenster 2 Stiick
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRnhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen
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5.5 Bauhof (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Bauhof

Heinkelstr. 4

72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: Verwaltungs- und Lagergebaude

Bauhofgebéaude, Fahrzeug- u.
tatsadchliche Nutzung: |Lagerhallen

Baujahr:

BGF in m?:

Heizmedium: Fernwéarme

Heizungsart: zentrale Ubergabestation
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung:

Liftungsanlage: nein, Fensterliftung
Sanierungsstand: mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
160,000 3500006 — - ———
140,000 - 7
3.000,00 €
120,000 [~ |
100,000 - 2.500,00 €
L
80,000 — 2.000,00 €
60,000 |~ | — 1.500,00 €
40,000 '@ | "
20,000 1.000,00 €
0,000 500,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 554
B WeilerWarme
Verbrauch in 39,786 43,068 46,995 2015 2016 2017
Mwh H Kosten Weiler
3 3.401,28 € | 3.350,71€ | 3.432,41€
" 5"°i’:"|\jc\’lf“°h 4669 | 4965 | 4342 Warme
B Stromkosten 1.108,82 € | 1.268,74€ | 1.091,23 €
Wasse?ﬁ;bra“d’ 145,000 | 153,000 | 108,000 Wasserkosten | 406,58 € | 401,15€ | 302,25€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh
3.450,00 €
50,000
3.400,00 €
45,000
40,000 3.350,00 €
35,000 Weilerwarme... 3.300,00€ Kosten Weiler...
2015
2016 2017 2015 2016 017
2015 | 2016 | 2017
B WeilerWarme 2015 2016 2017
Verbrauch in 39,786 43,068 46,995 M Kosten Weiler
MWh Wiirme 3.401,28€ | 3.350,71€ | 3.432,41€
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  8,25% Kostenabweichung 2015/2016 =  -1,49%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 9,12% Kostenabweichung 2016/2017 = 2,44%

Erlauterung: Je nach Nutzung und entsprechender Wetterlage kdnnen die
Verbrauche von Jahr zu Jahr abweichen.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
MWh

1.300,00 €
5,000 1.250,00 €
1.200,00 €

1.150,00 €
4,200 1.100,00 €

1.050,00 €
4,000 Stromverbrauch... 1.000,00 €

Stromkosten
2015 5016 2017

2015 7016 2017

2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 4,669 4,965 4,342 W Stromkosten | 1.108,82€ | 1.268,74€ | 1.091,23€
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 6,34%

Kostenabweichung 2015/2016 = 14,42%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -12,55% Kostenabweichung 2016/2017 = -13,99%

Erlauterung: Je nach Nutzung und entsprechenden Aufgaben/Einsatzen kdnnen die
Verbrauche von Jahr zu Jahr abweichen.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
500,00 €
200,000 400,00€ VT = ——
150,000 300,00€ |1 e
100,000 200,00€ || -
50,000 100,00 € [ -
0,000 2015 Wasserverbrauc... 0,00 € Wasserkosten
2016 5017 2015 2016 4,5
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 145,000 153,000 108,000 Wasserkosten | 406,58 € 401,15 € 302,25 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =

5,52%

-29,41%

Kostenabweichung 2015/2016 =

Kostenabweichung 2016/2017 =

-1,34%

-24,65%

Erlauterung: Je nach tatsachlichem Duschverhalten der Mitarbeiter bzw. durch
notwendige Reinigungsarbeiten am Fahrzeugbestand kénnen die Verbrauche von

Jahr zu Jahr abweichen.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnahmen
2016 - keine relevanten MalRnahmen
2017 - keine relevanten MalRnhahmen
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5.6 Burgerhaus (OT Herzogsweiler)

Kurzsteckbrief

Anschrift: Burgerhaus

Herzogstr. 25

72285 Pfalzgrafenweiler-
Herzogsweiler

Gebaudekategorie: Mehrzweckgebaude
tatsachliche Nutzung: | Mietwohnung, Feuerwehr,
Verwaltung und Burgersaal

Baujahr: 19. Jahrhundert, Umbau ca. 1980
BGF in m%

Heizmedium: Heizol

Heizungsart: Zentralheizung (Zweikesselanlage)
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: | 150 Liter Boiler

Liftungsanlage: vorhanden mit Warmwasserregister
Sanierungsstand: energetisch sanierungsbedurftig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
9.000,000 4.000,00 € -
8.000,000 -+ < Tm ——
3.500,00 €
7.000,000
6.000,000 3.000,00 €
5.000,000 2.500,00 €
4.000,000 2.000,00 €
3.000,000
2.000,000 1.500,00 €
1.000,000 1.000,00 €
0,000 500,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
= Heizol Verbrauch | ¢ ¢ 506 | 8.006,000 | 7.000,000
in Liter 2015 2016 2017
u Strorﬂ\ﬁ:ll\)/fmh 6,166 6,442 6,990 M Kosten Heizol | 2.787,34€ | 3.315,44€ | 3.531,92€
in m Stromkosten | 1.456,50€ | 1.639,00€ | 1.745,95€
Wasse;‘ﬁbra“d‘ 83,000 | 41,000 | 38,000 Wasserkosten | 207,05€ | 114,74€ | 112,76€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Heizol Verbrauch in Kosten Heizol
Liter
4.000,00 €
10.000,000 3.000,00 €
5.000,000 2.000,00 €
1.000,00 €
0,000 -
Heizol... 0,00€ Kosten Heizol
2015 7016 2015
2017 2016 3017
2015 2016 2017
B Heizdl Verbrauch 2015 2016 2017
in Liter 5.006,000 | 8.006,000 | 7.000,000 M Kosten Heizol | 2.787,34€ | 3.315,44€ | 3.531,92 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 59,93% Kostenabweichung 2015/2016 = 18,95%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -12,57% Kostenabweichung 2016/2017 = 6,53%

Erlauterung: Die Heiz6lverbrduche bzw. Heizdleinkdufe kdnnen je nach Wetterlage
und Heizdlpreis von Jahr zu Jahr abweichen.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten

1.800,00€ — — —

7,000 1.700,00 €

6,500 1.600,00 €
1.500,00 €

6,000
1.400,00 €

2,300 2015 Stromverbrauch... 1.300,00 € Stromkosten

2016 2017 2015 2016 2017
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 6,166 6,442 6,990 B Stromkosten | 1.456,50 € 1.639,00 € 1.745,95 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  4,49% Kostenabweichung 2015/2016 =  12,53%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  8,50% Kostenabweichung 2016/2017 = 6,53%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Kurse, Veranstaltungen, Feuerwehr, usw.) abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
250,00 €
100,000 200,00€ 4 ————
150,00€ | | ——————
50,000 100,00€ L T m—
50,00 € M;
0,000 e —
s Wasserverbrauc... 0,00 € Wasserkosten
2016 7p17 2015 »0156 5017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 83,000 41,000 38,000 Wasserkosten | 207,05 € 114,74 € 112,76 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -50,60% Kostenabweichung 2015/2016 =  -44,58%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -7,32% Kostenabweichung 2016/2017 = -1,73%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Kurse, Veranstaltungen, Feuerwehr, usw.) abhangig.

Letzte Mallnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MaRnahmen
2014 - keine relevanten MaRnahmen

MalRnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MaRnahmen
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5.7 Dorfgemeinschaftshaus (OT Neu-Nuifra)

Kurzsteckbrief

Anschrift:

Dorfgemeinschaftshaus
Ortsstr. 22
72285 Pfalzgrafenweiler-Neu-Nuifra

Gebaudekategorie: Mehrzweckgebaude
Feuerwehr, Biurger- und Kirchsaal,

tatsachliche Nutzung: Verwaltung

Baujahr: 2017

BGF in m?:

Heizmedium: Fernwéarme

Heizungsart: zentrale Ubergabestation

Stromversorgung: Netzbetreiber

Warmwasserbereitung: Boiler/Durchlauferhitzer

Liftungsanlage: vorhanden

Sanierungsstand: neuwertig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)
-
12,000 1600006 — ——————
10,000 1.400,00 €
8,000 1.200,00 €
6,000 1.000,00 €
800,00 €
4,000
600,00 €
2,000
400,00 €
0,000 200,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 544
B WeilerWarme
Verbrauch in 0,000 0,000 11,200 2015 2016 2017
MWh m Kosten Weiler
u 0,00€ 0,00€ | 1.492,47¢
" Str°i':‘;\jc\’/f”°h 0,000 | 0,000 | 0261 Warme
B Stromkosten 0,00 € 0,00 € 106,14 €
Wasse?ﬁ:bra“h 0,000 | 0,000 | 0,000 Wasserkosten | 0,00 € 0,00€ 0,00€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh
1.500,00 €
15,000
1.000,00 €
10,000
5,000 500,00 €
0,000 Weilerwarme... 0,00¢€ Kosten Weiler...
2015
2016 2017 2015 2016 017
2015 | 2016 | 2017
B WeilerWarme 2015 2016 2017
Verbrauch in 0,000 0,000 11,200 M Kosten Weiler
MWh Wiirme 0,00€ 0,00€ 1.492,47 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 0,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 0,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 100,00% Kostenabweichung 2016/2017 = 100,00%

Erlauterung: Durch den Neubau des Gebaudes im Jahr 2017 sind keine
Vergleichswerte aus den Vorjahren vorhanden.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
120,00 €
0,300 100,00 €
80,00 €
0,200 60,00 €
20,00 €
0,000 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2015
2015 | 2016 | 2017
B Stromverbrauch in 2015 2016 2017
MWh 0,000 0,000 0.261 m Stromkosten| 0,00 € 0,00€ 106,14 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 0,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 0,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 100,00% Kostenabweichung 2016/2017 = 100,00%

Erlauterung: Durch den Neubau des Gebaudes im Jahr 2017 sind keine
Vergleichswerte aus den Vorjahren vorhanden.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in
cbm

1,000
0,500

0,000
2015 3916 2017

2017
Wasserverbrauch

2015
in cbm

2016 ‘

0,000 0,000 0,000

Wasserverbrauch...

1,00 €
0,80 €
0,60 €
0,40 €
0,20 €
0,00 €

Wasserkosten

T
T

l%Wasserkosten

2015
2016 5017

2015 2016 2017

Wasserkosten

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,00%

Kostenabweichung 2015/2016 =

Kostenabweichung 2016/2017 =

0,00%

0,00%

Erlauterung: Durch den Neubau des Gebaudes im Jahr 2017 sind keine
Vergleichswerte aus den Vorjahren vorhanden.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - nicht vorhanden
2013 - nicht vorhanden
2014 - nicht vorhanden

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - nicht vorhanden
2016 - nicht vorhanden
2017 - Neubau Dorfgemeinschaftshaus
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5.8 Festhalle (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Festhalle

Burgstr. 39

72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: Mehrzweckgebaude

tatsachliche Nutzung: Veranstaltungssaal, Biicherei,

Musikschule, Mietwohnung

Baujahr:

BGF in m?:

Heizmedium: Fernwéarme

Heizungsart: zentrale Ubergabestation
Stromversorgung: Eigenstromversorgung
Warmwasserbereitung:

Ldftungsanlage: vorhanden
Sanierungsstand: Kernsanierung im Jahr 2011

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
200,000 10.000,00€ ~gm ————
180,000 r
’ 9.000,00 €
160,000
140,000 8.000,00 €
120,000 7.000,00 €
100,000 6.000,00 €
80,000 5.000,00 €
60,000 4.000,00 €
40,000 3.000,00 €
20,000 2.000,00 €
0,000 ’ !
2015 1.000,00 €
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 5,417
B WeilerWarme
Verbrauch in 117,832 | 121,982 | 127,138 2015 2016 2017
MWh | Kosten Weiler
n 9.864,47€ | 9.117,47€ | 8.787,73€
" St'°i':"|\jc\’lf“°h 21,590 | 26,567 | 26,195 Warme
W Stromkosten | 3.889,18€ | 5.293,94€ | 5.377,61€
Wasse?ﬁ;bra“d’ 190,000 | 198,000 | 124,000 Wasserkosten | 396,76 € | 446,68€ | 347,62€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWdarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh
10.000,00 €
130,000 9.500,00 €
125,000 9.000,00 €
120,000 : ’
115,000 8.500,00 €
110,000 WeilerWarme... 8.000,00 € Kosten Weiler...
2015
2016 2017 20157016 2017
2015 | 2016 | 2017
W WeilerWarme 2015 2016 2017
Verbrauch in 117,832 121,982 127,138 u Koste.r? Weiler 9.864,47€ | 9.117,47€ | 8.787.73 €
MWh Wiérme

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  3,52% Kostenabweichung 2015/2016 = -7,57%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  4,23% Kostenabweichung 2016/2017 = -3,62%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Veranstaltungen, Bucherei, Musikschule, usw.) abhangig.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten

6.000,00€ — ——

30,000 5.000,00 €
4.000,00 €

20,000 3.000,00 €

10,000 2.000,00 €
1.000,00 €

0,000 ro1s Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016 5017 2015 2016 50,7
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 21,590 26,567 26,195 M Stromkosten | 3.889,18€ | 5.293,94 € 5.377,61€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  23,05% Kostenabweichung 2015/2016 =  36,12%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -1,40% Kostenabweichung 2016/2017 = 1,58%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Veranstaltungen, Blcherei, Musikschule, usw.) abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
500,00 €
200,000 400,00€ " gm | T——
150,000 300,00€ L4 L —
100,000 20000€ L LI —
50,000 100,00 € Q;
0,000 —
2015 Wasserverbrauc... 0,00 € Wasserkosten
2016 2015
2017 2016 7017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 190,000 198,000 124,000 Wasserkosten| 396,76 € 446,68 € 347,62 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 4,21% Kostenabweichung 2015/2016 =  12,58%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -37,37% Kostenabweichung 2016/2017 = -22,18%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Veranstaltungen, Bucherei, Musikschule, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015
Jahr MalRnahme
- Kernsanierung 2011 unter Beachtung des

2012 Denkmalschutzes
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRnhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen
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5.9 Feuerwehr (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Feuerwehr

Marktplatz 9

72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: Mehrzweckgebaude
tatsachliche Nutzung: Feuerwehr und Mietwohnung
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Erdgas
Heizungsart: Zentralheizung
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: | Uber Heizungsanlage
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: sanierungsbeduirftig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
160,000 8.000,006 — ——————
140,000 = |
7.000,00 €
120,000 ¢ -
6.000,00 €
100,000 -
80,000 | 5.000,00 €
60,000 | 4.000,00 €
40,000 3.000,00 €
20,000 2.000,00 €
0,000 1.000,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
® Erdgas Verbrauch | 15 015 | 123,705 | 118,088
in MWh 2015 2016 2017
" Stromvn;:/t\)/fum 7300 | 7509 | 665 m Kosten Erdgas | 6.613,64€ | 7.238,27€ | 5.830,30 €
m Stromkosten | 1.719,82 € | 1.906,32€ | 1.714,98€
Wassexi;bra“h 143,000 | 139,000 | 149,000 Wasserkosten| 351,62€ | 367,41€ | 41530€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Erdgas Verbrauch in Kosten Erdgas
8.000,00€ — ——————
125,000 6.000,00 €
120,000
115,000 4.000,00 €
110,000 2.000,00 €
105,000
Erdgas... 0,00 € Kosten Erdgas
2015 5016 2015
2017 2016 017
2015 2016 2017

W Erdgas Verbrauch 2015 2016 2017

in MWh 112,815 123,705 118,088 m Kosten Erdgas | 6.613,64€ | 7.238,27€ | 5.830,30€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  9,65% Kostenabweichung 2015/2016 = 9,44%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -4,54% Kostenabweichung 2016/2017 = -19,45%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Einsatze, Ubungen, Ausbildungen, usw.) abhangig.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
1.950,00€ ———
1.900,00 €
8,000 1.850,00 €
7,500 1.800,00 €
1.750,00 €
7,000 1.700,00 €
1.650,00 €
6,500 Stromverbrauch... 1.600,00 € Stromkosten
2015
2016 2017 2015 7016 2017
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 7,300 7,509 6,865 M Stromkosten | 1.719,82€ | 1.906,32€ | 1.714,98€
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 2,86% Kostenabweichung 2015/2016 =  10,84%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -8,58%

Kostenabweichung 2016/2017 = -10,04%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Einsatze, Ubungen, Ausbildungen, usw.) abhéangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
420,00 € —
150,000 400,00€ + | |—
380,00€ ~ 1 —
145,000 , —
140,000 360,00€ 7 o P01 —
' 340,00€ || — i —
135,000 320,00 € H e =
130,000 vt Wasserverbrauc... 300,00 € B Wasserkosten
2016 5017 2015 3016 g1
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 143,000 139,000 149,000 Wasserkosten| 351,62 € 367,41 € 415,30 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -2,80%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 7,19%

Kostenabweichung 2015/2016 =

Kostenabweichung 2016/2017 =

4,49%

13,03%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Einsatze, Ubungen, Ausbildungen, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRnhahmen
2013 - keine relevanten MalRnhahmen
2014 - keine relevanten MalRnahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen
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5.10 Farrenstall (OT Bésingen)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Farrenstall
Frahlingsstr. 5
72285 Pfalzgrafenweiler-Bosingen
Gebaudekategorie: Mehrzweckgebaude
tatsachliche Nutzung: Feuerwehr, Schitzenverein und
Schlachthaus
Baujahr:
BGF in m?:
Heizmedium: Strom
Heizungsart: einzelne Nachtspeicheréfen
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung:
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

7,000 800,006 — ———————
6,000 700,00 €
5,000 600,00 €
4,000 500,00 €
3,000 400,00 €
2,000 300,00 €
1,000 200,00 €
0.000 100,00 €
0,00 €
2015 2016
2017
2015 5016
2017
2015 | 2016 | 2017
M Nachtspeicherwar 2015 2016 2017
me Verbrauchin | 4,361 2,203 1,605
MWh | | Kosten
Nachtspeicherwar | 730,76 € | 397,41€ | 314,47 €
" Str°ir2‘|’\j:/l\’/f”°h 5222 | 3448 | 2,035 me
B Stromkosten 224,58 € | 336,67€ | 520,79€
Wasse:ﬂbra“h 4,000 | 7,000 | 3,000 Wasserkosten 1939€ | 27,79€ | 18,01¢€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Nachtspeicherwarme Kosten
Verbrauch in MWh Nachtspeicherwarme
6,000 800,00 €
4,000 600,00 €
400,00 €
2,000 200,00 €
0,000 Nachtspeicherwar... 0,00¢€ Kosten...
2015
2015 2016 5917 2016 5047
2015 | 2016 | 2017 2015 2016 2017
M Nachtspeicherwar | ] Kosten
me Verbrauch in 4,361 2,203 1,605 Nachtspeicherwar | 730,76 € | 397,41€ | 314,47 €
MWh me

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -49,48% Kostenabweichung 2015/2016 =  -45,62%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = - 27,17% Kostenabweichung 2016/2017 = -20,87%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Einsatze, Ubungen, usw.) abhangig.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten

600,00€ — = ——

6,000 500,00 €
400,00 €

4,000 300,00 €

2,000 200,00 €
100,00 €

0,000 2015 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten

2016 5017 2015 2016 ,4y7
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 5,222 3,448 2,035 M Stromkosten 224,58 € 336,67 € 520,79 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -33,98% Kostenabweichung 2015/2016 =  49,91%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -40,97% Kostenabweichung 2016/2017 = 54,69%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Einsatze, Ubungen, usw.) abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
3000€
3000 2500€ | |T——
! L P —
20,00 €
6,000 A — -
4.000 15,00 € BN ==
' 1000€ L1 | —
2,000 5,00 € H e e
0,000 Wasserverbrauch... 0,00 € am Wasserkosten
2015 7016 2015
2017 2016 5017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 4,000 7,000 3,000 Wasserkosten 19,39 € 27,79 € 18,01 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  75,00% Kostenabweichung 2015/2016 =  43,32%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -57,14% Kostenabweichung 2016/2017 = -35,19%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Einsatze, Ubungen, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRnhahmen
2013 - keine relevanten MalRnhahmen
2014 - keine relevanten MalRnahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen
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5.11 Hallen- und Freizeitbad (Kernort Pfalzgrafenwe iler)
Kurzsteckbrief
Anschrift: Hallen- und Freizeitbad
Panoramaweg 6
72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: Hallen- und Freizeitbad
tatsachliche Nutzung: Hallen- und Freizeitbad
Baujahr: 1980
BGF in m%
Heizmedium: Fernwdrme, Heiz0ol

Heizungsart:

zentrale Ubergabestation und Ol-
Heizkessel zu Spitzenlastabdeckung

Stromversorgung:

Eigenstromversorgung

Warmwasserbereitung:

Uber Heizungsanlage

Liftungsanlage:

geregelte Luftungs-
/Entfeuchtungsanlage

Sanierungsstand:

teils sanierungsbhedurftig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)
/\
12.000,000 - 80.000,00€ — ——————
10.000,000 | 70.000,00 €
6.000,000 | — | N 50.000,00 €
40.000,00 €
4000000 [~ | |
30.000,00 €
2.000,000 | [
[ 20.000,00 €
0,000 % 10.000,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 5417
= Warme Verira“h 911,544 | 914,353 | 799,477
inMW 2015 2016 2017
lStroir:\ll\j:lk\)/rhaUCh 374979 | 360023 | 364175 u Kosten Warme | 50.969,20 € | 46.179,81 € | 36.672,79 €
B Stromkosten | 67.547,84 € | 71.921,56 € | 74.763,53 €
Wasse;‘éi:bra“h 11.343,000| 9.311,000 | 8.737,000 Wasserkosten | 25.195,14 € | 22.266,97 € | 22.118,29 €
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra

uch und Kosten)

Warme Verbrauch in Kosten Wirme
60.000,00 €
950,000 50.000,00 €
900,000 40.000,00 €
850,000 30.000,00 €
800,000 20.000,00 €
750,000 10.000,00 €
700,000 5 0,00¢€ Kosten Warme
Warme... '\(? 6 A
2015 N ~S
2016 5017 PSS
2015 2016 2017
B Warme Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 911,544 | 914353 | 799477 m Kosten Warme | 50.969,20 € | 46.179,81 € | 36.672,79 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 0,31%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -12,56%

Kostenabweichung 2015/2016 =  -9,40%

Kostenabweichung 2016/2017 = -20,59%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Besucher, Kurse, Schule, usw.) abhangig.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und

Kosten)

Stromverbrauch in

MWh
380,000
370,000
360,000
350,000 Stromverbrauch...
2015 7016 2017
2015 2016 2017
'5”°i’:]“’,\‘j|:/t\’/f”°h 374,979 | 360,923 | 364,175

Stromkosten

76.000,00€

74.000,00 €
72.000,00 €
70.000,00 €
68.000,00 €
66.000,00 €
64.000,00 €
62.000,00 €

Stromkosten
2015 2016 2017

2015 2016 2017
M Stromkosten | 67.547,84 € | 71.921,56 € | 74.763,53 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -3,75%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,90%

Kostenabweichung 2015/2016 = 6,47%

Kostenabweichung 2016/2017 =  3,95%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Besucher, Kurse, Schule, usw.) abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in
cbm
15.000,000
10.000,000
5.000,000
0,000 Wasserverbrau...
»
N Ko A
SN
20 ,‘/Q
2015 2016 2017
Wasserverbrauch
) 11.343,000| 9.311,000 | 8.737,000
in cbm

Wasserkosten

26.000,00€ —  —
25.000,00€ |1 —————
24.00000€ || ———

23.00000€ || ———
22.000,00€ ‘HW

21.000,00 € ||
20.000,00 € \\7Wasserkosten
20157016 2017
2015 2016 2017

Wasserkosten | 25.195,14 € | 22.266,97 € | 22.118,29 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = -17,91%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -6,16%

Kostenabweichung 2015/2016 = -11,62%

Kostenabweichung 2016/2017 = -0,67%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Besucher, Kurse, Schule, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015
Jahr MalRnahme
- Flachdachsanierung und vereinzelte Fenster (2011)

2012 - Austausch Hauptumwalzpumpen 2 Stiick (2012)
2013 - keine relevanten MalRnahmen
2014 - keine relevanten MalRnahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MafRhahmen
2016 - keine relevanten MafRhahmen
2017 - keine relevanten MaflRhahmen
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5.12 Haus des Gastes (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Haus des Gastes
Schulstr. 2
72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie:
tatsachliche Nutzung: | 6ffentliche WC’s und Schulsozialarbeit
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Erdgas und Strom
Heizungsart: Einzel6fen bzw. Radiator
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: | Boiler
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: stark sanierungsbedurftig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

40,000 —
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

5,000

0,000

2015

2016 2017

2015 2016 2017

M Erdgas Verbrauch

in MWh 25,853 | 27,211 | 36,669

B Stromverbrauch

in MWh 8,735 12,343 | 10,532

Wasserverbrauch
cbm

21,000 | 29,000 | 10,000

3.500,00€¢ —  ————
3.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €

500,00 €

0,00 €
2015 2016 »017
2015 2016 2017

m Kosten Erdgas | 1.625,67€ | 1.703,57€ | 1.831,41€
m Stromkosten | 2.053,04€ | 3.117,47€ | 2.621,67 €

Wasserkosten 67,44 € 94,48 € 42,01 €
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Erdgas Verbrauch in Kosten Erdgas
1.900,00€
40,000 1.800,00 €
30,000
20,000 1.700,00 €
10,000 1.600,00 €
0,000
Erdgas Verbrauch... 1.500,00 € Kosten Erdgas
2015 2016 5417 2015 2016 5017
2015 2016 2017
M Erdgas Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 25,853 27,211 36,669 m Kosten Erdgas | 1.625,67€ | 1.703,57€ | 1.831,41€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  5,25% Kostenabweichung 2015/2016 =  4,79%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  34,76% Kostenabweichung 2016/2017 = 7,50%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Schulsozialarbeit, usw.) abhéngig. Die Gebaudehlille
ist durch den schlechten Standard sehr anfallig.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
4.000,00€ — ————

15,000 3.000,00 €

10,000 2.000,00 €

5,000 1.000,00 €

0,000 2015 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten

2016 5017 2015 2016 50,7
2015 | 2016 | 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 8,735 ‘ 12,343 10,532 B Stromkosten | 2.053,04€ | 3.117,47 € 2.621,67 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  41,30% Kostenabweichung 2015/2016 =  51,85%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -14,67% Kostenabweichung 2016/2017 = -15,90%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Schulsozialarbeit, usw.) abhangig. Das Buro der
Schulsozialarbeiterin wird noch mittels Stromradiator beheizt.

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler Seite 49 von 109



Energiebericht 2017

Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in
cbm

30,000

20,000

10,000

0,000
2015 2016 5017

2015 2016 2017
Wasserverbrauch

in cbm

21,000 29,000 10,000

Wasserverbrauch...

100,00 €
80,00 €
60,00 €
40,00 €
20,00 €

0,00 €

Wasserkosten

| —
/-\
/ B -

\
Wasserkosten

2015 2016 2017

D

e

2015 2016 2017

Wasserkosten

67,44 € 94,48 € 42,01€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  38,10%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -65,52%

Kostenabweichung 2015/2016 =

Kostenabweichung 2016/2017 =

40,09%

-55,54%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (6ffentliche WC-Anlagen, Schulsozialarbeit, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015
Jahr Mal3nahme
2012 - keine relevanten Mal3hahmen
- Einbau Gaseinzelofen (friher Heizdl) im Jugendraum

2013 9,3 KW, Elektroheizung Biro Schulsozialarbeiterin
2014 - keine relevanten Mal3hahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr Mal3nahme
2015 - keine relevanten Mal3hahmen
2016 - keine relevanten Mal3nhahmen
2017 - Aufwendungen flr Beseitigung Wasserschaden
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5.13 Kindergarten Krimelkiste (OT Herzogsweiler)

Kurzsteckbrief

Anschrift: Kindergarten Krimelkiste
Herzogstr. 33
72285 Pfalzgrafenweiler-
Herzogsweiler

Geb&udekategorie: Offentliche Einrichtung

tatsachliche Nutzung: Kindergarten

Baujahr:

BGF in m?:

Heizmedium: Heizol

Heizungsart: Zentralheizung

Stromversorgung: Netzbetreiber

Warmwasserbereitung: Boiler

Liftungsanlage: nein

Sanierungsstand: mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
4.500,000 2.500,00€ —  ————
4.000,000
3.500,000 2.000,00 €
3.000,000
2.500,000 1.500,00 €
2.000,000
1.500,000
1.000,00 €
1.000,000
500,000
500,00 €
0,000
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
W Heizol Verbrauch | 5 2o¢ 1 | 3 886,000 | 4.276,000
in Liter 2015 2016 2017
m Stro'm\;\i:/?/:‘um 8,152 5,181 7,599  Kosten Heizol | 2.113,06 € | 1.609,27 € | 2.157,50€
n m Stromkosten | 1.917,42€ | 2.074,69€ | 1.915,31¢€
Wasse;‘éi:bra“h 98,000 | 92,000 | 87,000 Wasserkosten | 242,68€ | 24516€ | 24540€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Heiz6l Verbrauch in Kosten Heizol
Liter
2.500,00 €
4,400,000 2.000,00 €
4.200,000
4.000,000 1.500,00 €
3.800,000 1.000,00 €
3.600,000 500,00 €
3.400,000 e
Heizdl... 0,00 € Kosten Heizol
2015 5016 2015
2017 2016 3017
2015 2016 2017
M Heizol Verbrauch 2015 2016 2017
in Liter 3.795,000 | 3.886,000 | 4.276,000 m Kosten Heizdl | 2.113,06€ | 1.609,27€ | 2.157,50€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  2,40% Kostenabweichung 2015/2016 = -23,84%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 10,04% Kostenabweichung 2016/2017 =  34,07%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.)

abhangig. Die Gebaudehille (Mauerwerk) verfugt tber keinen standardgerechten
Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
MWh
2.100,00 €
8,500 2.050,00 €
2.000,00 €
8,000 1.950,00 €
7,500 1.900,00 €
1.850,00 €
7,000 Stromverbrauch... 1.800,00 €

Stromkosten
2015 5016 2017

2015 7016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017
7,599 M Stromkosten | 1.917,42€ | 2.074,69€ | 1.915,31¢€

W Stromverbrauch
in MWh 8,152

8,181

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,36% Kostenabweichung 2015/2016 = 8,20%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -7,12% Kostenabweichung 2016/2017 = -7,68%

Erlauterung: Anhand der vorliegenden Messdaten kann man davon ausgehen, dass
der Stromverbrauch durch die normale Nutzung annahernd immer gleich ist. Durch
die Umstellung auf LED-Innenbeleuchtung kénnte eine Einsparung generiert werden.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm

246,00 €
100,000 245,00€ 0 1T—
95,000 24400€ - | — —
90,000 243,00€ ¢ e LI —
85,000 242,00 € ||\ —
80,000 Wasserverbrauc... 241,00 € %Wasserkosten

2015 2016 5017 2015 2016 5415

2015 2016 2017

Wasserverbrauch

98,000 92,000 87,000 2015 2016 2017
in cbm ’ ’ 7 Wasserkosten | 242,68 € 245,16 € 245,40 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -6,12% Kostenabweichung 2015/2016 = 1,02%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -5,43% Kostenabweichung 2016/2017 = 0,10%

Erlauterung: Anhand der vorliegenden Messdaten kann man davon ausgehen, dass
der Wasserverbrauch durch die normale Nutzung annahernd immer gleich ist.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015
Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRnhahmen
2013 - keine relevanten MalRnhahmen
2014 - keine relevanten Malnahmen
Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MafRhahmen
2016 - keine relevanten MafRhahmen
2017 - Erneuerung Hauseingangsturelement
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5.14 Kindergarten Rabennest (Kernort Pfalzgrafenwei  ler)
Kurzsteckbrief
Anschrift: Kindergarten Rabennest
Im Schwert 7
72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: Kindergarten
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Fernwérme
Heizungsart: zentrale Ubergabestation
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserversorgung: Boiler
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: saniert
Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)
/\
250,000 3.000006 — ———
200,000 — 2.500,00 €
L ]
150,000 - 2.000,00 €
100,000 | 1.500,00 €
50,000 1.000,00 €
0,000 500,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 5447
B WeilerWarme
Verbrauch in 30,241 | 35575 | 34,742 2015 2016 2017
" W Kosten Weiler| , o) 33¢ | 2.734,19¢€ | 2.48501¢€
'Stmi':]“’,a:/t\’/f“h 10,928 | 11,294 | 9,369 Warme o o -
M Stromkosten | 2.556,38€ | 2.854,58 € | 2.334,10€
Wassexi;bra“h 142,000 | 193,000 | 243,000 Wasserkosten | 347,19€ | 50345€ | 667,71¢€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh
2.800,00 €
40,000 2.700,00 €
35,000 2.600,00 €
30,000 2.500,00 €
2.400,00 €
25,000 . ..
5015 Weilerwarme... 2.300,00 € Kosten Weiler...
2016 2017 2015 72016 2017
2015 | 2016 | 2017
B WeilerWarme 2015 2016 2017
Verbrauch in 30,241 35,575 34,742 M Kosten Weiler
MW Wirme | 2:62233€ | 2.734,19¢€ | 2.485,01€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 17,64% Kostenabweichung 2015/2016 =  4,27%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -2,34% Kostenabweichung 2016/2017 = -9,11%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.)
abhangig.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
MWh

3.000,00 €
15,000 2.500,00 €
2.000,00 €
10,000 1.500,00 €
5,000 1.000,00 €
500,00 €
0,000 Stromverbrauch... 0,00 €

Stromkosten
2015 2016 2017

2015 2016 2017

2015 | 2016 | 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 10,928 11,294 9,369 M Stromkosten | 2.556,38€ | 2.854,58€ | 2.334,10€
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 3,35%

Kostenabweichung 2015/2016 = 11,66%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -17,04% Kostenabweichung 2016/2017 = -18,23%

Erlauterung: Anhand der vorliegenden Messdaten kann man davon ausgehen, dass
der Stromverbrauch durch die normale Nutzung annahernd immer gleich ist. Durch

die weitere Umstellung auf LED-Innenbeleuchtung kdnnte eine Einsparung generiert
werden.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

Wasserverbrauch in

Wasserkosten
800,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00€ | |
0,00 € Wasse rkosten

2015 2016 2017

2015 2016 2017

cbm
300,000
200,000
100,000
0,000 Wasserverbrauc...
2015 2016 2017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch ) /> 505 | 193,000 | 243,000
in cbm

Wasserkosten| 347,19 € 503,45 € 667,71 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  35,92%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  25,91%

Kostenabweichung 2015/2016 = 45,01%

Kostenabweichung 2016/2017 = 32,63%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb, Wasserspielgerat im Aul3enbereich, usw.)

abhangig.
Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - Sanierung Heizungsanlage auf Fernwarme

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnahmen
2016 - keine relevanten MalRnahmen
2017 - keine relevanten MalRnhahmen
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weiler)

5.15 Kindergarten Sonnenschein (Kernort Pfalzgrafen
Kurzsteckbrief
Anschrift: Kindergarten Sonnenschein
Danziger Str. 17
72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: Kindergarten
Baujahr: 1995
BGF in m%
Heizmedium: Erdgas
Heizungsart: Zentralheizung
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: Boiler
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)
/\
160,000 3500006 — ————
140,000 —— -
3.000,00 €
120,000 | | -
80,000 || | | 2.000,00¢€
60,000 I |
1.500,00 €
40,000 .
20,000 | 1.000,00 €
0,000 500,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 5445
M Erdgas Verbrauch
: 46,548 | 52,638 | 49,393
in MWh 2015 2016 2017
" Stromvn;:/t\)/fum 6254 | 7442 | 5270 m Kosten Erdgas | 2.812,70€ | 3.162,01€ | 2.457,28 €
m Stromkosten | 1.476,86€ | 1.889,21€ | 1.320,49€
Wassexi;bra“h 143,000 | 141,000 | 147,000 Wasserkosten | 349,57 € | 370,47€ | 407,83€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Erdgas Verbrauch in Kosten Erdgas
MWh
4.000,00€ — ————
55,000 3.000,00 €
50,000 2.000,00 €
45,000 1.000,00 €
40,000 Erdgas Verbrauch... 0,00 € Kosten Erdgas
2015 2016 2017

2015 72016 2017

2015

2016 2017

M Erdgas Verbrauch

in MWh 46,548

49393 2015 2016 2017
! H Kosten Erdgas | 2.812,70€ | 3.162,01€ | 2.457,28€

52,638

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 13,08% Kostenabweichung 2015/2016 = 12,42%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -6,16% Kostenabweichung 2016/2017 = -22,29%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.)
abhangig.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
2.000,00€ — = ——
8,000 1.500,00 €
6,000
4,000 1.000,00 €
2,000 500,00 €
0,000
Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2015 2016 5917 2015 2016 5917
2015 | 2016 | 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 6,254 ‘ 7,442 ‘ 5,270 W Stromkosten | 1.476,86 € 1.889,21€ 1.320,49 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  18,99% Kostenabweichung 2015/2016 = 27,92%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -29,19% Kostenabweichung 2016/2017 = -30,10%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Durch die

weitere Umstellung auf LED-Innenbeleuchtung kénnte eine Einsparung generiert
werden.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in
cbm
150,000
145,000
140,000
135,000 Wasserverbrauc...
2015 2016 2017
2015 | 2016 | 2017
W b
asSEIVerbra 13 000 | 141,000 | 147,000
uch in cbm

420,00 €
400,00 €
380,00 €
360,00 €
340,00 €
320,00 €

Wasserkosten

L
L —— B
L —

%Wasserkosten

2015 2016 2017

2015 2016 2017

Wasserkosten

349,57 € 370,47 € 407,83 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -1,40%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  4,26%

Kostenabweichung 2015/2016 =

Kostenabweichung 2016/2017 =

5,98%

10,08%

Erlauterung: Anhand der vorliegenden Messdaten kann man davon ausgehen, dass
der Wasserverbrauch durch die normale Nutzung annahernd immer gleich ist. Durch
Preissteigerungen je m?3 erhéhen sich auch die jahrlichen Kosten.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015
Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MafRhahmen
2013 - keine relevanten MafRhahmen
2014 - keine relevanten MafRhahmen
Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnahmen
2016 - Austausch Leuchtmittel Deckenbeleuchtung auf LED
2017 - keine relevanten MalRnhahmen
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5.16 Kindergarten Villa-Regenbogen (OT Durrweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Kindergarten Villa-Regenbogen
Riegelstr. 12
72285 Pfalzgrafenweiler-Durrweiler
Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: Kindergarten
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Heiz0ol
Heizungsart: Zentralheizung
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: Boiler/Durchlauferhitzer
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
3.500,000 1.800,00€  — = —
3.000,000 1.600,00 €
2.500,000 1.400,00 €
2.000,000 1.200,00 €
1,500,000 1.000,00 €
800,00 €
1.000,000
600,00 €
500,000
400,00 €
0,000 200,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
= Heizol Verbrauch | 5 /o 500 | 3,385,000 | 3.260,000
in Liter 2015 2016 2017
| | Strormﬁ:ll\)/fuch 6311 7,051 6,409 M Kosten Heizol | 1.753,36 € | 1.401,80€ | 1.644,87€
in m Stromkosten | 1.490,20€ | 1.791,58€ | 1.621,18 €
Wasse:ﬂbra“h 108,000 | 115,000 | 122,000 Wasserkosten| 226,43€ | 303,98€ | 340,15€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Heizol Verbrauch in Kosten Heizol
Liter
2.000,00€ —  ————
3.400,000 1.500,00 €
3.300,000
3.200,000 1.000,00 €
3.100,000 500,00 €
3.000,000 .
Heizdl... 0,00€ Kosten Heizol
2015 7016 2015
2017 2016 017
2015 2016 2017
M Heizdl Verbrauch 2015 2016 2017
in Liter 3.149,000 | 3.385,000 | 3.260,000 m Kosten Heizol | 1.753,36€ | 1.401,80€ | 1.644,87 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  7,49% Kostenabweichung 2015/2016 = -20,05%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -3,69% Kostenabweichung 2016/2017 =  17,34%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.)
abhangig.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
2.000,00€ —  ————
7,500 1.500,00 €
7,000
6,500 1.000,00 €
6,000 500,00 €
2,500 Jo1s Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016 5017 2015 2016 017
2015 | 2016 | 2017

W Stromverbrauch 2015 2016 2017

o MWH 6,311 ‘ 7,051 ‘ 6,409

W Stromkosten | 1.490,20€ | 1.791,58€ | 1.621,18€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 11,73% Kostenabweichung 2015/2016 = 20,22%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -9,11% Kostenabweichung 2016/2017 = -9,51%

Erlauterung: Anhand der vorliegenden Messdaten kann man davon ausgehen, dass
der Stromverbrauch durch die normale Nutzung annahernd immer gleich ist. Durch
die Umstellung auf LED-Innenbeleuchtung kénnte eine Einsparung generiert werden.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in

Wasserkosten

cbm
130,000
120,000
110,000
100,000
2015 2016 2017
2016 2017
Wasserverbrauch ) o0 05 | 115,000 | 122,000
in cbm

400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €

L ————=—

s 2

Y m e .
Wasserverbrauc... 0,00€ %Wasserkosten

2015 2016 2017

2015

2016 2017

Wasserkosten | 226,43 €

303,98 € 340,15 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  6,48%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  6,09%

Kostenabweichung 2015/2016 =

Kostenabweichung 2016/2017 =

34,25%

11,90%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Durch
Preissteigerungen je m?3 erhéhen sich auch die jahrlichen Kosten.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MalRnhahmen
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5.17 Kita am Pfarrweg (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Kita am Pfarrweg
Pfarrweg 4
72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: Kinderkrippe
Baujahr: 2012
BGF in m%
Heizmedium: Fernwarme
Heizungsart: zentrale Ubergabestation
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: Uber Heizungsanlage
Liftungsanlage: geregelte Luftungsanlage mit
Warmertckgewinnung
Sanierungsstand: mittel bis neuwertig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste

n)

/\
300,000 7.00000€ — ————
250,000 [— 6.000,00 €
_ -
200,000 | F— - 5.000,00 €
150,000 | [ = 4.000,00 €
100,000 ¢~ I | 3.000,00 €
50,000 “gm || n 2.000,00 €
0,000 Lu 1.000,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
B WeilerWarme
Verbrauch in 39,310 37,822 35,945 2015 2016 2017
MWh ¥ Kosten Weiler | ; oo c1¢ | 3.412,74€ | 3.084,98 €
" Stmi':]“’,\‘jl:/t\’/f“m 21,065 | 19,090 | 21,250 Warme - - -
m Stromkosten | 5.398,20€ | 5.471,88€ | 6.205,40€
Wassex'i;bra“h 217,000 | 225,000 | 257,000 Wasserkosten | 583,40€ | 650,28€ | 782,61€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh

3.800,00 €
40,000 3.600,00 €

3.400,00 €
38,000 3.200,00 €
36,000 3.000,00 €

2.800,00 €
34,000 WeilerWarme... | | 2.600,00 €

Kosten Weiler...
2015 >p16 2017

2015 72016 2017

2015 | 2016 | 2017
B WeilerWarme

Verbrauch in 39,310
MWh

2015 2016 2017

37,822 35,945 H Kosten Weiler

. 3.658,51€ | 3.412,74€ | 3.084,98 €
Warme

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -3,79% Kostenabweichung 2015/2016 = -6,72%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -4,96% Kostenabweichung 2016/2017 = -9,60%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Kinderkrippenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.)
abhangig. Die Gebaudehiille verfigt tber einen standardgerechten Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten

6.500,00 €

22,000 6.000,00 €

21,000

20,000 5.500,00 €

19,000 5.000,00 €

18,000 2015 Stromverbrauch... 4.500,00 € Stromkosten

2016 5017 2015 2016 591,
2015 | 2016 | 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 21,065 19,090 21,250 B Stromkosten | 5.398,20€ | 5.471,88€ | 6.205,40€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -9,38% Kostenabweichung 2015/2016 = 1,36%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 11,31% Kostenabweichung 2016/2017 = 13,41%
Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Kinderkrippenbetrieb/Nutzerverhalten, Kiichenbetrieb, usw.)
abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
800,00 € —
260,000 60000€ = —— 11—
240,000
’ /' ——| L _
220,000 400,00 €
200,000 200,00€ =
180,000 215 Wasserverbrauc... 0,00 € R?Wasserkosten
2016 3017 2015 7p16 2017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 217,000 225,000 257,000 Wasserkosten | 583,40 € 650,28 € 782,61 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  3,69% Kostenabweichung 2015/2016 = 11,46%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  14,22% Kostenabweichung 2016/2017 = 20,35%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Kinderkrippenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Durch
Preissteigerungen je m?3 erhéhen sich auch die jahrlichen Kosten.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - Neubau Kinderkrippe 2012
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnahmen
2016 - keine relevanten MalRnahmen
2017 - keine relevanten MalRnhahmen

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler

Seite 65 von 109



Energiebericht 2017

5.18 Klaranlage (OT Bdsingen)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Klaranlage Bosingen
Lichtenbach 2
72285 Pfalzgrafenweiler-Bosingen
Gebaudekategorie: Klaranlage
tatsachliche Nutzung: Abwasserbehandlung
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Strom
Heizungsart:
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung:
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand:

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)
/\
180,000 - 18.00000€
160, ]
60,000 %_ 16.000,00 €
140,000 |
] 14.000,00 €
120,000 .
100,000 | — ] | 12.000,00 €
80,000 10.000,00 €
60,000 | 8.000,00 €
40,000 6.000,00 €
20,000 4.000,00 €
0,000 2.000,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 5417
B Warme Verbrauch
. 0,000 | 0,000 | 0,000
in MWh 2015 2016 2017
] Stro?r:vhj:/l\)/fwh 74,199 78,552 77,025 m Kosten Wirme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
m Stromkosten | 15.546,04 € | 17.818,23 €| 15.993,72 €
Wasse:l’)‘:;bra‘“h 92,000 | 170,000 | 167,000 Wasserkosten | 233,17€ | 449,38€ | 466,72€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Warme Verbrauch in Kosten Warme
1,00 €
1,000 0,80 €
0,60 €
0,500 0,40 €
0,20 €
0,000 )
Warme... 0,00€ Kosten Warme
2015 1016 2015
2017 2016 5917
2015 2016 2017
B Wirme Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,000 0,000 0,000 m Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 0,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  0,00%
Erlauterung: Keine Heizungsanlage vorhanden.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
18.000,00 €

80,000 17.000,00 €

78,000

76,000 16.000,00 €

74,000 15.000,00 €

72,000 Stromverbrauch... 14.000,00 € Stromkosten

2015
2016 2017 2015 72016 2017
2015 | 2016 | 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 74,199 78,552 77,025 M Stromkosten | 15.546,04 € | 17.818,23 € | 15.993,72 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 5,87% Kostenabweichung 2015/2016 = 14,62%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -1,94%

Kostenabweichung 2016/2017 = -10,24%
ErlAuterung: .......coooii i
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
500,00 €
200,000 400,00€ | — |—
150,000 30000€ L1 —
100,000 20000€ P L —
50,000 100,00 € N
0,000 Wasserverbrauc... 0,00 € B Wasserkosten

2015 2016 5017 2015 2016 5415

2015 2016 2017

Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 92,000 170,000 167,000 Wasserkosten | 233,17 € 449,38 € 466,72 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 84,78% Kostenabweichung 2015/2016 = 92,73%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -1,76% Kostenabweichung 2016/2017 = 3,86%

ErlAuterung: ...

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

MaRnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnhahmen
2016 - keine relevanten MaflRnahmen
2017 - keine relevanten MalRnahmen
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5.19 Klaranlage (OT Edelweiler)

Kurzsteckbrief

Anschrift: Klaranlage Edelweiler
Zinsbachtal 501 (901)
72285 Pfalzgrafenweiler-Edelweiler

Gebaudekategorie: Klaranlage

tatsachliche Nutzung: Abwasserreinigung

Baujahr:

BGF in m?:

Heizmedium: Strom

Heizungsart:

Stromversorgung: Netzbetreiber

Warmwasserbereitung:

Liftungsanlage: nein

Sanierungsstand:

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0,000

2015

/\

2016

2017

2015

2016 2017

B Warme Verbrauch

in MWh 0,000

0,000 0,000

B Stromverbrauch

in MWh 65,011

70,912 | 65,113

Wasserverbrauch

cbm 7,000

8,000 6,000

20.000,00 €
18.000,00 €
16.000,00 €
14.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €

-

2015

2016

2017
2015 2016 2017
H Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
M Stromkosten | 15.719,78 €| 18.450,96 € | 16.135,59 €
Wasserkosten 26,51 € 30,35 € 26,13 €
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Warme Verbrauch in Kosten Warme
1,00 €
1,000 0,80 €
0,60 €
0,500 0,40 €
0,20 €
0,000 )
Warme... 0,00€ Kosten Warme
2015 1016 2015
2017 2016 5917
2015 2016 2017
B Wirme Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,000 0,000 0,000 m Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 0,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  0,00%
Erlauterung: Keine Heizungsanlage vorhanden.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten

19.000,00€ —  ——

75,000 18.000,00 €

70,000 17.000,00 €
16.000,00 €

65,000
15.000,00 €

60,000 2015 Stromverbrauch... 14.000,00 € Stromkosten

2016 2017 2015 2016 2017
2015 | 2016 | 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 65,011 70,912 65,113 W Stromkosten | 15.719,78 € | 18.450,96 € | 16.135,59 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  9,08% Kostenabweichung 2015/2016 = 17,37%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -8,18% Kostenabweichung 2016/2017 = -12,55%

ErlAuterung: .......coooii i
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in

cbm
8,000
6,000
4,000
2,000
0,000 Wasserverbrauch...
2015 2016 2017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch
in cbm 7,000 8,000 6,000

Wasserkosten

32,00€ —
3000€ 04—
2800€ | T——
26,00 €

/I.I\ e
24,00 € %Wasserkosten

2015 >016 2017

2015 2016 2017
Wasserkosten 26,51 € 30,35 € 26,13 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  14,29%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -25,00%

Erlauterung: ..o

Kostenabweichung 2015/2016 =  14,49%

Kostenabweichung 2016/2017 = -13,90%

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

MaRnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnhahmen
2016 - keine relevanten MaflRnahmen
2017 - keine relevanten MalRnahmen
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5.20 Leichenhalle (OT Bdsingen)

Kurzsteckbrief

Anschrift: Leichenhalle
Frahlingsstr. 5/1
72285 Pfalzgrafenweiler-Bosingen

Gebaudekategorie: Friedhofswesen

tatsachliche Nutzung: Bestattungswesen

Baujahr:

BGF in m%

Heizmedium: Strom

Heizungsart: Frostwachter

Stromversorgung: Netzbetreiber

Warmwasserbereitung:

Liftungsanlage: nein

Sanierungsstand: mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste

n)

160000 | | ,ci00e
140,000 400,00 €
120,000 350,00 €
100,000 300,00 €
80,000 250,00 €
60,000 200,00 €
40,000 150,00 €
20,000 100,00 €
0,000 50,00 €
0,00 €

/\

2015

2015 2016 2017 2016 2017
= Warme ,\\;mira“h 0,000 | 0,000 | 0,000
n 2015 2016 2017
[ | Stromvl\t/el:/t\)/r:uch 0,170 0,388 1,663 M Kosten Warme | 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B Stromkosten 25,44 € 143,60 € 232,79 €
Wassexi;bra“h 90,000 | 88,000 | 148,000 Wasserkosten | 223,67€ | 234,93€ | 410,54€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Warme Verbrauch in Kosten Warme
1,00 €
1,000 0,80 €
0,60 €
0,500 0,40 €
0,20 €
0,000 )
Warme... 0,00€ Kosten Warme
2015 1016 2015
2017 2016 5917
2015 2016 2017
B Wirme Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,000 0,000 0,000 m Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 0,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  0,00%

Erlauterung: Keine Heizungsanlage vorhanden (nur Frostwachter).
Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
250,00€ — < ————

2,000 200,00 €

1,500 150,00 €

1,000 100,00 €

0,500 50,00 €

0,000 215 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten

2016 2017 2015 2016 4047
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,170 0,388 1,663 M Stromkosten 25,44 € 143,60 € 232,79 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 128,83% Kostenabweichung 2015/2016 = 464,47%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  328,45% Kostenabweichung 2016/2017 = 62,11%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Bestattungen/Nutzerverhalten, Wetterlage, usw.) abhangig.
Warmeenergie fur WC-Anlagen durch Frostwachter.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch
in cbm

2015 7016 2017

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
500,00 €
150,000 400,00 € —

100,000 300,00 €

200,00 €
50,000
0,000

Wasserverbrauc...

2016 2017

L —

/.\-\ .

100,00 € | I\I I\ [~
0,00 € Wasserkosten

2015 2016 2017

2015

88,000 148,000

2016 2017

Wasserkosten | 223,67 €

234,93 € 410,54 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =

-2,22%

68,18%

Kostenabweichung 2015/2016 =

5,03%

Kostenabweichung 2016/2017 = 74,75%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Bestattungen/Nutzerverhalten, Giel3verhalten der
Friedhofsbesucher, Wetterlage, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnahmen
2016 - keine relevanten MalRnahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen
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5.21 Leichenhalle (OT Kalberbronn)

Kurzsteckbrief

Anschrift: Leichenhalle
Zinsbachstr. 31
72285 Pfalzgrafenweiler-
Kalberbronn

Gebaudekategorie: Friedhofswesen

tatsachliche Nutzung: Bestattungswesen

Baujahr:

BGF in mz

Heizmedium: Strom

Heizungsart: Frostwachter

Stromversorgung: Netzbetreiber

Warmwasserbereitung:

Liftungsanlage: nein

Sanierungsstand: mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste

90,000 — ————
gooo0 — fH—m5>"
70,000 ~ | —m—ou
60,000 - |-
50,000 -~ | T——n
40,000 -~ |-
3000 7 IT——
20000 | |T——
10,000
0,000
2015
2016 54,5
2015 2016 2017
B Warme Verbrauch
in MWh 0,000 0,000 0,000
W Stromverbrauch
in MWh 2,099 4,355 3,573
Wasserverbrauch 84,000 9,000 15,000
cbm

n)
1.200,00€ — ——————
1.000,00 €
800,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00 €
0,00 €
2015
2016 2017
2015 2016 2017
M Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B Stromkosten 512,14€ | 1.116,12€ | 901,09 €
Wasserkosten 209,42 € 32,90€ 50,49 €
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra

uch und Kosten)

Warme Verbrauch in Kosten Warme
1,00 €
1,000 0,80 €
0,60 €
0,500 0,40 €
0,20 €
0,000 .
Warme... 0,00¢€ Kosten Warme
2015 5016 2015
2017 2016 7017
2015 2016 2017
® Wirme Verbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,000 0,000 0,000 m Kosten Warme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 0,00%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  0,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  0,00%
Erlauterung: Keine Heizungsanlage vorhanden (nur Frostwachter).
Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)
Stromverbrauch in Stromkosten
1.200,00 €
6,000 1.000,00 €
800,00 €
4,000 600,00 €
2,000 400,00 €
200,00 €
0,000 2015 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016 5017 2015 »016 5017
2015 | 2016 | 2017
M Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 2,099 ‘ 4,355 ‘ 3,573 W Stromkosten | 512,14 € 1.116,12 € 901,09 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 107,48% Kostenabweichung 2015/2016 = 117,93%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -17,96% Kostenabweichung 2016/2017 = -19,27%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Bestattungen/Nutzerverhalten, Wetterlage, usw.) abhangig.
Warmeenergie fur WC-Anlagen durch Frostwachter.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in
cbm
100,000
50,000
0,000 Wasserverbrauc...
2015 2016 2017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch o) 9,000 15,000
in cbm

Wasserkosten

250,00 €
200,00€ — F  ——————
150,00€ || ———
100,00€ | | ———

50,00 € g
— ) —
0,00 € I I Wasserkosten

2015 2016 2017

2015 2016 2017
Wasserkosten| 209,42 € 32,90 € 50,49 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -89,29%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  66,67%

Kostenabweichung 2015/2016 = -84,29%

Kostenabweichung 2016/2017 =  53,47%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Bestattungen/Nutzerverhalten, Giel3verhalten der
Friedhofsbesucher, Wetterlage, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015
Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MafRhahmen
2013 - Austausch Kellereingangstur (Holztlr)
2014 - keine relevanten MafRhahmen
Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRnahmen
2016 - keine relevanten MalRnahmen
2017 - keine relevanten MalRnhahmen
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5.22 Mehrzweckgebaude (OT Kélberbronn)

Kurzsteckbrief

Anschrift: Mehrzweckgebaude Kalberbronn
Grol3e-Tannen-Str. 2 72285
Pfalzgrafenweiler-Kélberbronn

Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung

tatsachliche Nutzung:

Verwaltung, Feuerwehr und
Schlachthaus

Baujahr:

BGF in mz

Heizmedium: Heizol und Strom
Heizungsart: Einzeltfen, Frostwéachter
Stromversorgung: Netzbetreiber

Warmwasserbereitung:

Durchlauferhitzer

Liftungsanlage:

nein

Sanierungsstand:

mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)
/—\
1.200,000 2,500,006 — ———
1.000,000 ~— T ———
2.000,00 €
800,000
600,000 1.500,00 €
4
00,000 1.000,00 €
200,000
500,00 €
0,000
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
W Heizol Verbrauch | o3¢ 00 | 0000 | 1.004,000
in Liter 2015 2016 2017
m Strorn\;\j:l?/fuch 7 446 6,530 0,567 B Kosten Heizsl | 650,90 € 0,00 € 558,61 €
n B Stromkosten | 1.787,11€ | 2.412,69€ | 2.296,10€
Wasse;‘l’;:bra“h 14,000 | 28,000 | 11,000 Wasserkosten | 43,14€ | 8149€ | 39,66€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Heiz6l Verbrauch in Kosten Heizol
Liter
800,00€ — — —
1.500,000 600,00 €
1.000,000 400,00 €
500,000 200,00 €
0,000 2015 016 Heizdl... 0,00€ 2015 Kosten Heizol
2017 2016 5p17

2015 2016 2017

- HEiZﬁLVS:E:aUCh 935,000 0,000 1.004,000 m Kosten Heizol 65200,5193 € 02,2(1)6“2 5528?:51 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = -100,00% Kostenabweichung 2015/2016 = - 100,00%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  100,00% Kostenabweichung 2016/2017 = 100,00%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Feuerwehr,

usw.) abhangig. Die Gebaudehulle verfugt tber keinen standardgerechten
Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
2.500,00 €
10,000 2.000,00 €
1.500,00 €
5,000 1.000,00 €
500,00 €
0,000
ro15 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016
2017 2015 2016 5917
2015 2016 2017
lStro.mverbrauch 7 446 9,530 9,567 2015 2016 2017
in MWh M Stromkosten 1.787,11 € 2.412,69€ 2.296,10€

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  27,98% Kostenabweichung 2015/2016 =  35,01%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 0,39% Kostenabweichung 2016/2017 =  -4,83%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Feuerwehr,
usw.) abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm

100,00 €
30,000 80,00 €

20,000 60,00 €
40,00 €

L

/\ S

d B =

10000 20,00 € | I\ \l l\
0,000 Wasserverbrauch... 0,00 € %

2015 2016 5917 2015 2016 5415

Wasserkosten

2015 2016 2017

Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 14,000 28,000 11,000 Wasserkosten| 43,14 € 81,49 € 39,66 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  100,00% Kostenabweichung 2015/2016 =  88,90%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -60,71% Kostenabweichung 2016/2017 =  -51,33%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Feuerwehr, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRnhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRnhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler Seite 80 von 109



Energiebericht 2017

5.23 Rathaus/Gemeindehaus (OT Bdsingen)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Gemeindehaus Bosingen
Pfalzgrafenweilerstr. 5
72285 Pfalzgrafenweiler-Bdsingen
Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: |Burgersaal, Verwaltung, Mietwohnung
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Heizol
Heizungsart: Zentralheizung
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung:
Liftungsanlage: Abluftsysteme
Sanierungsstand:

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
10.000,000 4'500,00 <E - T
9.000,000 4.000.00 €
8.000,000 o
7.000,000 3.500,00 €
6.000,000 3.000,00 €
>.000,000 2.500,00 €
4.000,000
3.000,000 2.000,00 €
2.000,000 1.500,00 €
1.000,000 1.000,00 €
0,000 500,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 5517
= Heizol Verbrauch | ¢ 575 000 | 9.501,000 | 5.500,000
in Liter 2015 2016 2017
n Strom\;j:/?/fUCh 3,456 3,140 3,450 u Kosten Heizo| | 3.883,68€ | 4.269,79¢€ | 2.775,08 €
in mStromkosten | 827,17€ | 811,58€ | 872,77¢€
Wasse:ﬂbra“h 122,000 | 148,000 | 152,000 Wasserkosten | 299,69€ | 38837€ | 421,37¢
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Heiz6l Verbrauch in Kosten Heizol
Liter
5.000,00 €
10.000,000 4.000,00 €
3.000,00 €
5.000,000 2.000,00 €
1.000,00 €
0,000 -
Heizol... 0,00€ Kosten Heizdl
2015 5016 2015
2017 2016 2017
2015 2016 2017
® Heizol Verbrauch 2015 2016 2017
in Liter 6.975,000 | 9.501,000 | 5.500,000 m Kosten Heizd| | 3.883,68€ | 4.269,79€ | 2.775,08 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  36,22% Kostenabweichung 2015/2016 = 9,94%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -42,11% Kostenabweichung 2016/2017 = -35,01%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten,
Veranstaltungen, Mietnutzung, usw.) abhangig. Die Gebaudehulle (Mauerwerk,
Dach/zZwischendecke) verfugt tber keinen standardgerechten Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
880,00€ — = ——

3,600 860,00 €

3,400 840,00 €

3,200 820,00 €

3,000 800,00 €

2,800 Stromverbrauch... 780,00 € Stromkosten

2015
2016 5017 2015 3016 5445
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 3,456 3,140 3,459 mStromkosten| 827,17€ | 811,58€ | 872,77€
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -9,15%

Kostenabweichung 2015/2016 = -1,88%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 10,16% Kostenabweichung 2016/2017 = 7,54%
Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten,
Veranstaltungen, usw.) abhéangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in
cbm

200,000
150,000
100,000
50,000
0,000

2015 7016 2017

2015 2016 2017
Wasserverbrauch

in cbm

122,000 148,000 152,000

Wasserverbrauc...

500,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €

0,00 €

Wasserkosten
/\.-‘
=t 1—F
Y B == W
Ly Wasserkosten

2015 2016 2017

2015 2016 2017

Wasserkosten

299,69 € 388,37 € 421,37 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 21,31%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 2,70%

Kostenabweichung 2015/2016 =

Kostenabweichung 2016/2017 =

29,59%

8,50%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Veranstaltungen, usw.)
abhangig. Durch Preissteigerungen je m3 erh6hen sich auch die jahrlichen Kosten.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr Malinahme
2012 - keine relevanten MalRhahmen
- Flachdachsanierung Anbau
2013 - Austausch Nebeneingangstur (Holztir)
2014 - keine relevanten Mal3nahmen
Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr Malinahme
- Montage Schallschutzdecke einschlief3lich
2015 Deckenbeleuchtung Gemeindesaal
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - Austausch Haupteingangstirelement Rathaus
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5.24 Rathaus (OT Durrweiler)

Kurzsteckbrief

Anschrift: Rathaus Durrweiler

Rathausstr. 1

72285 Pfalzgrafenweiler-Durrweiler

Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: Verwaltung, Feuerwehr und
Schlachthaus

Baujahr:

BGF in m?:

Heizmedium: Heizdl und Strom

Heizungsart: Einzel6fen und Nachspeicherofen
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: | Durchlauferhitzer
Liftungsanlage: nein

Sanierungsstand: mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
18,000 — 1200006 — —————m—
16,000 L
14,000 | 1.000,00 €
12,000
800,00 €
10,000
8,000 600,00 €
6,000
4,000 400,00 €
2,000 200,00 €
0,000
0,00 €
2015 2016
2017
2015 5016
2017
2015 | 2016 | 2017
M Heiz6l/Speicher 2015 2016 2017
Verbrauch in 3,161 | 3,642 | 7,628
MWh [ | Kosten
Heiz6l/Nachtspeic | 536,52 € | 640,66 € | 900,28 €
" Stroi':‘l'\j::/f“h 2,158 | 2,742 | 4,298 her
m Stromkosten 525,84 € | 711,97 € | 1.080,41 €
Wasse;‘ﬁbra“h 12,000 | 12,000 | 18,000 Wasserkosten 41,60€ | 44,04€ | 64,01€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

Heizol/Speicher Kosten
Verbrauch in MWh Heizol/Nachtspeicher
8,000 1.000,00 €
6,000
4,000 500,00 €
2,000
0,000 Heiz6l/Speicher... 0,00 ¢ Kosten...
2015 3016 50q7 2015 2016 0.5
2015 | 2016 | 2017 2015 2016 2017
M Heiz6l/Speicher [ ] Kosten
Verbrauch in 3,161 3,642 7,628 Heiz6l/Nachtspeic | 536,52 € | 640,66 € | 900,28 €
MWh her

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  15,20% Kostenabweichung 2015/2016 = 19,41%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 109,45% Kostenabweichung 2016/2017 =  40,52%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Schlachtungen,
Kurse, usw.) abhangig. Die Geb&udehtille (Mauerwerk, Dach/Zwischendecke und
grof3tenteils Fenster) verfiigt Uber keinen standardgerechten Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
MWh

1.200,00 €

6,000 1.000,00 €
800,00 €

4,000 600,00 €
2,000 400,00 €
200,00 €

0,000 Stromverbrauch... 0,00 €

Stromkosten
2015 5016 2017

2015 7016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017
4,298 B Stromkosten | 525,84 € 711,97 € 1.080,41€

W Stromverbrauch
in MWh

2,158 2,742

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  27,06% Kostenabweichung 2015/2016 =  35,40%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 56,76% Kostenabweichung 2016/2017 = 51,75%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Schlachtungen,
Kurse, usw.) abhangig. Innenbeleuchtung auf LED-Technik bei Bedarf umristen.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm

80,00 €
20,000
15,000
10,000

-

L

P e S B

5,000 2000€ | I\l I\ -
0,000 Wasserverbrauch... 0,00€ \Q

2015 3016 2017

60,00 €
40,00 €

Wasserkosten
2015 »p16 2017

2015 2016 2017

Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 12,000 12,000 18,000 Wasserkosten| 41,60 € 44,04 € 64,01 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  0,00% Kostenabweichung 2015/2016 = 5,87%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 50,00% Kostenabweichung 2016/2017 =  45,35%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Schlachtungen, Kurse,

usw.) abhangig. Durch Preissteigerungen je m3 erhéhen sich auch die jahrlichen
Kosten.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015
Jahr MalRnahme
2012 - vereinzelter Fensteraustausch in Kunststoff
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen
Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - Austausch 3x Giebelfenster Nordseite in Kunststoff
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5.25 Rathaus (OT Edelweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Rathaus Edelweiler
Edelhalde 22
72285 Pfalzgrafenweiler-Edelweiler
Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: Verwaltung und Schlachthaus
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Heizdl
Heizungsart: Einzelofen
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung:
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: sanierungsbedurftig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
1.200,000
500,00 €
1.000,000
800,000 400,00 €
600,000 300,00 €
400,000
200,00 €
200,000
0,000 100,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
M Heizol Verbrauch
- 675,000 | 1.252,000 | 1.126,000
in Liter 2015 2016 2017
u Strorﬂ\ﬁ:ll\)/fmh 0,446 0,171 0,260 W Kosten Heizol 375,84 € 518,48 € 568,13 €
n mStromkosten | 128,29€ | 67,82€ | 82,03€
Wasse:ﬂbra“h 36,000 | 6000 | 15000 Wasserkosten | 95,40€ | 2523€ | 50,49€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra

uch und Kosten)

Heizo6l Verbrauch in Kosten Heizol
Liter
600,00€
1.500,000 500,00 €
400,00 €
1.000,000 300,00 €
500,000 200,00 €
0.000 100,00 €
' Heizdl... 0,00¢€ Kosten Heizél
2015 5016 2015
2017 2016 017
2015 2016 2017
® Heizol Verbrauch 2015 2016 2017
in Liter 675,000 | 1.252,000 | 1.126,000 M Kosten Heizdl | 375,84 € 518,48 € 568,13 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  85,48% Kostenabweichung 2015/2016 = 37,95%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -10,06% Kostenabweichung 2016/2017 = 9,58%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.)
abhangig. Die komplette Gebaudehdlle verfugt Uber keinen standardgerechten
Warmeschutz. Durch die geringe Nutzung kénnen Verbrauch und Kosten gering

gehalten werden.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und

Kosten)
Stromverbrauch in Stromkosten
15000€
0,600
100,00 €
0,400
0,200 50,00 €
0,000
2015 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016 5p17 2015 5p16 5017
2015 | 2016 | 2017
M Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,446 0171 0,260 W Stromkosten | 128,29 € 67,82 € 82,03 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = -61,57% Kostenabweichung 2015/2016 =  -47,14%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 52,01% Kostenabweichung 2016/2017 = 20,95%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch
in cbm

2015 3016 2017

2015

36,000

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
100,00 €  —
40,000 80,00€ | | ————
30,000 60,00€ | | ———
20,000 4000 VI 10—
10,000 20,00 € \n\ -
0,000 Wasserverbrauch... 0,00 € B Wasserkosten

2016 2017

2015 2016 2017

2015

6,000 15,000

2016 2017

Wasserkosten 95,40 €

25,23 € 50,49 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =

-83,33%

150,00%

Kostenabweichung 2015/2016 =

-73,55%

Kostenabweichung 2016/2017 = 100,12%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRnhahmen
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRnhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MalRhahmen
2016 - keine relevanten MalRhahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen
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5.26 Rathaus (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Rathaus Pfalzgrafenweiler
Hauptstr. 1
72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: Verwaltung
Baujahr:
BGF in m%
Heizmedium: Fernwérme
Heizungsart: zentrale Ubergabestation
Stromversorgung: Eigenstromversorgung
Warmwasserbereitung: | Durchlauferhitzer
Liftungsanlage: nein (Klimaanlage fur Server)
Sanierungsstand: gut

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
120,000 8.000,00€  m  ——
100,000 r— 7.000,00 €
80,000 | 6.000,00 €
60,000 | 5.000,00 €
4.000,00 €
40,000 -
3.000,00 €
20,000
2.000,00 €
0,000 1.000,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 | 2017 2016 2017
B WeilerWarme
Verbrauch in 51,682 | 61,135 | 63,438 2015 3016 2017
MWh M Kosten Weiler
i 4.385,34€ | 4.666,11€ | 4.500,16 €
" S”°i’:]“’,\‘j|:,t\’/f“°h 44,011 | 34,330 | 29,607 Warme
m Stromkosten | 7.928,05€ | 6.840,98€ | 6.078,18 €
Wassexi;bra“h 98,000 | 108,000 | 104,000 Wasserkosten | 242,68€ | 286,08€ | 291,43¢€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh

4.700,00 €
80,000 4.600,00 €
60,000 4.500,00 €
40,000 4.400,00 €
20,000 4.300,00 €

0,000 WeilerWarme... 4.200,00 € Kosten Weiler...
2015 2016 2017

2015 72016 2017

2015 | 2016 | 2017
B WeilerWarme
Verbrauch in 51,682
MWh

2015 2016 2017

61,135 63,438 W Kosten Weiler

Warme

4.385,34€ | 4.666,11€ | 4.500,16 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  18,29% Kostenabweichung 2015/2016 =  6,40%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 3,77% Kostenabweichung 2016/2017 = -3,56%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.)

abhéangig. Die Gebaudehilille verfigt denkmalschutzbedingt teilweise tber keinen
standardgerechten Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten

8.000,00 €

60,000 6.000,00 €

40,000 4.000,00 €

20,000 2.000,00 €

0,000 ro15 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016 5017 2015 2016 017
2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 44,011 34,330 29,607 M Stromkosten | 7.928,05 € 6.840,98 € 6.078,18 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -22,00% Kostenabweichung 2015/2016 =  -13,71%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -13,76% Kostenabweichung 2016/2017 = -11,15%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Durch
Umstellung auf LED-Technik / neue Klima konnte der Strombedarf gesenkt werden.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
300,00 € =
110000 250,00€ " gm | [—1 —
) | - [ i
i mooe
100,000 10000€ L1 {1 —
95,000 50,00 € H e
90,000 Wasserverbrauc... 0,00 € B Wasserkosten

2015 2016 5017 2015 2016 5415

2015 2016 2017

Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 98,000 108,000 104,000 Wasserkosten | 242,68 € 286,08 € 291,43 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  10,20% Kostenabweichung 2015/2016 = 17,88%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -3,70% Kostenabweichung 2016/2017 =  1,87%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Durch
Preissteigerungen je m?3 erhéhen sich auch die jahrlichen Kosten.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr Malinahme
2012 - keine relevanten Mal3nahmen
2013 - keine relevanten Mal3nahmen
2014 - keine relevanten Mal3nahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr Malinahme
2015 - keine relevanten Mal3hahmen

- Umstellung Leuchtstoffréhren Deckenlampen auf

2016 LED-Tubes, Umstellung Lichtband an Fassade auf LED
2017 - Einbau neue Klimaanlage im KG fur EDV-Server
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5.27 Schulzentrum (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Schulzentrum

Burgstr. 31

72285 Pfalzgrafenweiler
Gebaudekategorie: offentliche Einrichtung

tatsachliche Nutzung:

Schul- und Sporteinrichtu

ng

Baujahr Hauptgebaude:

Baujahr Langbau

Baujahr Pavillion:

BGF in m2 (H):

BGF in m2 (L):

BGF in m2 (P):

Heizmedium: Fernwarme

Heizungsart: zentrale Ubergabestationen
Stromversorgung: Eigenstromversorgung
Warmwasserbereitung: Uber Heizungsanlage, Boiler bzw.

Durchlauferhitzer

Liftungsanlage:

vorhanden im Hauptgeba

ude

Sanierungsstand (H):

sanierungsbedurftig

Sanierungsstand (L):

mittel

Sanierungsstand (P):

mittel

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste

n)

/\
1.200,000 - 70.00000€ — —m——
-
1.000,000 - — 60.000,00 €
L] B
800,000 e 50.000,00 €
600,000 — 40.000,00 €
400,000 - 30.000,00 €
200,000 - 20.000,00 €
0,000 10.000,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 2016 2017 2016 2017
B WeilerWarme
Verbrauch in 735,007 810,447 842,372 2015 2016 2017
MWh = Kosten Weiler| o\ 151 27 ¢ | 60.835,50 € | 59.166,90 €
] Stroir:\;\j:ll\)/fuch 0,000 0,000 26,107 Warme B T T
B Stromkosten 0,00 € 0,00 € 5.359,66 €
Wasse;‘éi:bra”d’ 968,000 | 897,000 | 1.164,000 Wasserkosten | 2.333,16 € | 2.327,67€ | 3.184,83 €
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh
62.000,00 €
850,000 61.000,00 €
800,000
750,000 60.000,00 €
700,000 59.000,00 €
650,000

WeilerWéarme... 58.000,00 €

Kosten Weiler...

20157016 2017

2015 | 2016 | 2017
B WeilerWarme
Verbrauch in 735,007
MWh

2015 2016 2017

810,447 842,372 W Kosten Weiler

Warme

61.191,87 €| 60.835,59 € | 59.166,90 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 10,26% Kostenabweichung 2015/2016 = -0,58%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 3,94% Kostenabweichung 2016/2017 = -2,74%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Schulbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Die

Gebaudehulle (Bebauung gegen Erdreich, Mauerwerk, Dach) verfiigt tber keinen
standardgerechten Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten

6.000,00€ — ——

30,000 5.000,00 €
4.000,00 €

20,000 3.000,00 €

10,000 2.000,00 €
1.000,00 €

0,000 2015 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten
2016 3017

2015 7016 2017

2015 2016 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 0,000 0,000 26,107 W Stromkosten 0,00 € 0,00 € 5.359,66 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 = ...,... % Kostenabweichung 2015/2016 = ...,... %
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = ...,... % Kostenabweichung 2016/2017 = ...,... %

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Schulbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Verbrauch und
Kosten siehe Hallenbad (eine getrennte Erfassung ist erst ab Jahr 2018 maglich).
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
4.000,00 €
1.500,000 3.00000€ T —pm—
1.000,000 2.000,00 € P —
500,000 1.000,00 € /l '\ —P i —
0,000 Wasserverbrau... 0,00 € %‘ Wasserkosten

2015 2016 5017 2015 2016 5077

2015 2016 2017

Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 968,000 897,000 | 1.164,000 Wasserkosten | 2.333,16 € | 2.327,67 € | 3.184,83€
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  -7,33% Kostenabweichung 2015/2016 = -0,24%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  29,77% Kostenabweichung 2016/2017 = 36,82%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Schulbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Durch
Preissteigerungen je m?3 erhéhen sich auch die jahrlichen Kosten.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr Malinahme
2012 - keine relevanten Mal3nahmen
- Sanierung Klassenraume EG Pavillion einschlie3lich
2013 neuer Deckenbeleuchtung
- Sanierung Schulkiichenbereich im Langbau,
2014 Sanierung WC-Anlagen 1.BA Hauptgebaude
Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr Malinahme
2015 - Sanierung Werkraume Hauptgebaude
2016 - keine relevanten MalRhahmen
- Sanierung Raume UG Pavillion einschliel3lich neuer
2017 Deckenbeleuchtung fur Hortnutzung
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5.28 Sozialstation (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Hauptstr. 5

72285 Pfalzgrafenweiler
Gebé&udekategorie:
tatsachliche Nutzung: Sozialstation und Asylunterkinfte
Baujahr:
BGF in mz
Heizmedium: Fernwéarme
Heizungsart: zentrale Ubergabestation
Stromversorgung: Eigenstromversorgung
Warmwasserbereitung: | Boiler
Liftungsanlage: nein
Sanierungsstand: sanierungsbedurftig

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

/\
350,000 4500006 — ———
300,000 | | 2.00000¢
250,000 | 3.500,00 €
200,000 | 3.000,00 €
150,000 | 2.500,00 €
100,000 2.000,00 €
1.500,00 €
50,000
1.000,00 €
0,000
500,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 5447
B WeilerWarme
Verbrauch in 37,621 41,515 50,470 2015 2016 2017
MWh m Kosten Weiler
" 3.168,11€ | 3.153,85€ | 3.558,88€
" 5”°i':"|\j:,l\’lf“°h 18,790 | 19,418 | 29,673 Warme
W Stromkosten | 3.378,31€ | 3.678,55€ | 4.138,96 €
Wasse?ﬁ;bra“d’ 22,000 | 53,000 | 329,000 Wasserkosten| 68,03€ | 160,74€ | 999,09 €
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh

3.600,00 €
60,000 3.400,00 €
40,000 3.200,00 €
20,000 3.000,00 €

0,000 Weilerwarme... 2.800,00 € Kosten Weiler...
2015 5016 g,

2015 72016 2017

2015 | 2016 | 2017

B WeilerWarme
Verbrauch in 37,621
MWh

2015 2016 2017

41,515 50,470 W Kosten Weiler

. 3.168,11€ | 3.153,85€ | 3.558,88€
Warme

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 10,35% Kostenabweichung 2015/2016 = -0,45%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 21,57% Kostenabweichung 2016/2017 = 12,84%

Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Sozialstationsbetrieb, Asylbewerber/Nutzerverhalten,
usw.) abhangig. Die Geb&audehulle verfugt Gber keinen ausreichenden Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten

5.000,00€ —  ————

30,000 4.000,00 €

20,000 3.000,00 €
2.000,00 €

10,000
1.000,00 €

0,000 2015 Stromverbrauch... 0,00 € Stromkosten

2016 5017 2015 2016 5017
2015 | 2016 | 2017
W Stromverbrauch 2015 2016 2017
in MWh 18,790 19,418 29,673 W Stromkosten | 3.378,31€ | 3.678,55€ | 4.138,96 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  3,34% Kostenabweichung 2015/2016 =  8,89%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 52,81% Kostenabweichung 2016/2017 = 12,52%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Sozialstationsbetrieb, Asylbewerber/Nutzerverhalten, usw.)

abhangig. Durch den Einzug der Asylbewerber ist der Wasserverbrauch extrem
angestiegen.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in
cbm

400,000
300,000
200,000
100,000

0,000

2015 7016 2017

2015 2016 2017
Wasserverbrauch

in cbm

22,000 53,000 329,000

1.000,00 € =

Wasserverbrauc...

Wasserkosten

800,00€ | |—
600,00€ [~ | —
400,00€ |~
200,00€ ¢ =1 —

& —
0,00 € Wasserkosten
2015 2016 2017
2015 2016 2017

Wasserkosten 68,03 € 160,74 € 999,09 €

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  140,91%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 520,75%

Kostenabweichung 2015/2016 = 136,28%

Kostenabweichung 2016/2017 = 521,56%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Sozialstationsbetrieb, Asylbewerber/Nutzerverhalten, usw.)
abhangig. Durch den Einzug der Asylbewerber ist der Wasserverbrauch extrem

angestiegen.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - keine relevanten MalRnahmen
2013 - keine relevanten MalRnahmen
2014 - keine relevanten MalRnahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MafRhahmen

- Umstellung Lichtband an Fassade auf LED

2016 - Einzug Asylbewerber Oktober 2016
2017 - keine relevanten MaflRhahmen
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5.29 Sporthalle (Kernort Pfalzgrafenweiler)

Kurzsteckbrief
Anschrift: Sporthalle
Burgstr. 37
72285 Pfalzgrafenweiler
Gebéaudekategorie: Offentliche Einrichtung
tatsachliche Nutzung: Sporteinrichtung, Sitzungssaal,
Essensausgabe Horteinrichtung
Baujahr: 2011
BGF in m%
Heizmedium: Fernwérme
Heizungsart: zentrale Ubergabestation
Stromversorgung: Eigenstromversorgung
Warmwasserbereitung: Uber Heizungsanlage mit
Warmwasserspeicher,
Durchlauferhitzer
Laftungsanlage: vorhanden
Sanierungsstand: gut

Gesamtsaufstellung 2015 — 2017 (Verbrauch und Koste  n)

300,000 —  ————

12.000,00€ — T __—
250,000 L_
- 10.000,00 €
200,000 | |
8.000,00 €
150,000 -
6.000,00 €
100,000
50,000 4.000,00 €
0,000 2.000,00 €
2015
2016 2017 0,00 €
2015
2015 | 2016 | 2017 2016 5,417
B WeilerWarme
Verbrauch in 121,646 | 158,032 | 140,032

2015 2016 2017

MWh ® Kosten Weiler
————. Warme 10.265,75€ | 11.768,53 €| 9.722,00 €

42,364 57,606 56,440

in MWh m Stromkosten | 7.631,32 € | 11.479,13 € | 11.586,81 €
Wasse:l’)‘:;bra‘“h 234,000 | 237,000 | 278,000 Wasserkosten| 570,48€ | 620,72€ | 767,21€
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Einzelaufstellung Warmeenergie 2015 — 2017 (Verbra uch und Kosten)

WeilerWarme Kosten Weiler Warme
Verbrauch in MWh
12.000,00 €
200,000 10.000,00 €
150,000 600000 €
100,000 : ’
50.000 4.000,00 €
OIOOO 2.000,00 €
' WeilerWdrme... 0,00€ Kosten Weiler...
2015
2016 2017 20157016 2017
2015 | 2016 | 2017
B WeilerWarme 2015 2016 2017
Verbrauch in 121,646 158,032 140,032 ] Koste.r? Weiler 10.265,75€ | 11.768,53 € | 9.722,00€
MWh Warme

Verbrauchsabweichung 2015/2016 = 29,91% Kostenabweichung 2015/2016 =  14,64%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 = -11,39% Kostenabweichung 2016/2017 = -17,39%
Erlauterung: Der Warmeverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Sport- und Schulbetrieb, Kurse, Veranstaltungen,

Nutzerverhalten, usw.) abhangig. Die Gebaudehdulle verfugt tber einen
standardgerechten Warmeschutz.

Einzelaufstellung Strom 2015 — 2017 (Verbrauch und  Kosten)

Stromverbrauch in Stromkosten
MWh

12.000,00 €
60,000 10.000,00 €
8.000,00 €
40,000 6.000,00 €
20,000 4.000,00 €
2.000,00 €
0,000 Stromverbrauch... 0,00 €

Stromkosten

2015 7016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017
26,440 M Stromkosten | 7.631,32€ | 11.479,13€ | 11.586,81 €

W Stromverbrauch

in MWh 42,364

57,606

Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  35,98% Kostenabweichung 2015/2016 =  50,42%

Verbrauchsabweichung 2016/2017 =  -2,02% Kostenabweichung 2016/2017 = 0,94%

Erlauterung: Der Stromverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der

jahrlichen Nutzung (Wetterlage, Sport- und Schulbetrieb, Kurse, Veranstaltungen,
Nutzerverhalten, usw.) abhangig.
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2015 — 2017 (Verbrauc

h und Kosten)

Wasserverbrauch in Wasserkosten
cbm
800,00 € —
260,000
’ /' — L -
240,000 400,00 €
220,000 200,00€ || B =
200,000 215 Wasserverbrauc... 0,00€ %Wasserkosten
2016 2015
2017 2016 017
2015 2016 2017
Wasserverbrauch 2015 2016 2017
in cbm 234,000 237,000 278,000 Wasserkosten| 570,48 € 620,72 € 767,21 €
Verbrauchsabweichung 2015/2016 =  1,28% Kostenabweichung 2015/2016 = 8,81%
Verbrauchsabweichung 2016/2017 = 17,30% Kostenabweichung 2016/2017 = 23,60%

Erlauterung: Der Wasserverbrauch und die anfallenden Kosten sind stark von der
jahrlichen Nutzung (Sport- und Schulbetrieb, Kurse, Veranstaltungen,
Nutzerverhalten, usw.) abhangig.

Letzte MalRnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr MalRnahme
2012 - Neubau Dreifeldsporthalle
2013 - keine relevanten MalRhahmen
2014 - keine relevanten MalRhahmen

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017
Jahr MalRnahme
2015 - keine relevanten MafRhahmen
2016 - keine relevanten Malihahmen
2017 - keine relevanten MalRhahmen
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6 Analysen der Stral3enbeleuchtung

Kurzsteckbrief

StralRenbeleuchtung

Anzahl

Anteil %
2015

Anzahl

Anteil %
2016

Anzabhl

Anteil %
2017

Gesamtanzahl
StraRenbeleuchtung
Gesamtgemeinde

1280

100,00%

1280

100,00%

1295

100,00%

LED-Leuchtkérperanzahl
Gesamtgemeinde

163

12,73%

443

34,61%

671

51,81%

Natriumdampf-
Leuchtkdrperanzahl
Gesamtgemeinde

873

68,20%

606

47,34%

483

37,30%

Quecksilberdampf-
Leuchtkdrperanzahl
Gesamtgemeinde

244

19,06%

231

18,05%

141

10,89%

Gesamtanzahl
StraRenbeleuchtung Kernort
Pfalzgrafenweiler

789

100,00%

789

100,00%

789

100,00%

LED-Leuchtkérperanzahl
Kernort Pfalzgrafenweiler

155

19,65%

422

53,49%

614

77,82%

Natriumdampf-
Leuchtkdrperanzahl Kernort
Pfalzgrafenweiler

516

65,40%

249

31,56%

135

17,11%

Quecksilberdampf-
Leuchtkdrperanzahl Kernort
Pfalzgrafenweiler

118

14,96%

118

14,96%

40

5,07%

Gesamtanzahl
StraRenbeleuchtung Teilort
Bdsingen

146

100,00%

146

100,00%

157

100,00%

LED-Leuchtkérperanzahl
Teilort Bésingen

0,68%

0,68%

12

7,64%

Natriumdampf-
Leuchtkdrperanzahl Teilort
Bdsingen

139

95,21%

139

95,21%

139

88,54%

Quecksilberdampf-
Leuchtkdrperanzahl Teilort
Bodsingen

4,11%

4,11%

3,82%

Gesamtanzahl
StraRenbeleuchtung Teilort
Durrweiler

91

100,00%

91

100,00%

91

100,00%

LED-Leuchtkérperanzahl
Teilort Durrweiler

0,00%

7,69%

16

17,58%

Natriumdampf-
Leuchtkdrperanzahl Teilort
Durrweiler

81

89,01%

81

89,01%

72

79,12%

Quecksilberdampf-
Leuchtkdrperanzahl Teilort
Durrweiler

10

10,99%

3,30%

3,30%

Gesamtanzahl
Stral3enbeleuchtung Teilort
Herzogsweiler

108

100,00%

108

100,00%

112

100,00%

LED-Leuchtkdrperanzahl
Teilort Herzogsweiler

0,00%

5,56%

10

8,93%

Natriumdampf-
Leuchtkdrperanzahl Teilort
Herzogsweiler

17

15,74%

17

15,74%

17

15,18%

Quecksilberdampf-
Leuchtkdrperanzahl Teilort
Herzogsweiler

91

84,26%

85

78,70%

85

75,89%
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Anteil % Anteil % Anteil %
StraRenbeleuchtung Anzahl 2015 Anzahl 2016 Anzahl 2017
Gesamtanzahl 40 100,00% 40 100,00% 40 100,00%
StraRenbeleuchtung Teilort
Edelweiler
LED-Leuchtkérperanzahl 2 5,00% 2 5,00% 2 5,00%
Teilort Edelweiler
Natriumdampf- 33 82,50% 33 82,50% 33 82,50%
Leuchtkorperanzahl Teilort
Edelweiler
Quecksilberdampf- 5 12,50% 5 12,50% 5 12,50%
Leuchtkorperanzahl Teilort
Edelweiler

Gesamtanzahl 79 100,00% 79 100,00% 79 100,00%
StraRenbeleuchtung Teilort
Kalberbronn
LED-Leuchtkérperanzahl 0 0,00% 0 0,00% 12 15,19%
Teilort Kélberbronn
Natriumdampf- 65 82,28% 65 82,28% 65 82,28%
Leuchtkorperanzahl Teilort
Kéalberbronn
Quecksilberdampf- 14 17,72% 14 17,72% 2 2,53%
Leuchtkorperanzahl Teilort
Kéalberbronn
Gesamtanzahl 27 100,00% 27 100,00% 27 100,00%
StralRenbeleuchtung Teilort
Neu-Nuifra
LED-Leuchtkorperanzahl 5 18,52% 5 18,52% 5 18,52%
Teilort Neu-Nuifra
Natriumdampf- 22 81,48% 22 81,48% 22 81,48%
Leuchtkérperanzahl Teilort
Neu-Nuifra
Quecksilberdampf- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Leuchtkorperanzahl Teilort
Neu-Nuifra

Erlauterung: Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler hat den Beschluss gefasst, die
Leuchtdauer der einzelnen Stral3enbeleuchtungskdrper in der Gesamtgemeinde zu
begrenzen. Das heil3t: Die zeitliche Steuerung der Stralenbeleuchtung wird mittels
Zeitschaltuhren (Abschaltung nachts und Wiederinbetriebnahme in den
Morgenstunden der halbnéchtigen Stral3enbeleuchtungen) und
Dammerungsschaltern umgesetzt. Die Festlegung der halbnachtigen
Stral3enbeleuchtungen (nur verkehrswichtige bzw. verkehrsgefahrdende
Knotenpunkte) erfolgte in den entsprechenden Gremien.

Halbnachtige StralRenbeleuchtungen (Anschaltzeiten)

Montag — Freitag ab 05:30 Uhr, Samstag ab 06:00 Uhr, Sonntag ab 07:00 Uhr
Halbn&chtige Stral3enbeleuchtungen (Abschaltzeiten)

Montag — Freitag ab 23:00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 23:30 Uhr

Hinweis: Schaltzeiten fir ausgewiesene Gewerbegebiete kbnnen abweichen.
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Gesamtsaufstellung Gesamtgemeinde 2015 — 2017 (Verb  rauch und Kosten)
500000 — == | |e000000€ —
50.000,00 €
200,0000
40.000,00 €
150,0000
30.000,00 €
100,0000 20.000,00 €
10.000,00 €
50,0000
0,00 €
0,0000 2015 5016
2015 2017
2016 15
2015 2016 2017
2015 2016 2017 m StromkostenStb |7 135 08¢ | 52.350,93€ | 39.220,87€
W Stromverbrauch in €
Stb in MWh 238,2332 | 249,4314 | 192,3316
Gesamtgemeinde
Energietrager 2015 2016 2017
Stromverbrauch
Stb in MWh
Gesamtgemeinde | 238,2332 249,4314 192,3316
Abweichung
zum Vorjahr in
% 4,70% -22,89%
Energietrager
2015 2016 2017
Stromkosten Stb
Gesamtgemeinde |47.135,98 € 52.350,93 € 39.220,87 €
Abweichung
zum Vorjahr in
% 11,06% -25,08%
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Einzelaufstellung StralRenbeleuchtung 2015 (Verbrauc  h und Kosten)

25,0000
20,0000
15,0000
10,0000
5,0000
0,0000

s0008¢romverbrauch Stb in MWh 2015

Bosi_ |CrePies Edel  |Gei O™ Ko : f:; sied '€ 5o 122 Wie
Bur|sbalelst|Dr-Edel " .| Be-|HarHauHaulHer|Her| Im p g Rin me . Ulmisen
nge | weilForsBtei R erniOrtgfen lun mmi|Stei| r-
gstriche|ral |Levil hal Tan bigspptstptst|zog|zog|Sch _lgstr| nsst] enwgru

r er ftstr.chst kus|str. weil g erra g Heu
str.| r | e tStrlde str.l 15| ¢ nen| tr.| r. | r. |str.|str.|wer| str. 185 | er | |Hei r. in [3s/ss- eg|nd
‘|31S|Str.242| 1S | 85| . " Str 6S |42S| 5S [25S5|70S|t 75| 185 670 15999
9S 995 10S 2S Str. de 6S Str.
45| 0S 2S g /30 9

B stromverbrauch Stb in MWh 2015 11,/2,2|20,|5,9/9,0/10,(6,3|3,9/6,8|8,2|8,3|27,|26,(13,|2,0|8,6/6,0|1,2|2,4|4,0(4,2|7,0|5,9(3,2|12,|9,6|11,

Stromkosten Stb in € 2015

6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 € i B j_ i B J.#.lj_ j_Th
a e
Cre| . .|Gro . |Sie Wie
Bosi Bur|sba Pies Dr.- EdeIEd?fI Ge|' Re-|Har[Hau|Hau|Her|Her| Im Kop' Fera Rin Sied me so 'odo Ulm|sen
nge elst| ~ ° weillFors|Rtei . erniOrts|fen lun mm|Stei| r-
gstr{che Levi| hal Tan |bigs|ptst|ptst|zog|zog|Sch . lgstr: nsst enw|gru
r r. er |tstr.|chst] kus [str. jweil g erra| g |Heu
str r 242 -Str.| de str| 15 | r nen| tr. | r. | r. sstr.str.|wer| strl 8s | er | © | Hei r. in 1235/ ss- eg | nd
95 318 S;; S 1S | 8S 995 ws-;tsr. 6S |42S| 55 |255|70S|t 7S 25 str. 18S de 6/3;((; 65 str. 1S 939
5S 13S
M Stromkosten Stb in € 2015 2.22405,3.951.21/1.792.001.26786,1.351.6111.65/5.305.102.60431,(1.71/1.20259,499,817,1.03(1.431.176663,2.42(1.902.28|
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Einzelaufstellung StralRenbeleuchtung 2016 (Verbrauc  h und Kosten)

30,OOOOStromverbrauch Stb in MWh 2016

25,0000
20,0000
15,0000
10,0000
5,0000
0,0000 1 a L%l lTh
Bos Crepies Fde Gei Gro Ko z :]a Sied Sie So odceJ [Wie
Bur|sbalelst|Dr-Edel " .| Be-|HarHauHaulHer|Her| Im p g Rin me . Ulmisen
nge | weilForsBtei R erniOrtgfen lun mmi|Stei| r-
gstriche|ral |Levil hal Tan bigspptstptst|zog|zog|Sch _lgstr| nsst] enwgru
r er ftstr.chst kus|str. weil g erra g Heu
str.| r | e tStrlde str.l 15| ¢ nen| tr.| r. | r. |str.|str.|wer| str. 185 | er | |Hei r. in [3s/ss- eg|nd
‘|31S|Str.242| 1S | 85| . " Str 6S |42S| 5S [25S5|70S|t 75| 18S 670 151999
9S 45 | 0s 99S! 10S! 2 2S Str. de /30 6S Str. 9
5S 13S
W Stromverbrauch Stb in MWh 2016 9,2(16,|22,|4,8(9,4/10,(5,6/3,1|6,4(9,0|7,5|24,|27,|13,(2,1|9,4|5,6|1,3|2,4|4,1|4,7|5,7|5,1|3,6(13,9,1|12,

Stromkosten Stb in € 2016

7.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 € 1 Pfal Th
a e
Cre| . .|Gro . |Sie Wie
Bosi Bur|sba Pies Dr.- EdeIEd?fI Ge|' Re-|Har[Hau|Hau|Her|Her| Im Kop' Fera Rin Sied me so 'odo Ulm|sen
nge elst| ~ ° weillFors|Rtei . erniOrts|fen lun mm|Stei| r-
gstr{che Levi| hal Tan |bigs|ptst|ptst|zog|zog|Sch . lgstr: nsst enw|gru
r r. er [tstr./chst kus|str. jweil g erral g |Heu
str r 242 -Str.| de str| 15 | r nen| tr. | r. | r. sstr.str.|wer| strl 8s | er | © | Hei r. in 1235/ ss- eg | nd
95 318 S;; S 1S | 8S 995 ws-;tsr. 6S |42S| 55 |255|70S|t 7S 25 str. 18S de 6/3;((; 65 str. 1S 939
5S 13S
M Stromkosten Stb in € 2016 (1.954.193.45(1.0722.002.15(1.21/686,(1.36(1.91(1.59/5.07/5.832.81475,(1.981.19298,530,896,1.201.271.10780,2.751.932.56
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Einzelaufstellung StralRenbeleuchtung 2017 (Verbrauc  h und Kosten)

(§tromverbrauch Stb in MWh 2017

25,000
20,0000
15,0000
10,0000
5,0000
0,0000 1 l_ 11 l 1 lll_lllll
Bosi_ |rePies Edel  |Gei5 Ko : f:; Sied > s0 IZi |Wie
Bur|sbalelst|Dr-Edel " .| Be-|HarHauHaulHer|Her| Im p g Rin me . Ulmisen
nge | | weilForsBtei R erniOrtgfen lun mmi|Stei| r-
striche|ral |Levi hal Tan|bigsptstjptst|zog|zog|Sch gstr] |nsst enwgru
r er ftstr.chst kus|str. weil g erra g Heu
strl r | e +Str{de strl 15| r nen| tr. | r. | r. |str.|str.|wer| str |85 | er | |Hei r. in 1235/ ss- eg|nd
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Letzte Mallnahmen/Sanierungen vor 2015

Jahr

MalRnahme

2012

- Ausbau Burgstr. und Auf3enanlage Sporthalle im
Kernort Pfalzgrafenweiler: zusatzliche Leuchtkorper

2013

- Zusatzliche LED-Leuchtkdrper BV: Gewerbegebiet
Schornzhardt 3.BA

2014

- Vom BMU geforderte Umriistung auf effiziente LED-
Technik. Siedlung Heide und Killweg Sud: 63 Stick

Malnahmen/Sanierungen 2015-2017

Jahr

Malnahme

2015

- Umristung auf effiziente LED-Technik. Fuliweg am
Hauptgebaude Schule: 6 Stiick

- Zusatzliche LED-Leuchtkdrper durch Stral3enbau.
Teilort Neu-Nuifra: 5 Stick

2016

- RP geforderte Umristung auf effiziente LED-Technik.
Kernort Pfalzgrafenweiler: 264 Stuck, Umristung auf
effiziente LED-Technik. Teilort Durrweiler
(Bruhlstr./Brunnenstr.): 7 Stuck, Umristung auf
effiziente LED-Technik. Kerort Pfalzgrafenweiler
(Gottfried-Joos-Str.: 3 Stick, Umrustung auf effiziente
LED-Technik. Teilort Herzogsweiler
(Wiesenweg/Talweg): 6 Stuck, Umriistung auf effiziente
LED-Technik. Teilort K&lberbronn
(Seitenbronnstr./Stutzweg/Fl6Rerweg/Hollanderweg):
12 Stick

2017

- Vom BMU geforderte Umriistung auf effiziente LED-
Technik. Kernort Pfalzgrafenweiler: 114 Sttick und
Umrustung auf effiziente LED-Technik (LED-
Einbausatze): 78 Stick fur Vulkan-Leuchtkorper

- Zusétzliche LED-Leuchtkérper durch Stral3enbau.
Teilort Bosingen: 11 Stiick

Zusatzliche LED-Leuchtkdrper durch Stral3enbau.
Teilort Herzogsweiler: 4 Stiick

Erlauterung: Mit der EU-Verordnung 245/2009 werden sukzessive ineffiziente

Leuchtmittel der StralRenbeleuchtungen aus dem européaischen Markt genommen. Ab
dem Jahr 2015 gilt das Verbot vom Verkauf von Quecksilberdampfhochdrucklampen.

Somit sind die Kommunen gezwungen auf Natriumdampf- oder LED-Technik

umzurusten.
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7 Anhang

7.1 Preisentwicklungen

Die Preisentwicklung der einzelnen Energietrager und Wasser ist in nachfolgender
Tabelle (als Durchschnittswerte) dargestellt. Preise in € inkl. aller Nebenkosten
und MwSt.

2015| 2016| 2017| 2018| 2019
Fernwarme Sommertarif WW (MWh) 56,23| 50,64| 47,40
Fernwarme Wintertarif WW (MWh) 91,14| 81,68| 75,94
Fernwarme Sommertarif WW Neu-
Nuifra (MWh)
Fernwarme Wintertarif WW Neu-Nuifra
(MWh) 133,26
Heizdl (Liter) 0,557| 0,414| 0,505| 0,793
Erdgas (kWh) 0,0586 | 0,0585| 0,0494
Strom (kWh) 0,2355| 0,2535]| 0,2496
Strom WW (kWh) 0,1800| 0,1993]| 0,2053
Strom Stb Burgstr. WW (kWh) 0,1800| 0,1993]| 0,2053
Strom Stb Heide WW (kWh) 0,2420| 0,2516| 0,2628
Heizstrom (kWh) 0,1960
Wasser (m?3) 2,29 2,48 2,64

7.2 COz-Emissionsfaktoren (Umrechnungsfaktoren)

Energietrager

kgCO2 pro kWh
Fernwarme 0,20
Heizol 3,10
Erdgas 0,25
Strom 0,58
Quelle:

7.3 Erlauterungen von Fachbegriffen

EnEV — Energieeinsparverordnung in der jeweils aktuellen Fassung ist Bestandteil
des Baurechts und fasst die Verordnungen fir Warmschutz und Heizungsanlagen
zusammen. Aktuelle Fassung EnEV 2016.
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