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1 Vorwort 

Die UN-Klimakonferenz Ende 2015 in Paris, markiert in der internationalen 
Klimapolitik einen wichtigen Meilenstein. Mit der Ratifizierung des Abkommens wurde 
das Paris-Übereinkommen förmlich in Kraft gesetzt. 

In dessen Bezug sieht das nationale Klimaschutzziel der Bundesrepublik 
Deutschland vor, eine etappenweise Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen 
um 90 % im Vergleich zum Basisjahr von 1990 zu erzielen. 

Baden-Württemberg will als wirtschaftsstarke Region seinen Beitrag zum Gelingen 
des Paris-Abkommens leisten und hat bereits im Jahr 2013 das Gesetz zur 
Förderung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg auf dem Weg gebracht. 

Pfalzgrafenweiler als Gemeinde des Bundeslandes Baden-Württemberg und 
gleichzeitig EEA Titel-Träger (European Energy Award) erfasst seit einigen Jahren 
die wichtigsten Kenngrößen und Verbräuche seiner kommunalen Liegenschaften und 
technischen Einrichtungen. Diese dokumentierten Erkenntnisse werden in diesem 
Energiebericht (jeweilige Darstellung über 3 Jahre) zusammengefasst und 
vereinfacht ausgewertet. 

Der Energiebericht dient zur graphischen Darstellung der Verbrauchstendenzen und 
unter anderen als erste „Schwachstellenanalyse der 
Gebäudesubstanzen/Gebäudebewirtschaftung/Nutzerverhalten“ und damit als 
Grundlage für die regelmäßige Fortführung des Gebäudeunterhaltungs- und 
Sanierungskonzepts. 

Des Weiteren kann im Nachgang von durchgeführten Sanierungsmaßnahmen ein 
Überblick über mögliche energetische Einsparungen gegeben werden.  
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2 Einleitung 
Klimaschutz und der Umgang mit steigenden Energiepreisen sind die wesentlichen 
Treiber für die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz in Kommunen. 
Notwendige Voraussetzung für eine strukturierte Verbesserung der Energieeffizienz 
ist die Analyse der aktuellen und der vergangenen Energieverwendung. Aus dieser 
Analyse lassen sich Energieeinsparmaßnahmen und –potentiale ableiten. 

Da sowohl die finanziellen als auch die personellen Ressourcen in einer Kommune 
begrenzt sind, ist die notwendig, energetische Optimierungsmaßnahme zu 
priorisieren und zeitlich zu staffeln. Die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen 
hinsichtlich der erreichbaren monetären Einsparung ist dabei ein wesentliches 
Kriterium. 

Der vorliegende Energiebericht ist dabei eine wichtige Grundlage. Der Energiebericht 
schlüsselt Verbrauchs- und Kostendaten über mind. 3 Jahre nach Medien (Wärme, 
Strom und Wasser), Verbrauchsgruppen und Einzelliegenschaften auf und stellt die 
Ergebnisse anschaulich dar.  

So erfüllt der Energiebericht eine wichtige Wegweiserfunktion für die folgenden 
aufwändigeren Schritte, wie z.B. die Vor-Ort-Analyse der kommunalen Gebäude mit 
technischen und wirtschaftlichen Ausarbeitungen einzelner Einsparmaßnahmen. 
Zudem ermöglicht der Energiebericht eine regelmäßige Erfolgskontrolle bei der 
Umsetzung von Energiesparmaßnahmen. 

Dieser Energiebericht analysiert die gesamte durch die Verwaltung der Kommune 
verantwortete Energieverwendung. Hierzu können, je nach Bedarf der Kommune, die 
kommunalen Gebäude, die Kläranlage, die Straßenbeleuchtung und andere 
Energieverwendungen gehören. Im Rahmen dieses Berichtes wird der Begriff 
Gebäude auch auf Gebäudekomplexe angewandt. So können beispielsweise zu 
einem Schulzentrum mehrere Gebäude wie zum Beispiel eine Turnhalle oder ein 
Verwaltungsgebäude gehören. 
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3 Analysen der kommunalen Energieverwendung 
 

3.1 Untersuchte Liegenschaften 

Insgesamt werden in diesem Bericht 28 kommunale Gebäude, 8 
Trinkwassereinrichtungen, 2 Kläranlagen und die gesamte Straßenbeleuchtung der 
Gemeinde Pfalzgrafenweiler betrachtet.  

Zusammenfassung Liegenschaften/Einrichtungen 2018-2020 

Liegenschaft / Einrichtung Anschrift Art Ort 
Altes Schulhaus / Unterkunft 
1.OG 

Edelhalde 8 
Gebäude Edelweiler 

Aussegnungshalle Pfweiler Hauptstraße 40 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Backhaus Bösingen Ziegelstraße 1 Gebäude Bösingen 

Bauhof Heinkelstraße 4 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Bürgerhaus Herzogsweiler Herzogstraße 25 Gebäude Herzogsweiler 

Dorfgemeindehaus Ortsstraße 22 Gebäude Pfalzgrafenweiler 

Drucksteigerungsanlage 
Christoph-Decker-
Str. Anlage Pfalzgrafenweiler 

Drucksteigerungsanlage Waldenserstr. Anlage Herzogsweiler 
Festhalle Burgstraße 39 Gebäude Pfalzgrafenweiler 

Feuerwehr Pfalzgrafenweiler 
Marktplatz 9 / 
Heinkelstr. 6 Gebäude Pfalzgrafenweiler 

Farrenstall / Feuerwehr Bösingen Frühlingsstraße 5 Gebäude Bösingen 
Hallenbad + Freizeitbad Panoramaweg 6 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Haus des Gastes Schulstraße 2 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Hochbehälter Bösingen Dieselstr. Behälter Pfalzgrafenweiler 
Hochbehälter Edelweiler Hintere Teichäcker Behälter Edelweiler 
Hochbehälter Herzogsweiler Waldenserstr. Behälter Herzogsweiler 
Hochbehälter Durrweiler Russenbusch Behälter Durrweiler 
Kindergarten Krümelkiste Herzogstraße 33 Gebäude Herzogsweiler 
Kindergarten Rabennest Im Schwert 7 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Kindergarten Sonnenschein Danziger Straße 17 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Kindergarten Villa Regenbogen Riegelstraße 12 Gebäude Durrweiler 

KiTa am Pfarrweg Pfarrweg 4 Gebäude Pfalzgrafenweiler 

Kläranlage Bösingen Lichtenbach 2 Kläranlage Bösingen 

Kläranlage Edelweiler Zinsbachtal 901 Kläranlage Edelweiler 

Leichenhalle Bösingen Frühlingsstraße 5-1 Gebäude Bösingen 

Leichenhalle Kälberbronn Zinsbachstr. 31 Gebäude Kälberbronn 

Mehrzweckgebäude Kälberbr. 
Große-Tannen-
Straße 2 Gebäude Kälberbronn 

Rathaus / Gemeindehaus 
Bösingen  

Pfalzgrafenweiler 
Straße 5 Gebäude  Bösingen  

Rathaus / Gemeindehaus Rathausstraße 1 Gebäude Durrweiler 
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Durrweiler 

Rathaus Edelweiler Edelhalde 22 Gebäude Edelweiler 
Rathaus Pfalzgrafenweiler Hauptstraße 1 Gebäude Pfalzgrafenweiler 

Schulhaus Kälberbronn 
Große-Tannen-
Straße 1 Gebäude Kälberbronn 

Schulzentrum / Jugendraum Burgstraße 31 Gebäude Pfalzgrafenweiler 

Sozialstation/ Wohnung 1+2.OG Hauptstraße 5 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Sporthalle Burgstraße 37 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Pumpwerk Waldach Waldach 1 Gebäude Gesamtgemeinde 
WC-Anlage (öffentlich) Burgstr. 3 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Wasserturm Weiherweg 19 Gebäude Pfalzgrafenweiler 
Straßenbeleuchtung Gesamtgemeinde Stb Pfalzgrafenweiler 
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3.2 Verbrauchs- und Kostenanalyse (Liegenschaften/Einrichtungen) 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

 

  

 

Energieträger 2019 2020 2021
Wärme Verbrauch 

in MWh 2.625,162 1.932,145 2.392,044
Stromverbrauch in 

MWh 1.000,502 857,024 905,659
Wasserverbrauch 

cbm 13.115,000 7.121,000 8.218,000
Gesamtverbrauc

h 16.740,664 9.910,169 11.515,703

Abweichung 
zum Vorjahr -40,80% 16,20%

Energieträger 2019 2020 2021
Kosten Wärme 190.461,15 € 147.876,86 € 204.154,93 €
Stromkosten 246.855,55 € 218.739,81 € 234.662,00 €

Wasserkosten 34.400,76 € 19.032,79 € 22.846,94 €
Gesamtkosten 

im Jahr 471.717,46 € 385.649,46 € 461.663,87 €

Abweichung 
zum Vorjahr -18,25% 19,71%
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021                                             
(Verbrauch und Kosten Gesamtliegenschaften) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieträger 2019 2020 2021
Wärme Verbrauch 
in MWh 2.625,162 1.932,145 2.392,044
Abweichung 
zum Vorjahr 2,46% -26,40% 23,80%

Energieträger 2019 2020 2021
Kosten Wärme 190.461,15 € 147.876,86 € 204.154,93 €

Abweichung 
zum Vorjahr 6,53% -22,36% 38,06%
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Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021                                                         
(Verbrauch und Kosten Gesamtliegenschaften) 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieträger 2019 2020 2021
Stromverbrauch in 
MWh 1000,502 857,024 905,659

Abweichung 
zum Vorjahr -1,86% -14,34% 5,67%

Energieträger 2019 2020 2021
Stromkosten 246.855,55 € 218.739,81 € 234.662,00 €

Abweichung 
zum Vorjahr 4,36% -11,39% 7,28%
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021                                                         
(Verbrauch und Kosten Gesamtliegenschaften) 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinkwasser 2019 2020 2021
Wasserverbrauch 
in m³ 13.115,0 7.121,0 8.218,0

Abweichung 
zum Vorjahr -9,68% -45,70% 15,41%

Trinkwasser 2019 2020 2021
Wasserkosten 34.400,76 € 19.032,79 € 22.846,94 €

Abweichung 
zum Vorjahr -13,93% -44,67% 20,04%
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3.3 CO2- Analyse (Liegenschaften/Einrichtungen) 

Die folgende Grafik bzw. Darstellungen zeigen die Entwicklung der CO2-Emissionen 
für die Jahre 2018-2020 in Bezug auf die Endverbräuche der Wärme- und 
Stromenergie der untersuchten Liegenschaften/Einrichtungen. 

  

 

Erläuterung: Im untersuchten Zeitraum vom Jahr 2019 zu 2020 konnte ein Rückgang 
der CO2-Emissionen durch den Betrieb bzw. die Bewirtschaftung der 
Gebäude/Einrichtungen von festgestellt -21,40 % werden! Vom Jahr 2020 zu 2021 
gab es einen Zuwachs der Emissionen von 10,62 % Diese Schwankungsbreite ist 
auf die Corona bedingten Einflüsse (Mehr- bzw. Minderverbräuche und teils 
Nutzungsbeschränkungen) zurückzuführen. Der tatsächliche Ist-Zustand bzw. 
Normal-Zustand kann somit über den betrachteten Zeitraum nicht herangezogen 
werden. 

 

 

Erzeugte CO2 je Energieträger 2019 2020 2021
Fernwärme in toCO2 410,495 295,607 394,055

Heizöl in toCO2 747,503 581,312 620,062
Gas in toCO2 49,093 30,877 14,611

Strom in toCO2 580,291 497,074 525,282
Gesamt in toCO2 1.787,382 1.404,870 1.554,010

Abweichung zum Vorjahr in toCO2 -41,481 -382,512 149,140
Abweichung zum Vorjahr in % -2,27% -21,40% 10,62%
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3.4 Kommunale Photovoltaik-Anlagen zur CO2-Reduzierung 

Die folgenden Grafiken bzw. Darstellungen zeigen die Entwicklung der CO2-

Reduzierungen für die Jahre 2019-2021 in Bezug auf die erzeugte bzw. eingespeiste 
Stromenergie. 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Sporthalle                                      

Burgstr. 37                                       
72285 Pfalzgrafenweiler 

Standort der PV-Anlage: auf dem vorh. Flachdach 
Baujahr: 2011 
Leistung: 99 kWp 

Modultyp: Sunpower 
Wechselrichtertyp:   
Nutzung Stromerzeugung: 100% Einspeisung ins öffentliche Netz 

 

 
 

   

 

 

 

Jahr
Erzeugter Strom 

in MWh
Umrechnun

gs-faktor
Eingesparte

s CO2 in to
Abweichung 
zum Vorjahr

2019 98,474 0,580 57,115
2020 104,101 0,580 60,378 5,71%
2021 92,545 0,580 53,676 -11,10%

Gesamt 2019 - 2021 295,120 171,170
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Kurzsteckbrief 
Anschrift: Feuerwehr                                           

Heinkelstr. 6                                          
72285 Pfalzgrafenweiler 

Standort der PV-Anlage: auf dem Trapezplattendach 
Fahrzeughalle 

Baujahr: 04.01.2021 
Leistung: 46,72 kWp 

Modultyp: REC A 365 
Wechselrichtertyp: SolarEdge 
Nutzung 
Stromerzeugung: Eigenbedarf + Überschusseinspeisung 

 

 

 

   

Erläuterung: Im Zeitraum vom 2019-2021 konnten durch den Betrieb der 
kommunalen PV-Anlagen insgesamt 187,604 (171,170 + 16,434) to CO2 zusätzlich 
eingespart werden.  

Jahr
Erzeugter Strom 

in MWh
Umrechnun

gs-faktor
Eingesparte

s CO2 in to
Abweichung 
zum Vorjahr

2019 0,000 0,580 0,000
2020 0,000 0,580 0,000 0,00%
2021 28,335 0,580 16,434 100,00%

Gesamt 2019 - 2021 28,335 16,434
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4 Analysen des Liegenschaftsbestandes 
Um die Frage zu klären, welche Liegenschaften zuerst saniert werden sollen und um 
die im Bereich der energetischen Gebäudesanierung begrenzten Personal- und 
Finanzressourcen effektiv einzusetzen, ist eine vergleichende Untersuchung des 
Gebäudebestandes und eine Priorisierung notwendig. 

Die Priorisierung der Gebäude ist von einer Reihe von Faktoren abhängig: 

- die Wirtschaftlichkeit der Einzelmaßnahmen 
- der Zustand und das Alter der Gebäude 
- bereits durchgeführte und zukünftig geplante Sanierungen 
- vorh. Nutzungen bzw. geplante Nutzungsänderungen in den Gebäuden 

 

4.1 Vergleichende Untersuchungen des Liegenschaftsbestandes 

Für die vergleichende Untersuchung des Liegenschaftsbestandes kommen drei 
Instrumente zur Anwendung: das Wärme-Strom-Wasser-Diagramm, die 
Nutzwertanalyse und die Untersuchung der Veränderung der Verbräuche im 
Vergleich zu den untersuchten Vorjahren (siehe Punkt 5 Einzelanalysen). 

Die drei Instrumente ergänzen sich und bilden damit eine gute Basis für die Auswahl 
von Gebäuden für weitere Untersuchungen und Maßnahmen. 
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5 Einzelanalysen der kommunalen Gebäude 
Die dargestellten kommunalen Gebäude bergen teilweise ein hohes 
Energieeinsparpotenzial. Die Aufnahme und Auswertung der wichtigsten 
Verbrauchszahlen (Wärme,- Strom- und Wasserbedarf) helfen zu erkennen, in 
welchen Bereichen ein Gebäude Einsparpotenziale aufweist. Ein Gebäude kann aus 
verschiedensten Gesichtspunkten wirtschaftlich nachteilig betrieben werden. Die 
Gebäudesubstanz, die Anlagentechnik und dessen Nutzung durch Personen sind die 
Hauptbereiche der einzelnen Analysen. Die folgenden tabellarischen und grafischen 
Darstellungen der einzelnen Gebäude geben einen vollständigen und kompakten 
Überblick über die Verbrauchsentwicklung der vergangenen 3 Jahre jedes 
betrachteten Gebäudes.  
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5.1 Altes Schulhaus (OT Edelweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Altes Schulhaus                                     

Edelhalde 8                                           
72285 Pfalzgrafenweiler-Edelweiler 

Gebäudekategorie: Mehrzweckgebäude 

tatsächliche Nutzung: 
Feuerwehr, Notunterkünfte bzw. 
kirchliche Nutzung 

Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl/Strom 
Heizungsart: Einzelöfen/Nachtspeicheröfen 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Boiler bzw. Durchlauferhitzer 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 

Sanierungsstand: 
stark sanierungsbedürftig (Beachte: 
Denkmalschutz) 

 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie (Heizöl) 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%     Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Aufgrund der sporadischen Nutzung der Notunterkünfte im OG des 
Gebäudes musste kein Heizöl im dargestellten Zeitraum beschafft werden. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

 Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   -73,85%     Kostenabweichung 2019/2020 =  -63,98% 

 Verbrauchsabweichung 2020/2021 =   -15,98%     Kostenabweichung 2020/2021 =     4,08% 

Erläuterung: Je nach Nutzung bzw. Leerstand der Räumlichkeiten kommt es zu 
extremen Abweichungen der Stromverbräuche und dessen anfallende Kosten. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

 Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -100,00%     Kostenabweichung 2019/2020 =   -24,75% 

 Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  100,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  156,91% 

Erläuterung: Je nach Nutzung bzw. Leerstand der Räumlichkeiten kommt es zu 
extremen Abweichungen der Wasserverbräuche und dessen anfallende Kosten.  

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - geplante Kernsanierung des Gebäudes 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.2 Altes Schulhaus (OT Kälberbronn) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Altes Schulhaus Kälberbronn      

Große-Tannen-Str. 1                     
72285 Pfalzgrafenweiler-Kälberbronn 

Gebäudekategorie: Mehrzweckgebäude 
tatsächliche Nutzung: Mietwohnung OG, Feuerwehrräume 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl/Strom 
Heizungsart: Einzelöfen /Nachtspeicheröfen 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 

Sanierungsstand: 
stark sanierungsbedürftig (Beachte: 
Denkmalschutz) 

 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    

Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die Wärme für die kommunal genutzten Räumlichkeiten wird über 
Nachspeicheröfen erzeugt. Der Verbrauch und die Abrechnung erfolgt über die 
Stromaufstellung. Das Objekt wird nur sporadisch genutzt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -69,26%         Kostenabweichung 2019/2020 = -20,19% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -29,81%     Kostenabweichung 2020/2021 = -25,99% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Feuerwehr, Kurse, usw.) und der Strompreisentwicklung 
abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

Verbrauchsabweichung 2018/2019 =      0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -1,92% 

Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  100,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  29,79% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Feuerwehr, Kurse, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - Veräußerung angestrebt 

2024  - voraussichtlich kein Eigentum der Gemeinde mehr 
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5.3 Aussegnungshalle (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Aussegnungshalle                       

Hauptstr. 40                                   
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie:   
tatsächliche Nutzung: Bestattungswesen 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Boiler bzw. Durchlauferhitzer 
Lüftungsanlage vorhanden 
Sanierungsstand: kernsaniert 2017 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   -36,55%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    52,44%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Im Jahr 2017 wurde bei der Aussegnungshalle eine Kernsanierung bzw. 
Erweiterung umgesetzt. Seit diesem Zeitpunkt wird die Beheizung mittels Fernwärme 
durchgeführt. Je nach Wetterlage und tatsächlicher Nutzung kann der Wärmebedarf 
von Jahr zu Jahr schwanken. Für die ersten 10 Jahre (ab 2017) fallen keine Kosten 
für Wärmeenergie an (Spende WW). 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -7,80%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -0,07% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -2,61%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -2,47% 
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Erläuterung: Der normale jährliche Verbrauch und dessen Kosten sind stark von der 
Auslastung der Aussegnungshalle und der Strompreisentwicklung abhängig. 

Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   50,96%         Kostenabweichung 2019/2020 =   47,56% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -57,96%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -56,71% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch setzt sich aus dem allgemeinen 
Friedhofsverbrauch (Wasserentnahmestellen) und dem Verbrauch der 
Aussegnungshalle zusammen. Der Verbrauch ist abhängig vom Gießverhalten der 
Bürger und der Nutzung bzw. der Sterbefälle in der Aussegnungshalle. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen  
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022 -  keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.4 Backhaus (OT Bösingen) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Backhaus                                    

Ziegelstr. 1                                       
72285 Pfalzgrafenweiler-Bösingen 

Gebäudekategorie: Mehrzweckgebäude 
tatsächliche Nutzung: Backhaus, Lagergebäude 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Holz/Strom 
Heizungsart: Einzelöfen/Frostwächter 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: saniert (Beachte: Denkmalschutz) 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

     
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2019 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die Wärmeenergie wird mittels Frostwächter (2 Stück a 500W) und 
Einzelholzöfen erzeugt. Abrechnung Frostwächter über Stromabrechnung. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =    -7,50%         Kostenabweichung 2019/2020 =   0,02% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =   13,65%     Kostenabweichung 2020/2021 =   9,59% 

Erläuterung: Der hauptsächliche Stromverbrauch des Gebäudes entsteht in den 
Sommermonaten durch die allgemeine Nutzung als Backhaus und in den 
Wintermonaten durch die vorh. Frostwächter und Weihnachtslichterketten am 
Gebäude. Die Kosten sind stark von der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = 400,00%         Kostenabweichung 2019/2020 = 203,23% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =      0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =     1,91% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Backeinsätze, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.5 Bauhof (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Bauhof                                         

Heinkelstr. 4                                   
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: Verwaltungs- und Lagergebäude 

tatsächliche Nutzung: 
Bauhofgebäude, Fahrzeug- u. 
Lagerhallen 

Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: saniert 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

     
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -11,44%         Kostenabweichung 2019/2020 = -13,37% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  36,09%     Kostenabweichung 2020/2021 =  62,23% 

Erläuterung: Je nach Nutzung und entsprechender Wetterlage können die 
Verbräuche und die dadurch sich ergebenden Kosten von Jahr zu Jahr abweichen. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  12,60%         Kostenabweichung 2019/2020 =   14,72% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -14,18%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -15,48% 

Erläuterung: Je nach Nutzung und entsprechenden Aufgaben/Einsätzen können die 
Verbräuche von Jahr zu Jahr abweichen. Die Kosten sind stark von der 
Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   8,89%         Kostenabweichung 2019/2020 =  6,62% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 80,27%     Kostenabweichung 2020/2021 = 81,72% 

Erläuterung: Je nach tatsächlichem Duschverhalten der Mitarbeiter bzw. durch 
notwendige Reinigungsarbeiten am Fahrzeugbestand können die Verbräuche von 
Jahr zu Jahr abweichen. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - Umstellung Außenbeleuchtung auf LED-Röhren 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023 
 - ca.10 kWp PV-Anlage 
(Eigenverbrauch/Überschusseinspeisung) 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.6 Bürgerhaus (OT Herzogsweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Bürgerhaus                               

Herzogstr. 25                                 
72285 Pfalzgrafenweiler-
Herzogsweiler 

Gebäudekategorie: Mehrzweckgebäude 
tatsächliche Nutzung: Mietwohnung, Feuerwehr, 

Verwaltung und Bürgersaal 

Baujahr: 19. Jahrhundert, Umbau ca. 1980 
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl 
Heizungsart: Zentralheizung (Zweikesselanlage) 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: 150 Liter Boiler 
Lüftungsanlage: vorhanden mit Warmwasserregister 
Sanierungsstand: energetisch sanierungsbedürftig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -24,98%         Kostenabweichung 2019/2020 = -44,01% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -23,36%     Kostenabweichung 2020/2021 =    4,71% 

Erläuterung: Die Heizölverbräuche bzw. Heizöleinkäufe können je nach Wetterlage 
und Heizölpreis von Jahr zu Jahr abweichen. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -17,57%         Kostenabweichung 2019/2020 = -12,59% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    1,13%     Kostenabweichung 2020/2021 =   -1,19% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kurse, Veranstaltungen, Feuerwehr, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -66,67%         Kostenabweichung 2019/2020 = -60,77% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -36,36%     Kostenabweichung 2020/2021 = -25,90% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kurse, Veranstaltungen, Feuerwehr, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - Prüfung energetische Sanierung laut Energiekonzept 

2024  - vereinzelte energetische Sanierungen 
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5.7 Dorfgemeinschaftshaus (OT Neu-Nuifra) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Dorfgemeinschaftshaus               

Ortsstr. 22                                      
72285 Pfalzgrafenweiler-Neu-Nuifra 

Gebäudekategorie: Mehrzweckgebäude 

tatsächliche Nutzung: 
Feuerwehr, Bürger- und Kirchsaal, 
Verwaltung 

Baujahr: 2017 
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Boiler/Durchlauferhitzer 
Lüftungsanlage: vorhanden 
Sanierungsstand:  neuwertig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -26,00%         Kostenabweichung 2019/2020 = -26,86% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    8,63%     Kostenabweichung 2020/2021 =  19,50% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Sitzungen, Veranstaltungen, Feuerwehr, usw.) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

Verbrauchsabweichung 2019/2020 =    1,59%         Kostenabweichung 2019/2020 =   7,56% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -32,42%     Kostenabweichung 2020/2021 = -50,45% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Sitzungen, Veranstaltungen, Feuerwehr, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. 



Energiebericht 2021 

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler                                                      Seite 37 von 139 

Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    

Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -14,29%         Kostenabweichung 2019/2020 = -11,10% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -16,67%     Kostenabweichung 2020/2021 =   -8,66% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Sitzungen, Veranstaltungen, Feuerwehr, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021 
 - zusätzlicher Neubau elektrisch versorgter 
Holzschuppen 

Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 
Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.8 Drucksteigerungsanlage Christoph-Deckerstr.                   
(Kernort Pfalzgrafenweiler) 

 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
 

 

 

 

 

Anschrift: Drucksteigerungsanlage                    
Christoph-Decker-Str.                                 
72285 Pfalzgrafenweiler

Gebäudekategorie: Trinkwassereinrichtung
tatsächliche Nutzung: zur Steigerung des Trinkwasserdrucks
Baujahr:
BGF in m²:
Heizmedium: Strom
Heizungsart: Frostwächter
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: nicht vorhanden
Lüftungsanlage: nicht vorhanden
Sanierungsstand: normal

Kurzsteckbrief
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. Der notwendige 
Frostschutz wird mittels elektrisch betriebenen Frostwächter sichergestellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = 10,12%         Kostenabweichung 2019/2020 =  15,58% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -1,60%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -3,73% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die technische Einrichtung hat an sich keinen eigenen 
Wasserverbrauch und somit keine anfallenden Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
 

 

 

 



Energiebericht 2021 

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler                                                      Seite 41 von 139 

5.9 Drucksteigerungsanlage Waldenserstr.                                
(Teilort Herzogsweiler) 

 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
 

 

 

 

 

Anschrift: Drucksteigerungsanlage                    
Waldenserstr.                                      
72285 Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler

Gebäudekategorie: Trinkwassereinrichtung
tatsächliche Nutzung: zur Steigerung des Trinkwasserdrucks
Baujahr:
BGF in m²:
Heizmedium: Strom
Heizungsart: Frostwächter
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: nicht vorhanden
Lüftungsanlage: nicht vorhanden
Sanierungsstand: normal

Kurzsteckbrief
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. Der notwendige 
Frostschutz wird mittels elektrisch betriebenen Frostwächter sichergestellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -7,76%         Kostenabweichung 2019/2020 = 10,24% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =   5,31%     Kostenabweichung 2020/2021 =   4,89% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. Hinweis: Über die 
Drucksteigerungsanlage wird auch der HB Herzogsweiler mit Strom versorgt. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die technische Einrichtung hat an sich keinen eigenen 
Wasserverbrauch und somit keine anfallenden Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019   - keine relevanten Maßnahmen 

2020   - keine relevanten Maßnahmen 

2021   - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022   - keine relevanten Maßnahmen 

2023   - keine relevanten Maßnahmen 

2024   - keine relevanten Maßnahmen 
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5.10 Festhalle (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Festhalle                                       

Burgstr. 39                                     
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: Mehrzweckgebäude 
tatsächliche Nutzung: Veranstaltungssaal, Bücherei, 

Musikschule, Mietwohnung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Eigenstromversorgung 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: vorhanden 
Sanierungsstand: Kernsanierung im Jahr 2011 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  2,28%         Kostenabweichung 2019/2020 =   8,62% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -0,75%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -1,80% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Veranstaltungen, Bücherei, Musikschule, usw.) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -2,92%         Kostenabweichung 2019/2020 =  4,53% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  1,59%     Kostenabweichung 2020/2021 =  9,07% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Veranstaltungen, Bücherei, Musikschule, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -55,47%         Kostenabweichung 2019/2020 = -47,92% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  70,49%     Kostenabweichung 2020/2021 =  66,75% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Veranstaltungen, Bücherei, Musikschule, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.11 Feuerwehr (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Feuerwehr                                

Marktplatz 9 / Heinkelstr. 6                      
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: Mehrzweckgebäude 

tatsächliche Nutzung: 
Feuerwehr, Ausbildung,- Sitzungs- 
bzw. Veranstaltungsräumlichkeiten 

Baujahr: 2020 (Heinkelstr. 6) 
BGF in m²:   

Heizmedium: 
Marktplatz 9 (Erdgas) Heinkelstr. 6 
(Fernwärme) 

Heizungsart: Zentralheizung 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: über Heizungsanlage, vereinzelt Boiler 
Lüftungsanlage: Marktplatz 9 (nein), Heinkelstr. 6 (ja) 

Sanierungsstand: 
Marktplatz 9 (sanierungsbedürftig), 
Heinkelstr. 6 (Neubau) 

 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =    -2,53%         Kostenabweichung 2019/2020 =  21,31% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -24,39%     Kostenabweichung 2020/2021 =  29,30% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung und der Wärmepreisentwicklung abhängig. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  90,37%         Kostenabweichung 2019/2020 =  89,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  73,88%     Kostenabweichung 2020/2021 =  21,83% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. Im Jahr 2020 sind teils 
doppelte Stromkosten angefallen, da ab Okt. das neue Feuerwehrobjekt (Heinkelstr. 
6) fertiggestellt bzw. bezogen wurde. Ca. 30% des Stromverbrauchs werden mittels 
eigener PV-Anlage bereitgestellt. 



Energiebericht 2021 

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler                                                      Seite 49 von 139 

Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -87,63%         Kostenabweichung 2019/2020 = -83,30% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 516,67%     Kostenabweichung 2020/2021 = 406,94% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung abhängig.  

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - Neubau Feuerwehrgebäude (Heinkelstr. 6) 

2021 
 - Heinkelstr. 6 Neubau PV-Anlage 46,72 kWp (für ca. 
30% Eigenverbrauch/Überschusseinspeisung) 

Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 
Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.12 Farrenstall (OT Bösingen) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Farrenstall                             

Frühlingsstr. 5                                 
72285 Pfalzgrafenweiler-Bösingen 

Gebäudekategorie: Mehrzweckgebäude 
tatsächliche Nutzung: Feuerwehr, Schützenverein und 

Schlachthaus 

Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart: einzelne Nachtspeicheröfen 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: mittel 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -17,12%         Kostenabweichung 2019/2020 =   -9,01% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -32,50%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -28,11% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Einsätze, Übungen, usw.) abhängig. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -17,12%         Kostenabweichung 2019/2020 = -11,86% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  74,75%     Kostenabweichung 2020/2021 =  78,05% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Einsätze, Übungen, usw.) und der Strompreisentwicklung 
abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  76,92%         Kostenabweichung 2019/2020 =  57,05% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -91,30%     Kostenabweichung 2020/2021 = -78,39% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Einsätze, Übungen, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.13 Hallen- und Freizeitbad (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Hallen- und Freizeitbad        

Panoramaweg 6                                
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: Hallen- und Freizeitbad       
tatsächliche Nutzung: Hallen- und Freizeitbad 
Baujahr: 1980 
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme  
Heizungsart: zentrale Übergabestation 

Stromversorgung: Eigenstromversorgung 
Warmwasserbereitung: über Heizungsanlage 
Lüftungsanlage: geregelte Lüftungs-

/Entfeuchtungsanlage 

Sanierungsstand: Technisch saniert 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -60,89%         Kostenabweichung 2019/2020 = -49,64% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  83,27%     Kostenabweichung 2020/2021 =  37,30% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Besucher, Kurse, Schule, usw.) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. Beachte: Corona bedingter Einfluss den auf 
Verbrauch. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -65,65%         Kostenabweichung 2019/2020 = -62,32% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 111,47%     Kostenabweichung 2020/2021 = 122,86% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Besucher, Kurse, Schule, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. Beachte: Einfluss Corona. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -62,94%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -62,90% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  53,05%     Kostenabweichung 2020/2021 =   63,67% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Besucher, Kurse, Schule, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019 
  
 - keine relevanten Maßnahmen 

2020 
  - Sanierung Warmwasseraufbereitung, 
Lüftungsanlage, teils Heiztechnik, usw. 

2021 
 - Fassadensanierung (Giebelseiten Hallenbad) mit 
Wärmedämmverbundsystem 

Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 
Jahr Maßnahme 

2022  - Beendigung Fassadensanierung 

2023 
- ca. 15-18 kWp PV-Anlage 
(Eigenverbrauch/Überschusseinspeisung)  

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.14 Haus des Gastes (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Haus des Gastes                         

Schulstr. 2                                       
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie:   

tatsächliche Nutzung: 
öffentliche WC´s und  
Schulsozialarbeit (bis Ende 2020) 

Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Erdgas und Strom 
Heizungsart: Einzelöfen bzw. Radiator 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Boiler 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 

Sanierungsstand: 
stark sanierungsbedürftig (Beachte: 
Denkmalschutz) 

 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -55,80%         Kostenabweichung 2019/2020 =   -52,47% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -100,00%     Kostenabweichung 2020/2021 = -100,00% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Schulsozialarbeit, usw.) abhängig. Das Gebäude 
wurde Ende 2020 in seiner eigentlichen Nutzung außer Betrieb genommen. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -52,62%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -49,24% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    -0,31%     Kostenabweichung 2020/2021 =    -2,56% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Schulsozialarbeit, usw.) abhängig. Das Gebäude 
wurde Ende 2020 in seiner eigentlichen Nutzung außer Betrieb genommen. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =    -5,88%         Kostenabweichung 2019/2020 =   -6,45% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -100,00%     Kostenabweichung 2020/2021 = -77,98% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (öffentliche WC-Anlagen, Schulsozialarbeit, usw.) abhängig. Das 
Gebäude wurde Ende 2020 in seiner eigentlichen Nutzung außer Betrieb 
genommen.  

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - Aufwendungen für Beseitigung Wasserschaden 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - angestrebte Veräußerung des Objektes 

2023  - evtl. nicht mehr in Gemeindeeigentum 

2024  - evtl. nicht mehr in Gemeindeeigentum 
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5.15 Wasserhochbehälter Bösingen                  

(Hochholz) 

 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
 

 

 

 

 

Anschrift: Hochbehälter Bösingen (Hochholz)            
Dieselstr.                                              
72285 Pfalzgrafenweiler

Gebäudekategorie: Trinkwassereinrichtung
tatsächliche Nutzung: Trinkwasserbevorratung
Baujahr:
BGF in m²:
Heizmedium: Strom
Heizungsart: Frostwächter
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: nicht vorhanden
Lüftungsanlage: nicht vorhanden
Sanierungsstand: normal

Kurzsteckbrief



Energiebericht 2021 

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler                                                      Seite 60 von 139 

Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. Der notwendige 
Frostschutz wird mittels elektrisch betriebenen Frostwächter sichergestellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  8,79%         Kostenabweichung 2019/2020 = 14,87% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  5,43%     Kostenabweichung 2020/2021 =   2,39% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die technische Einrichtung hat an sich keinen eigenen 
Wasserverbrauch und somit keine anfallenden Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.16 Wasserhochbehälter Edelweiler                  

(Hintere Teichäcker) 

 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
 

 

 

 

 

Anschrift: Hochbehälter Edelweiler                    
Hintere Teichäcker                                       
72285 Pfalzgrafenweiler-Edelweiler

Gebäudekategorie: Trinkwassereinrichtung
tatsächliche Nutzung: Trinkwasserbevorratung
Baujahr:
BGF in m²:
Heizmedium: Strom
Heizungsart: Frostwächter
Stromversorgung: Netzbetreiber
Warmwasserbereitung: nicht vorhanden
Lüftungsanlage: nicht vorhanden
Sanierungsstand: normal

Kurzsteckbrief
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. Der notwendige 
Frostschutz wird mittels elektrisch betriebenen Frostwächter sichergestellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   7,21%         Kostenabweichung 2019/2020 =  12,56% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 10,39%     Kostenabweichung 2020/2021 =    7,47% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die technische Einrichtung hat an sich keinen eigenen 
Wasserverbrauch und somit keine anfallenden Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.17 Wasserhochbehälter Herzogsweiler                  

(Waldenserstr.) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Hochbehälter Herzogsweiler                 

Waldenserstr.                                        
72285 Pfalzgrafenweiler-
Herzogsweiler 

Gebäudekategorie: Trinkwassereinrichtung 
tatsächliche Nutzung: Trinkwasserbevorratung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart: Frostwächter 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: nicht vorhanden 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: sanierungsbedürftig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. Der notwendige 
Frostschutz wird mittels elektrisch betriebenen Frostwächter sichergestellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. Hinweis: Der HB 
bezieht seinen Strom von der Drucksteigerungsanlage Waldenserstraße. Dieser 
Bezug wird nicht getrennt erfasst. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die technische Einrichtung hat an sich keinen eigenen 
Wasserverbrauch und somit keine anfallenden Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - Planungsrate vorgesehen 

2023  - evtl. Behältersanierung 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.18 Wasserhochbehälter Durrweiler                  

(im Bereich Russenbusch) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Hochbehälter Durrweiler                        

(im Bereich Russenbusch)                     
72285 Pfalzgrafenweiler-Durrweiler 

Gebäudekategorie: Trinkwassereinrichtung 
tatsächliche Nutzung: Trinkwasserbevorratung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart: Frostwächter 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: nicht vorhanden 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. Der notwendige 
Frostschutz wird mittels elektrisch betriebenen Frostwächter sichergestellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. Hinweis: Der HB 
bezieht seinen Strom vom HB Russenbusch. Dieser Bezug wird nicht getrennt 
erfasst. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die technische Einrichtung hat an sich keinen eigenen 
Wasserverbrauch und somit keine anfallenden Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.19 Kindergarten Krümelkiste (OT Herzogsweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Kindergarten Krümelkiste        

Herzogstr. 33                                  
72285 Pfalzgrafenweiler-
Herzogsweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Kindergarten 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl 
Heizungsart: Zentralheizung 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Boiler 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -35,02%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -51,50% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  28,35%     Kostenabweichung 2020/2021 =   75,36% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. Die Gebäudehülle (Mauerwerk) verfügt über 
keinen standardgerechten Wärmeschutz. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

     
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -24,33%         Kostenabweichung 2019/2020 = -19,28% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =   -1,66%     Kostenabweichung 2020/2021 =   -3,79% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -8,64%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -9,98% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  24,32%     Kostenabweichung 2020/2021 = 25,53% 

Erläuterung: Anhand der vorliegenden Messdaten kann man davon ausgehen, dass 
der Wasserverbrauch durch die normale Nutzung annähernd immer gleich ist.  

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021 - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022 
 - Umstellung Heizungsanlage von Heizöl auf 
Fernwärme 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.20 Kindergarten Rabennest (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Kindergarten Rabennest                      

Im Schwert 7                                  
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Kindergarten    
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserversorgung: Boiler 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: saniert 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -18,58%         Kostenabweichung 2019/2020 = -19,73% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  24,48%     Kostenabweichung 2020/2021 =  50,76% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -8,50%         Kostenabweichung 2019/2020 = -3,71% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 11,96%     Kostenabweichung 2020/2021 =  9,02% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  44,87%         Kostenabweichung 2019/2020 =  41,16% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -34,07%     Kostenabweichung 2020/2021 = -32,26% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb, Wasserspielgerät im Außenbereich, usw.) 
abhängig. Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019   - keine relevanten Maßnahmen 

2020   - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.21 Kindergarten Sonnenschein (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Kindergarten Sonnenschein       

Danziger Str. 17                             
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Kindergarten   
Baujahr: 1995 
BGF in m²:   
Heizmedium: Erdgas 
Heizungsart: Zentralheizung 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Boiler 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: mittel 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -10,09%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -5,34% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  29,62%     Kostenabweichung 2020/2021 =  31,30% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -10,92%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -5,73% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    9,68%     Kostenabweichung 2020/2021 =   6,76% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -16,91%         Kostenabweichung 2019/2020 = -18,03% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    6,19%     Kostenabweichung 2020/2021 =    8,02% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb, usw.) abhängig.                                
Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022 
 - Umstellung Heizungsanlage von Erdgas auf 
Fernwärme 

2023 
  - ca.10 kWp PV-Anlage 
(Eigenverbrauch/Überschusseinspeisung) 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.22 Kindergarten Villa-Regenbogen (OT Durrweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Kindergarten Villa-Regenbogen 

Riegelstr. 12                                  
72285 Pfalzgrafenweiler-Durrweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Kindergarten 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl 
Heizungsart: Zentralheizung 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Boiler/Durchlauferhitzer 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -44,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -58,20% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 100,89%     Kostenabweichung 2020/2021 =  174,47% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und 
Wärmepreisentwicklung abhängig. Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch.  

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -17,23%         Kostenabweichung 2019/2020 = -12,12% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  10,83%     Kostenabweichung 2020/2021 =    7,70% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -2,44%         Kostenabweichung 2019/2020 = -4,19% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -8,33%     Kostenabweichung 2020/2021 = -6,34% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kindergartenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhängig.      
Hinweis: Einfluss Corona-Zeit auf den Verbrauch. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023 
 - Umstellung Heizungsanlage von Heizöl auf 
Fernwärme 

2024 - keine relevanten Maßnahmen 
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5.23 Kita am Pfarrweg (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Kita am Pfarrweg                       

Pfarrweg 4                                      
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Kinderkrippe 
Baujahr: 2012 
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: über Heizungsanlage 
Lüftungsanlage: geregelte Lüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung 

Sanierungsstand: normal bis neuwertig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
 

 

 

 

 



Energiebericht 2021 

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler                                                      Seite 84 von 139 

Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   2,89%         Kostenabweichung 2019/2020 =   1,34% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  13,37%     Kostenabweichung 2020/2021 =  16,90% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Kinderkrippenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. Die Gebäudehülle ist ca. 30 % besser als die 
EnEV2012-Vorgabe erstellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten)  

   

Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  12,30%         Kostenabweichung 2019/2020 =  11,23% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  10,36%     Kostenabweichung 2020/2021 =  20,69% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kinderkrippenbetrieb/Nutzerverhalten, Küchenbetrieb, usw.) und 
der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -8,20%         Kostenabweichung 2019/2020 = -9,82% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  42,55%     Kostenabweichung 2020/2021 = 44,67% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Kinderkrippenbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.24 Kläranlage (OT Bösingen) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Kläranlage Bösingen                  

Lichtenbach 2                                
72285 Pfalzgrafenweiler-Bösingen 

Gebäudekategorie: Kläranlage   
tatsächliche Nutzung: Abwasserbehandlung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart:   
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine Heizungsanlage vorhanden. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -12,23%         Kostenabweichung 2019/2020 = -0,99% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  15,35%     Kostenabweichung 2020/2021 =  7,53% 

Erläuterung: Der Strombedarf ist abhängig von der anfallenden Abwassermenge und 
dessen Verschmutzungsgrad. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = 23,53%         Kostenabweichung 2019/2020 = 20,22% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =   6,80%     Kostenabweichung 2020/2021 =   5,41% 

Erläuterung: Der Wasserbedarf ist abhängig von der betrieblichen Auslastung. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023 
 - ca.10 kWp PV-Anlage 
(Eigenverbrauch/Überschusseinspeisung) 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.25 Kläranlage (OT Edelweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Kläranlage Edelweiler                     

Zinsbachtal 501 (901)                     
72285 Pfalzgrafenweiler-Edelweiler 

Gebäudekategorie: Kläranlage    
tatsächliche Nutzung: Abwasserreinigung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart:   
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine Heizungsanlage vorhanden. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -0,04%         Kostenabweichung 2019/2020 =  4,52% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,24%     Kostenabweichung 2020/2021 = -2,18% 

Erläuterung: Der Strombedarf ist abhängig von der anfallenden Abwassermenge und 
dessen Verschmutzungsgrad. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =    0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -1,88% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 160,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  92,52% 

Erläuterung: Der Wasserbedarf ist abhängig von der betrieblichen Auslastung. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.26 Leichenhalle (OT Bösingen) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Leichenhalle                          

Frühlingsstr. 5/1                             
72285 Pfalzgrafenweiler-Bösingen 

Gebäudekategorie: Friedhofswesen 
tatsächliche Nutzung: Bestattungswesen 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart: Frostwächter 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine Heizungsanlage vorhanden (nur Frostwächter). 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten)  

   

Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  85,33%         Kostenabweichung 2019/2020 =  54,44% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =    0,00% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Bestattungen/Nutzerverhalten, Wetterlage, usw.) und 
Strompreisentwicklung abhängig. Wärmeenergie für WC-Anlagen durch 
Frostwächter. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -18,52%         Kostenabweichung 2019/2020 = -19,26% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -68,18%     Kostenabweichung 2020/2021 = -63,93% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Bestattungen/Nutzerverhalten, Gießverhalten der 
Friedhofsbesucher, Wetterlage, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen  

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen  
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5.27 Leichenhalle (OT Kälberbronn) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Leichenhalle                           

Zinsbachstr. 31                                
72285 Pfalzgrafenweiler-
Kälberbronn 

Gebäudekategorie: Friedhofswesen 
tatsächliche Nutzung: Bestattungswesen 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart: Frostwächter 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nein 
Sanierungsstand: mittel 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine Heizungsanlage vorhanden (nur Frostwächter). 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -31,28%         Kostenabweichung 2019/2020 = -24,48% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =   -0,31%     Kostenabweichung 2020/2021 =   -2,47% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Bestattungen/Nutzerverhalten, Wetterlage, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. Wärmeenergie für WC-Anlagen durch 
Frostwächter. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -55,56%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -49,89% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 441,67%     Kostenabweichung 2020/2021 = 346,97% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Bestattungen/Nutzerverhalten, Gießverhalten der 
Friedhofsbesucher, Wetterlage, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.28 Mehrzweckgebäude (OT Kälberbronn) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Mehrzweckgebäude Kälberbronn 

Große-Tannen-Str. 2 72285 
Pfalzgrafenweiler-Kälberbronn 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Verwaltung, Feuerwehr und 

Schlachthaus 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl und Strom 
Heizungsart: Einzelöfen, Frostwächter 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: sanierungsbedürftig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   100,00%     Kostenabweichung 2018/2019 =   100,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -100,00%     Kostenabweichung 2019/2020 =   100,00% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Feuerwehr, 
usw.) und der Wärmepreisentwicklung abhängig. Die Gebäudehülle verfügt über 
keinen standardgerechten Wärmeschutz. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -36,57%         Kostenabweichung 2019/2020 = -32,56% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =   -0,32%     Kostenabweichung 2020/2021 =   -2,61% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Feuerwehr, 
usw.) und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -78,57%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -63,03% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 100,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =   47,88% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Feuerwehr, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - geplante Kernsanierung 

2024  - geplante Kernsanierung  
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5.29 Rathaus / Gemeindehaus (OT Bösingen) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Gemeindehaus Bösingen 

Pfalzgrafenweilerstr. 5                    
72285 Pfalzgrafenweiler-Bösingen 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Bürgersaal, Verwaltung, Mietwohnung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl 
Heizungsart: Zentralheizung 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Boiler/Durchlauferhitzer 
Lüftungsanlage: Abluftsysteme 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -16,98%         Kostenabweichung 2019/2020 = -38,03% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  37,61%     Kostenabweichung 2020/2021 =  88,01% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb, Veranstaltungen, Mietnutzung) 
und der Wärmepreisentwicklung abhängig. Die Gebäudehülle (Mauerwerk, 
Dach/Zwischendecke) verfügt über keinen standardgerechten Wärmeschutz. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -10,92%         Kostenabweichung 2019/2020 = -4,89% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    4,88%     Kostenabweichung 2020/2021 =  2,53% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, 
Veranstaltungen, usw.) und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -12,08%         Kostenabweichung 2019/2020 = -13,44% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  15,27%     Kostenabweichung 2020/2021 =  17,04% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Veranstaltungen, usw.) 
abhängig. Durch Preissteigerungen je m³ erhöhen sich auch die jährlichen Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019 - WC-Sanierungen 

2020 - keine relevanten Maßnahmen 

2021 - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022 - keine relevanten Maßnahmen 

2023 - Austausch Fensterelement ehem. Büchereiraum 

2024 - keine relevanten Maßnahmen 
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5.30 Rathaus / Gemeindehaus (OT Durrweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Rathaus Durrweiler                

Rathausstr. 1                                 
72285 Pfalzgrafenweiler-Durrweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Verwaltung, Feuerwehr und 

Schlachthaus 

Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl und Strom 
Heizungsart: Einzelöfen und Nachspeicheröfen 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: sanierungsbedürftig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -85,08%         Kostenabweichung 2019/2020 = -78,10% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 105,49%     Kostenabweichung 2020/2021 =  63,39% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Schlachtungen, 
Kurse, usw.) abhängig. Die Gebäudehülle (Mauerwerk, Dach/Zwischendecke und 
größtenteils Fenster) verfügt über keinen standardgerechten Wärmeschutz. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -11,66%         Kostenabweichung 2019/2020 = -6,43% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =    9,91%     Kostenabweichung 2020/2021 =  6,96% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Schlachtungen, 
Kurse, usw.) und der Strompreisentwicklung abhängig.  



Energiebericht 2021 

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler                                                      Seite 106 von 139 

Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -40,00%         Kostenabweichung 2019/2020 = -31,39% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -16,67%     Kostenabweichung 2020/2021 =   -9,08% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, Schlachtungen, Kurse, 
usw.) abhängig. Durch Preissteigerungen je m³ erhöhen sich auch die jährlichen 
Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen  
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - geplante Kernsanierung 

2023  - geplante Kernsanierung + geplante PV-Anlage 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.31 Rathaus (OT Edelweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Rathaus Edelweiler                   

Edelhalde 22                                  
72285 Pfalzgrafenweiler-Edelweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Verwaltung und Schlachthaus 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Heizöl 
Heizungsart: Einzelofen 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: stark sanierungsbedürftig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =    -5,48%         Kostenabweichung 2019/2020 =   -29,45% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -100,00%     Kostenabweichung 2020/2021 = -100,00% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) 
abhängig. Die komplette Gebäudehülle verfügt über keinen standardgerechten 
Wärmeschutz. Durch die geringe Nutzung können Verbrauch und Kosten relativ 
geringgehalten werden. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   -6,23%         Kostenabweichung 2019/2020 =   13,56% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 743,07%     Kostenabweichung 2020/2021 = 295,54% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhängig.   
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  166,67%         Kostenabweichung 2019/2020 =   71,85% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -62,50%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -41,81% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhängig.   

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - angestrebte Veräußerung des Objektes 

2024  - evtl. nicht mehr in Gemeindeeigentum 
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5.32 Rathaus (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Rathaus Pfalzgrafenweiler         

Hauptstr. 1                                     
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Verwaltung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Eigenstromversorgung 
Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer 

Lüftungsanlage: 
nicht vorhanden (Klimaanlage für 
Server) 

Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -1,01%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -2,26% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 20,53%     Kostenabweichung 2020/2021 = 45,14% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. Die Gebäudehülle verfügt denkmalschutzbedingt 
teilweise über keinen standardgerechten Wärmeschutz. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  4,20%         Kostenabweichung 2019/2020 = 12,11% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -7,02%     Kostenabweichung 2020/2021 =   0,10% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 = -1,87% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,84%     Kostenabweichung 2020/2021 =  2,73% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Verwaltungsbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - Leuchtmittel auf LED-Technik umstellen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - Restumstellung Leuchtmittel auf LED-Technik 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.33 Schulzentrum (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Schulzentrum                               

Burgstr. 31                                     
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Schul- und Sporteinrichtung 
Baujahr Hauptgebäude: ca. 1970er und 1990er Jahre 
Baujahr Langbau ca. 1950er Jahre 
Baujahr Pavillion:   
Baujahr Jugendraum: 2019/2020 
BGF in m² (H):   
BGF in m² (L):   
BGF in m² (P):   
BGF in m² (J):   
Heizmedium: Nah- bzw. Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestationen 
Stromversorgung: Eigenstromversorgung 
Warmwasserbereitung: über Heizungsanlage, Boiler bzw. 

Durchlauferhitzer 

Lüftungsanlage: vorhanden im Hauptgebäude 
Sanierungsstand (H): größtenteils saniert 
Sanierungsstand (L): größtenteils saniert 
Sanierungsstand (P): normal 
Sanierungsstand (J): neuwertig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -10,90%         Kostenabweichung 2019/2020 = -11,55% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  14,33%     Kostenabweichung 2020/2021 =  37,74% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Schulbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Wärmepreisentwicklung abhängig. Die Gebäudehülle (Bebauung gegen Erdreich, 
Mauerwerk, Dach) verfügt über keinen standardgerechten Wärmeschutz. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = 171,11%         Kostenabweichung 2019/2020 = 189,98% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -71,15%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -68,82% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Schulbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) und der 
Strompreisentwicklung abhängig. Beachte: Corona-Zeitraum 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -18,33%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -19,89% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -28,03%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -25,76% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Schulbetrieb/Nutzerverhalten, usw.) abhängig. Durch 
Preissteigerungen je m³ erhöhen sich auch die jährlichen Kosten. 

  

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - 1.BA Schulbausanierung / Neubau Jugendraum 

2020  - 2.BA Schulbausanierung / Fertigstellung Jugendraum  

2021  - 3.BA Schulbausanierung 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - 4.BA Schulbausanierung 

2023  - weitere Tafelumstellungen auf Bildschirme 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.34 Sozialstation (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Hauptstr. 5                                     

72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie:   
tatsächliche Nutzung: Sozialstation und Asylunterkünfte 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Eigenstromversorgung 
Warmwasserbereitung: Boiler 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: sanierungsbedürftig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -9,62%         Kostenabweichung 2019/2020 = -10,63% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  7,41%     Kostenabweichung 2020/2021 =  27,25% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Sozialstationsbetrieb, Asylbewerber/Nutzerverhalten, 
usw.) und der Wärmepreisentwicklung abhängig. Die Gebäudehülle verfügt über 
keinen ausreichenden Wärmeschutz. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   -8,53%         Kostenabweichung 2019/2020 =   -1,45% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -48,65%     Kostenabweichung 2020/2021 = -44,91% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Sozialstationsbetrieb, Asylbewerber/Nutzerverhalten, usw.) und 
der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   -9,41%         Kostenabweichung 2019/2020 = -10,88% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -68,63%     Kostenabweichung 2020/2021 = -66,10% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Sozialstationsbetrieb, Asylbewerber/Nutzerverhalten, usw.) 
abhängig. Durch den Auszug einzelner Asylbewerber ist der Wasserverbrauch 
extrem gefallen. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019   - keine relevanten Maßnahmen 

2020   - keine relevanten Maßnahmen 

2021   - keine relevanten Maßnahmen  
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.35 Sporthalle (Kernort Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Sporthalle                                      

Burgstr. 37                                       
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: öffentliche Einrichtung 
tatsächliche Nutzung: Sporteinrichtung, Sitzungssaal, 

Essensausgabe Horteinrichtung 

Baujahr: 2011 
BGF in m²:   
Heizmedium: Fernwärme 
Heizungsart: zentrale Übergabestation 
Stromversorgung: Eigenstromversorgung 
Warmwasserbereitung: über Heizungsanlage mit 

Warmwasserspeicher, 
Durchlauferhitzer 

Lüftungsanlage: vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =   5,84%         Kostenabweichung 2019/2020 =   3,06% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 14,14%     Kostenabweichung 2020/2021 = 40,75% 

Erläuterung: Der Wärmeverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Sport- und Schulbetrieb, Kurse, Veranstaltungen, 
Nutzerverhalten, usw.) und der Wärmepreisentwicklung abhängig. Die Gebäudehülle 
verfügt über einen standardgerechten Wärmeschutz. Beachte: Corona-Zeitraum 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  -8,69%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -1,62% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  29,70%     Kostenabweichung 2020/2021 =  39,17% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Wetterlage, Sport- und Schulbetrieb, Kurse, Veranstaltungen, 
Nutzerverhalten, usw.) und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -42,73%         Kostenabweichung 2019/2020 =  -37,48% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = -26,19%     Kostenabweichung 2020/2021 =  -24,11% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
jährlichen Nutzung (Sport- und Schulbetrieb, Kurse, Veranstaltungen, 
Nutzerverhalten, usw.) abhängig. Beachte: Corona-Zeitraum 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019 - keine relevanten Maßnahmen 

2020 - keine relevanten Maßnahmen  

2021 - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022 - keine relevanten Maßnahmen 

2023 - keine relevanten Maßnahmen 

2024 - keine relevanten Maßnahmen 
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5.36 Pumpwerk Waldach                  

(Teilort Bösingen) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Pumpwerk Waldach                       

Waldach 1                                           
72285 Pfalzgrafenweiler-Bösingen 

Gebäudekategorie: Trinkwassereinrichtung 
tatsächliche Nutzung: Wasserpumpeinrichtung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: nicht vorhanden 
Heizungsart: nicht vorhanden 
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: nicht vorhanden 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = -74,17%         Kostenabweichung 2019/2020 = -13,39% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =   -0,29%     Kostenabweichung 2020/2021 =    1,15% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die technische Einrichtung bzw. das Gebäude haben an sich keinen 
eigenen Wasserverbrauch und somit keine anfallenden Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.37 WC-Anlage                  

(Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Öffentliche WC-Anlage                                   

Burgstr. 3                                                    
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: 
Öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung 

tatsächliche Nutzung: Bestattungswesen 
Baujahr: 2020 (Inbetriebnahme Nov. 2020) 
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart: Frostwächter 
Stromversorgung: Netzbetreiber (WW) 
Warmwasserbereitung:   
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: neuwertig 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

     

Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. Der notwendige 
Frostschutz wird mittels elektrisch betriebenen Frostwächter sichergestellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 = 100,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =   100,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 954,01%     Kostenabweichung 2020/2021 = 1043,48% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
Nutzung und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  100,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =   100,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 = 3300,00%     Kostenabweichung 2020/2021 = 2660,37% 

Erläuterung: Der Wasserverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
Nutzung und der Wasserpreisentwicklung abhängig. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - Objekt nicht vorhanden 

2020  - Neubau WC-Anlage (Inbetriebnahme Nov. 2020) 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - Inbetriebnahme E-Ladestation für E-Bikes 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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5.38 Wasserturm                  

(Pfalzgrafenweiler) 

Kurzsteckbrief 
Anschrift: Wasserturm                            

Weiherweg 19                                        
72285 Pfalzgrafenweiler 

Gebäudekategorie: Trinkwassereinrichtung 
tatsächliche Nutzung: Trinkwasserbevorratung 
Baujahr:   
BGF in m²:   
Heizmedium: Strom 
Heizungsart:   
Stromversorgung: Netzbetreiber 
Warmwasserbereitung: nicht vorhanden 
Lüftungsanlage: nicht vorhanden 
Sanierungsstand: normal 
 

Gesamtsaufstellung 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

   

 

 

 

 



Energiebericht 2021 

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler                                                      Seite 129 von 139 

Einzelaufstellung Wärmeenergie 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Keine standardmäßige Heizungsanlage vorhanden. Der notwendige 
Frostschutz wird mittels elektrisch betriebenen Frostwächter sichergestellt. 

Einzelaufstellung Strom 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =    -14,02%     Kostenabweichung 2019/2020 =   -9,26% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  -100,00%     Kostenabweichung 2020/2021 = -92,58% 

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von der 
Nutzung, winterlichen Wetterlage und der Strompreisentwicklung abhängig. 

 

 



Energiebericht 2021 

Copyright © Gemeinde Pfalzgrafenweiler                                                      Seite 130 von 139 

Einzelaufstellung Trinkwasser 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    
Verbrauchsabweichung 2019/2020 =  0,00%         Kostenabweichung 2019/2020 =  0,00% 

Verbrauchsabweichung 2020/2021 =  0,00%     Kostenabweichung 2020/2021 =  0,00% 

Erläuterung: Die technische Einrichtung bzw. das Gebäude haben an sich keinen 
eigenen Wasserverbrauch und somit keine anfallenden Kosten. 

 

Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 
Jahr Maßnahme 

2019  - keine relevanten Maßnahmen 

2020  - keine relevanten Maßnahmen 

2021  - keine relevanten Maßnahmen 
Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 

Jahr Maßnahme 

2022  - keine relevanten Maßnahmen 

2023  - keine relevanten Maßnahmen 

2024  - keine relevanten Maßnahmen 
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6 Analysen der Straßenbeleuchtung 

 

Straßenbeleuchtung Anzahl
Anteil % 

2018 Anzahl
Anteil % 

2019 Anzahl
Anteil % 

2020 Anzahl
Anteil % 

2021

Gesamtanzahl 
Straßenbeleuchtung 
Gesamtgemeinde

1286 100,00% 1303 100,00% 1294 100,00% 1301 100,00%

LED-Leuchtkörperanzahl 
Gesamtgemeinde

838 65,16% 866 66,46% 992 76,66% 1006 77,33%

Natriumdampf-
Leuchtkörperanzahl 
Gesamtgemeinde

384 29,86% 383 29,39% 256 19,78% 249 19,14%

Quecksilberdampf-
Leuchtkörperanzahl 
Gesamtgemeinde

65 5,05% 54 4,14% 46 3,55% 46 3,54%

Gesamtanzahl 
Straßenbeleuchtung Kernort 
Pfalzgrafenweiler

799 100,00% 815 100,00% 798 100,00% 800 100,00%

LED-Leuchtkörperanzahl 
Kernort Pfalzgrafenweiler

659 82,48% 686 84,17% 698 87,47% 700 87,50%

Natriumdampf-
Leuchtkörperanzahl Kernort 
Pfalzgrafenweiler

114 14,27% 114 13,99% 85 10,65% 85 10,63%

Quecksilberdampf-
Leuchtkörperanzahl Kernort 
Pfalzgrafenweiler

26 3,25% 15 1,84% 15 1,88% 15 1,88%

Gesamtanzahl 
Straßenbeleuchtung Teilort 
Bösingen

160 100,00% 160 100,00% 160 100,00% 163 100,00%

LED-Leuchtkörperanzahl 
Teilort Bösingen

68 42,50% 69 43,13% 84 52,50% 92 56,44%

Natriumdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Bösingen

87 54,38% 86 53,75% 71 44,38% 66 40,49%

Quecksilberdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort   
Bösingen

5 3,13% 5 3,13% 5 3,13% 5 3,07%

Gesamtanzahl 
Straßenbeleuchtung Teilort 
Durrweiler

92 100,00% 93 100,00% 94 100,00% 94 100,00%

LED-Leuchtkörperanzahl 
Teilort Durrweiler

16 17,39% 16 17,20% 50 53,19% 50 53,19%

Natriumdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Durrweiler

73 79,35% 73 78,49% 43 45,74% 43 45,74%

Quecksilberdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Durrweiler

4 4,35% 4 4,30% 1 1,06% 1 1,06%

Gesamtanzahl 
Straßenbeleuchtung Teilort 
Herzogsweiler

111 100,00% 111 100,00% 111 100,00% 111 100,00%

LED-Leuchtkörperanzahl 
Teilort Herzogsweiler

76 68,47% 76 68,47% 76 68,47% 76 68,47%

Natriumdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Herzogsweiler

12 10,81% 12 10,81% 12 10,81% 12 10,81%

Quecksilberdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Herzogsweiler

23 20,72% 23 20,72% 23 20,72% 23 20,72%

Kurzsteckbrief 
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Erläuterung: Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler hat den Beschluss gefasst, die 
Leuchtdauer der einzelnen Straßenbeleuchtungskörper in der Gesamtgemeinde zu 
begrenzen. Das heißt: Die zeitliche Steuerung der Straßenbeleuchtung wird mittels 
Zeitschaltuhren (Abschaltung nachts und Wiederinbetriebnahme in den 
Morgenstunden der halbnächtigen Straßenbeleuchtungen) und 
Dämmerungsschaltern umgesetzt. Die Festlegung der halbnächtigen 
Straßenbeleuchtungen (nur verkehrswichtige bzw. verkehrsgefährdende 
Knotenpunkte) erfolgte in den entsprechenden Gremien. 

 

 

 

 

 

 

Straßenbeleuchtung Anzahl
Anteil % 

2018 Anzahl
Anteil % 

2019 Anzahl
Anteil % 

2020 Anzahl
Anteil % 

2021

Gesamtanzahl 
Straßenbeleuchtung Teilort 
Edelweiler

40 100,00% 40 100,00% 47 100,00% 47 100,00%

LED-Leuchtkörperanzahl 
Teilort Edelweiler

2 5,00% 2 5,00% 22 46,81% 22 46,81%

Natriumdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Edelweiler

33 82,50% 33 82,50% 25 53,19% 25 53,19%

Quecksilberdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Edelweiler

5 12,50% 5 12,50% 0 0,00% 0 0,00%

Gesamtanzahl 
Straßenbeleuchtung Teilort 
Kälberbronn

57 100,00% 57 100,00% 57 100,00% 59 100,00%

LED-Leuchtkörperanzahl 
Teilort Kälberbronn

12 0,00% 12 21,05% 48 84,21% 52 88,14%

Natriumdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Kälberbronn

43 75,44% 43 75,44% 7 12,28% 5 8,47%

Quecksilberdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Kälberbronn

2 3,51% 2 3,51% 2 3,51% 2 3,39%

Gesamtanzahl 
Straßenbeleuchtung Teilort 
Neu-Nuifra

27 100,00% 27 100,00% 27 100,00% 27 100,00%

LED-Leuchtkörperanzahl 
Teilort Neu-Nuifra

5 18,52% 5 18,52% 14 51,85% 14 51,85%

Natriumdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Neu-Nuifra

22 81,48% 22 81,48% 13 48,15% 13 48,15%

Quecksilberdampf-
Leuchtkörperanzahl Teilort 
Neu-Nuifra

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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Schaltzeitfestlegungen für halbnächtige Straßenbeleuchtungen aus dem Jahr 
2020: 

 

Halbnächtige Straßenbeleuchtungen (Anschaltzeiten) 

Montag – Samstag ab 05:00 Uhr, Sonntag ab 06:00 Uhr (alle Ortsteile außer 
Durrweiler) 

Montag – Samstag ab 05:30 Uhr, Samstag ab 06:00 Uhr, Sonntag ab 07:00 Uhr 
(Ortsteil Durrweiler) 

 

Halbnächtige Straßenbeleuchtungen (Abschaltzeiten) 

Montag – Donnerstag ab 0:00 Uhr, Freitag sowie Samstag ab 01:00 Uhr und 
Sonntag ab 0:00 Uhr (alle Ortsteile außer Durrweiler) 

Montag – Donnerstag ab 23:00 Uhr, Freitag sowie Samstag ab 23:30 Uhr und 
Sonntag ab 23:00 Uhr (Ortsteil Durrweiler) 
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Gesamtsaufstellung Gesamtgemeinde 2019 – 2021 (Verbrauch und Kosten) 

    

 

Energieträger 2019 2020 2021 

Stromverbrauch 
Stb in MWh 
Gesamtgemeinde 161,4790 159,7118 153,5386 

Abweichung zum 
Vorjahr in %   -1,09% -3,87% 

 

Energieträger 2019 2020 2021 

Stromkosten Stb 
Gesamtgemeinde 35.530,75 € 37.525,50 € 35.611,73 € 

Abweichung zum 
Vorjahr in %   5,61% -5,10% 

  

Erläuterung: Der Stromverbrauch sowie die anfallenden Kosten sind stark von den 
beschlossenen Schaltzeiten, der vorhandenen Leuchtkörperanzahl dessen 
Leuchtmittel und der Strompreisentwicklung abhängig. 
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Einzelaufstellung Straßenbeleuchtung 2019 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Straßenbeleuchtung 2020 (Verbrauch und Kosten) 
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Einzelaufstellung Straßenbeleuchtung 2021 (Verbrauch und Kosten) 
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Letzte Maßnahmen/Sanierungen vor 2022 

Jahr Maßnahme 

2019 

- Umrüstung auf effiziente LED-Technik (vom BMU 
geförderte Maßnahme) 
 - Lichtpunktanzahl = 163 Stück (Ortschaft: 
Pfalzgrafenweiler, Bösingen und Herzogsweiler) 
- Über die angenommene Lebensdauer der LED-
Leuchtkörper (20 Jahre) können somit ca. 373 to CO2 
eingespart werden.  

2020 

 - Umrüstung auf effiziente LED-Technik (vom BMU 
geförderte Maßnahme) 
 - Lichtpunktanzahl = 142 Stück (Ortschaft: 
Pfalzgrafenweiler, Bösingen, Durrweiler, Edelweiler und 
Kälberbronn) 
 - Über die angenommene Lebensdauer der LED-
Leuchtkörper (20 Jahre) können somit ca. 302 to CO2 
eingespart werden.  

2021 

  - Beim Teilausbau der Ziegelstr. und Haiterbacher Str. 
im Teilort Bösingen werden Leuchtkörper auf LED-
Technik umgerüstet. 
- Lichtpunktanzahl = 8 Stück 
- Beim Ausbau Stutzweg werden Leuchtkörper auf 
LED-Technik umgerüstet. 
- Lichtpunktanzahl = 6 Stück 
- Beim Ausbau Lehnle und Uhlandstr. werden 
Leuchtkörper auf LED-Technik umgerüstet bzw. 
zusätzliche LED-Leuchtkörper vorgesehen. 
- Lichtpunktanzahl = 2 Stück (zusätzlich)  

Maßnahmen/Sanierungen 2022-2024 
Jahr Maßnahme 

2022 

  - Im Zuge von Kabelverlegearbeiten sollen im Teilort 
Neu-Nuifra (Vörbacher Str. und Salzstetter Str.) 
Leuchtkörper auf LED-Technik umgerüstet werden. 
- Lichtpunktanzahl = 1 Stück + 1 Zusatzstandort 
Salzstetter Str. 
Lichtpunktanzahl = 1 Stück Vörbacher Str. 
- Im Zuge des Ausbaus der Ortsstr. werden die 
vorhandenen Straßenbeleuchtungen saniert. 

2023 
 - Umstellung von vorh. Leuchtmittels auf LED-
Leuchtmittel (z.B. Ortsteil Edelweiler und Durrweiler) 

2024 
 - weitere turnusmäßige Umstellungen von vorh. 
Leuchtmitteln auf LED-Leuchtmittel 

 

Erläuterung: Mit der EU-Verordnung 245/2009 werden sukzessive ineffiziente 
Leuchtmittel der Straßenbeleuchtungen aus dem europäischen Markt genommen. Ab 
dem Jahr 2015 gilt das Verbot vom Verkauf von Quecksilberdampfhochdrucklampen. 
Somit sind die Kommunen gezwungen auf LED-Technik umzurüsten.    
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7 Anhang 
7.1 Preisentwicklungen 

Die Preisentwicklungen der einzelnen Energieträger und Wasser sind in 
nachfolgender Tabelle (als Durchschnittswerte) dargestellt. Preise in € inkl. aller 
Nebenkosten und MwSt.  

 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Fernwärme Sommertarif WW (MWh) 47,40 43,14 55,85 57,36 66,37 
Fernwärme Wintertarif WW (MWh) 75,94 69,05 89,66 89,13 102,33 

Fernwärme Sommertarif WW Neu-
Nuifra (MWh)   77,91 80,94 80,94 103,84 

Fernwärme Wintertarif WW Neu-
Nuifra (MWh) 133,26 133,26 138,46 138,46 138,46 
Heizöl (Liter) 0,505 0,793 0,662 0,494 0,675 
Erdgas (kWh) 0,0494 0,0506 0,0468 0,0493 0,050 
Strom (kWh) 0,2496 0,2598 0,2740 0,2900 0,2800 
Strom WW (kWh) 0,2053 0,2094 0,2130 0,2481 0,2624 
Strom Stb Burgstr. WW (kWh) 0,2053 0,2094 0,2130 0,2481 0,2624 
Strom Stb Heide WW (kWh) 0,2628 0,2700 0,2927 0,2854 0,2846 
Stromeinzeltarif Bauhof WW (kWh)       0,2530 0,2783 
Stromeinzeltarif Feuerwehr Pf. WW 
(kWh)       0,2539 0,2674 
Heizstrom (kWh) 0,1960 0,1938 0,1975 0,2901 0,2305 
Wasser (m³) 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

 

7.2 CO2-Emissionsfaktoren (Umrechnungsfaktoren) 

Energieträger 
kgCO2 pro kWh 

Fernwärme 0,20 
Heizöl 3,10 
Erdgas 0,25 
Strom 0,58 

     
Quelle:  
 

7.3 Erläuterungen von Fachbegriffen 

EnEV → Energieeinsparverordnung bzw. GEG (Gebäudeenergiegesetz) in der 
jeweils aktuellen Fassung ist Bestandteil des Baurechts und fasst die Verordnungen 
für Wärmschutz und Heizungsanlagen (energetische Anforderungen an beheizte 
oder klimatisierte Gebäude) zusammen. Aktuelle Fassung EnEV 2016 bzw. GEG 
2020 (ab 1. Nov. 2020). 


